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Liberté « Egalité * Fraternité
REPUBLIQUE FRANGCAISE

PREFETDESBOUCHES-DU-RHONE

Direction départementale
de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne

Bureau de la prévention
des risques

ARRETE
en date du 2 février 2017
portant agrément n°2012-0004 du « GRETA OUEST 13 »
organisme de formation et de qualification du personel permanent de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeublds grande hauteur

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code de la construction et de I'habitation, @@amment les articles R 122-17, R 123-11 et R
123-12;

VU le code de travail et notamment les articles L 920t 920-13 ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2011 modifiértant reglement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur epletection contre les risques d’incendie et de
panique ;

VU l'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié, partaapprobation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’inceetdi panique dans les établissements recevant du
public ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2010 portantiiication de I'arrété du 2 mai 2005 relatif
aux missions, a I'emploi et a la qualification dargpnnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du publiesindmeubles de grande hauteur ;

VU l'arrété préfectoral n°13-2016-10-06-005 du 6 bitc2016 portant délégation de signature a
monsieur Benoit HAAS, Directeur départemental imiarstériel de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne ;

VU l'arrété préfectoral n°2012332-0003 du 27 noven2fy&2 portant agrément n°2012-0004 du
« GRETA OUEST 13 », pour dispenser la formatioorganiser 'examen des agents des services
de sécurité incendie et d’assistance a la pers¢@8#AP) des niveaux 1, 2 et 3 du personnel
permanent des services de sécurité incendie dangtédlissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur la formation ;
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CONSIDERANT le courrier en date du 2 décembre 2016 de Mongiuistophe DEMANDE,
Chef d'établissement du lycée des métiers Pierrerges Latécoere, GRETA OUEST 13 nous
informant de la nouvelle constitution d'une équipédagogique ainsi que du changement de
responsable égal ;

CONSIDERANT l'avis favorable émis par le Directeur départerakdes Services d’Incendie et
de Secours des Bouches-du-Rhone en date du 281j&047 ;

SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection dgmuladions des Bouches-
du-Rhoéne ;

ARRETE

ARTICLE 1:

L'arrété préfectoral n°2012332-0003 du 27 noveni2®é&2 portant agrément n°2012-0004 du
« GRETA OUEST 13 », organisme de formation et dalification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissemerggart du public et immeubles de grande hauteur
est abrogé et remplacé par le présent arréte.

ARTICLE 2 :

Le numéro d’agrément 2012-0004 ainsi que sa dueéeatidité, a savoir cing ans a compter de
I'entrée en vigueur de l'arrété préfectoral n°20@28003 du 27 novembre 2012, demeurent
inchangés.

ARTICLE 3 :
Les informations apportées par le demandeur serduantes :

- Le siege social et le centre de formation sontésitlycée des métiers Pierre Georges
Latécoére des avenue des Bolles, GRETA OUEST BJ)8LEBSTRES Cédex.

- Le représentant légal est Monsieur Christophe DENDEN

- Le numéro de déclaration d’activité de prestatd@dormations attribué le 4 novembre 1982
par la Direction régionale des entreprises de fecawence, de la consommation, du travail
et de 'emploi est le 93.13.P0004 13.

ARTICLE 4 :

La liste des formateurs déclarés compétents psuptenations SSIAP 1, 2, 3 sont :
- M. Nabil EL YAACOUBI
- M. Morgan HAMARD

Mme Virginie KELMA

M. Patrick MAZOYER

M. Michaél PETRANTONI

M. Laurent WORMS
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ARTICLE 5 :

Tout changement en particulier de formateur ou alevention de mise a disposition d’'un lieu de
formation ou d’exercices sur feu réel doit étret@arla connaissance du Directeur départemental de
la protection des populations des Bouches-du-Rbbfare I'objet d'un arrété modificatif.

ARTICLE 6 :

Cet arrété pourra faire I'objet d’'un recours devienfiribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 7 :

Le Directeur départemental de la protection desuladions des Bouches-du-Rhéne, le Directeur
départemental des Services d’Incendie et de Secmsr8ouches-du-Rhone, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du préserétarqui sera publieé au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Bouches-du-Bhén

Fait a Marseille, | février 2017

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur départemental de la protection
des populations

Signé

Benoit HAAS
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Liberté « Egalité * Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFETDESBOUCHES-DU-RHONE

Direction départementale
de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne

Bureau de la prévention
des risques

ARRETE
en date du 2 février 2017
portant agrément n°2015-0005 de la société « TECHRIUAL ENVIRONNEMENT »
organisme de formation et de qualification du personel permanent de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeublds grande hauteur

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code de la construction et de I'habitation, @@amment les articles R 122-17, R 123-11 et R
123-12;

VU le code de travail et notamment les articles L 920t 920-13 ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2011 modifiértant reglement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur epletection contre les risques d’'incendie et de
panique ;

VU l'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifi€, partaapprobation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’inceetdi panique dans les établissements recevant du
public ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2010 portantification de I'arrété du 2 mai 2005 relatif
aux missions, a I'emploi et a la qualification dargpnnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du publieeindmeubles de grande hauteur ;

VU l'arrété préfectoral n°13-2016-10-06-005 du 6 bit0c2016 portant délégation de signature a
monsieur Benoit HAAS, Directeur départemental miaistériel de la protection des populations
des Bouches-du-Rhone ;

VU larrété préfectoral n°13-2015-12-15-004 du 15eddare 2015%ortant agrément n°2015-0005
de la société « TECHNIQUAL ENVIRONNEMENT », poursgenser la formation et organiser
'examen des agents des services de sécurité iimcendl’assistance a la personne (SSIAP) des
niveaux 1, 2 et 3 du personnel permanent des gssrde sécurité incendie dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande baladormation ;
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CONSIDERANT le courrier en date du 23 septembre 2016 de Mongiakhdar BELKHIRI,
cogérant de la société Techniqual Environnemens mofiormant de leur changement d’adresse et
de la nouvelle constitution d’une équipe pédagogiqu

CONSIDERANT l'avis favorable émis par le Directeur départerakdes Services d’Incendie et
de Secours des Bouches-du-Rhone en date du 281&047 ;

SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection dgsuladions des Bouches-
du-Rhone ;

ARRETE

ARTICLE 1:

L'arrété préfectoral n°13-2015-12-15-004 du 15 ddwe 2015ortant agrément n°2015-0005 de la
sociéeté « TECHNIQUAL ENVIRONNEMENT », organisme ftlamation et de qualification du
personnel permanent des services de sécurité ileceled établissements recevant du public et
immeubles de grande hauteur est abrogé et rempdadé présent arrété.

ARTICLE 2 :

Le numéro d’agrément 2015-0005 ainsi que sa dueéeatidité, a savoir cing ans a compter de
I'entrée en vigueur de l'arrété préfectoral n°13-22-15-004 du 15 décembre 2015, demeurent
inchangés.

ARTICLE 3 :
Les informations apportées par le demandeur serduantes :

- Le siege social et le centre de formation sontésitavenue de Berlin, Bat M10, Centre
d’affaires Expobat, Zone Commerciale Plan de Campai3480 CABRIES ;

- Ses représentants légaux sont Messieurs LakhdakK BRI et Rachid NAFIR ;

- La société a responsabilité limité « Techniqual iEmnement » est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Prcevelepuis le 27 octobre 2006 sous le
numero 432 639 947 ;

- Le numéro de déclaration d’activité de prestatdegdormations attribué le 13 aolt 2015 par
la Direction régionale des entreprises de la caroge, de la consommation, du travail et de
I'emploi est le 93.13.11072 13.
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ARTICLE 4 :
La liste des formateurs déclarés compétents pdoriaation SSIAP 1, 2, 3 sont :

- M. Elie ABOUD

- M. Alex BATILLAT

- M. Lakhdar BELKHIRI

- Mme Christelle BLAIN-DIRAND
- M. Liviu Daniel BORDEIANU

- M. Kevin GUILLON

- M. Samir HAMEL

- M. Mamadou MBOW

- M. Rachid NAFIR

ARTICLE 5 :

Tout changement en particulier de formateur ouae/ention de mise a disposition d'un lieu de
formation ou d’exercices sur feu réel doit étret@arla connaissance du Directeur départemental de
la protection des populations des Bouches-du-Rbbfare I'objet d’un arrété modificatif.

ARTICLE 6 :

Cet arrété pourra faire I'objet d’'un recours devienfribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 7 :

Le Directeur départemental de la protection desujadipns des Bouches-du-Rhbéne, le Directeur
départemental des Services d’Incendie et de Sedmsr88ouches-du-Rhbdne, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de I'exécution du préserétarqui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Bouches-du-Bhén

Fait & Marseille, le 2 février 2017

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur départemental de la protection
des populations

Signé

Benoit HAAS
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Liberté « Egalité * Fraternité
REPUBLIQUE FRANGCAISE

PREFETDESBOUCHES-DU-RHONE

Direction départementale
de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne

Bureau de la prévention
des risques

ARRETE
en date du 2 février 2017
portant agrément n°2016-0004 de « FECSI »
organisme de formation et de qualification du personel permanent de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeublds grande hauteur

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code de la construction et de I'habitation, @@amment les articles R 122-17, R 123-11 et R
123-12;

VU le code de travail et notamment les articles L 920t 920-13 ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2011 modifiértant reglement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur epletection contre les risques d’incendie et de
panique ;

VU l'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié, partaapprobation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’inceetdi panique dans les établissements recevant du
public ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2010 portantiiication de I'arrété du 2 mai 2005 relatif
aux missions, a I'emploi et a la qualification dargpnnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du publiesindmeubles de grande hauteur ;

VU l'arrété préfectoral n°13-2016-10-06-005 du 6 bitc2016 portant délégation de signature a
monsieur Benoit HAAS, Directeur départemental miarstériel de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne ;

VU larrété préfectoral n°13-2016-03-03-013 du 3 n2@¥$6 portant agrément n°2016-0004 de la
societé « FECSI », pour dispenser la formationrgamiser 'examen des agents des services de
sécurité incendie et d’assistance a la personnéAP§Sdes niveaux 1, 2 et 3 du personnel
permanent des services de sécurité incendie dangtédlissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur la formation ;
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CONSIDERANT le courrier en date du 9 novembre 2016 de Madameidque RE, directrice de
la société FECSI nous informant du changement d&sdr du siége sociale de la société et du centre
de formation ;

CONSIDERANT l'avis favorable émis par le Directeur départerakdes Services d’Incendie et
de Secours des Bouches-du-Rhone en date du 28(&047 ;

SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection dgsuladions des Bouches-
du-Rhone ;

ARRETE

ARTICLE 1:

L'arrété préfectoral n°13-2016-03-03-013 du 3 m2046 portant agrément n°2016-0004 de la
société « FECSI », organisme de formation et ddifaéion du personnel permanent des services
de sécurité incendie des établissements recevamublic et immeubles de grande hauteur est
abrogé et remplacé par le présent arrété.

ARTICLE 2 :

Le numéro d’agrément 2016-0004 ainsi que sa dueéeatidité, a savoir cing ans a compter de
I'entrée en vigueur de l'arrété préfectoral n°13-2M3-03-013 du 3 mars 2016, demeurent
inchangés.

ARTICLE 3 :
Les informations apportées par le demandeur serduantes :

- Le siege social et le centre de formation songsifi I'Agavon, Synergie Parc, Lotissement
10 Batiment 4, avenue Jean Jaures, 13170 LES PENNESBEAUX.

- Le représentant légal est Madame Dominique RE ASAIL

- Le numeéro de déclaration d’activité de prestatd@déormations attribué le 5 mai 2003 par la
Direction régionale du travail, de I'emploi et da formation professionnelle est le
93.13.1106113.

ARTICLE 4 :

La liste des formateurs déclarés compétents pdorneation SSIAP 1, 2, 3 sont :

- Mme Dominique RE
- M. Christian DE COCK
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ARTICLE 5 :

Tout changement en particulier de formateur ou alevention de mise a disposition d’'un lieu de
formation ou d’exercices sur feu réel doit étret@arla connaissance du Directeur départemental de
la protection des populations des Bouches-du-Rbbfare I'objet d'un arrété modificatif.

ARTICLE 6 :

Cet arrété pourra faire I'objet d’'un recours devienfiribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 7 :

Le Directeur départemental de la protection desuladions des Bouches-du-Rhéne, le Directeur
départemental des Services d’Incendie et de Secmsr8ouches-du-Rhone, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de I'exécution du préserétarqui sera publieé au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Bouches-du-Bhon

Fait a Marseille, | février 2017

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur départemental de la protection
des populations

Signé

Benoit HAAS
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Liberté « Egalité * Fraternité
REPUBLIQUE FRANGCAISE

PREFETDESBOUCHES-DU-RHONE

Direction départementale
de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne

Bureau de la prévention
des risques

ARRETE
en date du 2 février 2017
portant agrément n°2016-0008 de « SECURITE PLUS FORATION »
organisme de formation et de qualification du personel permanent de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeublds grande hauteur

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code de la construction et de I'habitation, @@amment les articles R 122-17, R 123-11 et R
123-12;

VU le code de travail et notamment les articles L 920t 920-13 ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2011 modifiértant reglement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur epletection contre les risques d’incendie et de
panique ;

VU l'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié, partaapprobation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’inceetdi® panique dans les établissements recevant du
public ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2010 portantiiication de I'arrété du 2 mai 2005 relatif
aux missions, a I'emploi et a la qualification dargpnnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du publiesindmeubles de grande hauteur ;

VU larrété préfectoral n° 13-2016-10-06-005 du @bt 2016 portant délégation de signature a
monsieur Benoit HAAS, Directeur départemental imiarstériel de la protection des populations
des Bouches-du-Rhéne ;

VU l'arrété préfectoral n° 13-2016-05-12-008 du 12 284 6 portant agrément n° 2016-0008 de la
sociéeté « Seécurité Plus Formation », pour dispelas@rmation et organiser 'examen des agents
des services de sécurité incendie et d’assistariaeparsonne (SSIAP) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent des services de sécurité iilecdads les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur la formation ;
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CONSIDERANT le courrier en date du 22 décembre 2016 de Mondieam-Luc BRACONNIER,
directeur de la société a responsabilité limitéssoaié unique « Sécurité Plus Formation » nous
informant de la nouvelle constitution d’'une équigelagogique ;

CONSIDERANT l'avis favorable émis par le Directeur départerakdes Services d'Incendie et
de Secours des Bouches-du-Rhone en date du 281j&047 ;

SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection dgsuladions des Bouches-
du-Rhone ;

ARRETE

ARTICLE 1:

L'arrété préfectoral n°13-2016-05-12-008 du 12 @@l6 portant agrément n°2016-0008 de la

société « Sécurité Plus Formation », organisme aimdtion et de qualification du personnel

permanent des services de sécurité incendie delsséeaments recevant du public et immeubles de
grande hauteur est abrogé et remplacé par le préséte.

ARTICLE 2 :

Le numéro d’agrément 2016-0008 ainsi que sa dueéeatidité, a savoir cing ans a compter de
I'entrée en vigueur de l'arrété préfectoral n°13-2®5-12-008 du 12 mai 2016, demeurent
inchangés.

ARTICLE 3 :
Les informations apportées par le demandeur serduantes :

- Le siége social et le centre de formation son&sitdA de I’Agavon, 2 avenue Lamartine,
13170 LES PENNES MIRABEAUX ;

- Son représentant |égal est Monsieur Jean-Luc BRAEIER ;

~

- La société a responsabilité limité a associé unigueécurité Plus Formation » est
immatriculée au Registre du Commerce et des Secix-en-Provence depuis le 24
février 2011 sous le numeéro 522 307 941.

- Le numéro de déclaration d’activité de prestatd@dormations attribué le 5 mai 2003 par la
Direction régionale des entreprises de la concugede la consommation, du travail et de
I'emploi est le 93.13.1106113.
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ARTICLE 4 :
La liste des formateurs déclarés compétents psuptenations SSIAP 1, 2, 3 sont :

. Aurélien AUDIBERT
. Felipe BANOS

. Romain BARBIER

. Issa DIOUF

. Frédéric GIMENEZ
. Sylvain MURILLO

. Nicolas PERRETO
- Mme Maud PHILIPPE
- M. Frédéric SOLER

IZIZIZLLL

ARTICLE 5 :

Tout changement en particulier de formateur ouae/ention de mise a disposition d'un lieu de
formation ou d’exercices sur feu réel doit étret@arla connaissance du Directeur départemental de
la protection des populations des Bouches-du-Rbbfare I'objet d’un arrété modificatif.

ARTICLE 6 :

Cet arrété pourra faire I'objet d’'un recours devienfribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 7 :

Le Directeur départemental de la protection desujadions des Bouches-du-Rhbéne, le Directeur

départemental des Services d’Incendie et de Sedmsr88ouches-du-Rhbdne, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du préserétarqui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture des Bouches-du-Bhén

Fait a Marseille, 1€ février 2017

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur départemental de la protection
des populations

Signé
Benoit HAAS
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DDPP13
13-2017-02-02-008

ARRETE en date du 2 février 2017 portant agrément
n°2017-0001 du GRETA PROVENCE ARBOIS,
organisme de formation et de qualification du personnel
permanent de securité incendie des ERP et des IGH
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E,
—

Liberté « Egaliré « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFETDESBOUCHES-DU-RHONE

Direction départementale
de la protection des populations
des Bouches-du-Rhone

Bureau de la prévention
des risques

ARRETE
en date du 2 février 2017
portant agrément n°2017-0001 du GRETA PROVENCE ARB(S,
organisme de formation et de qualification du persenel permanent de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des immdab de grande hauteur

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhone

VU le code de la construction et de I’habitation,@amment les articles R 122-17, R 123-11
etR 123-12;

VU le code de travail et notamment les articles L 920k 920-13 ;

VU larrété ministériel du 25 juin 1980 modifié, partaapprobation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre leseassalincendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2011 modifa¥tant réeglement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur epletection contre les risques d’incendie
et de panique ;

VU l'arrété ministériel du 30 décembre 2010 portantification de I'arrété du 2 mai 2005
relatif aux missions, a I'emploi et a la qualificet du personnel permanent des services de
sécurité incendie des établissements recevantlic @t des immeubles de grande hauteur ;

VU larrété préfectoral n°13-2016-10-06-005 du 6 02016 portant délégation de
signature a monsieur Benoit HAAS, Directeur dépagetetal interministériel de la protection
des populations des Bouches-du-Rhone ;
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CONSIDERANT la demande présentée le 12 septembre 2016, pariddomsancois LIOT,
proviseur des Lycées Vauvenargues, chef d’Etaloiss¢ Support du GRETA PROVENCE
ARBOIS ;

CONSIDERANT lavis favorable émis par le Directeur départerabndes Services
d’'Incendie et de secours des Bouches-du-Rhéne (an2ier 2017 ;

SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection deguladions des
Bouches-du-Rhone ;

ARRETE

ARTICLE 1 :

L'agrément pour dispenser la formation et organlistamen des agents des services de
sécurité incendie et d’assistance a la personnAP3Sles niveaux 1, 2 et 3 du personnel
permanent des services de sécurité incendie defiséeaments recevant du public et des
immeubles de grande hauteur est accordé a laediRETA PROVENCE ARBOIS ».

L'agrément porte le n°2017-0001 et est accordé poune durée de cinq ans a compter de
la date d’entrée en vigueur du présent arrété.

ARTICLE 2 :

Les informations apportées par le demandeur serduantes :

- Le siege social du centre de formation est situé :
Lycée général et technologique Vauvenargues, Gretgence Arbois, 60 boulevard
Carnot, 13625 Aix-en-Provence Cedex 1.

- Le représentant Iégal du centre de formation EstErancois LIOT

- Les centres de formation sont situés :
» lycée Vauvenargues, 60 boulevard Carnot, 13625ApRrovence Cedex 1.
» lycée Louis Blériot, 8 boulevard de la Libératid3700 Marignane.

- Le numéro de déclaration d’'activité de prestatdeeformations attribué le 23 juillet
2014 par la Direction régionale des entreprisele @encurrence, de la consommation,
du travail et de I'emploi est le 93 13 P0O001 13.

ARTICLE 3:
La liste des formateurs déclarés compétents psuptenations SSIAP 1, 2, 3 sont :

- M. Patrick MAZOYER
- M. Mickaél PETRANTONI
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ARTICLE 4 :

Tout changement en particulier de formateur ouat®ention de mise a disposition d’un lieu

de formation ou d’exercices sur feu réel doit mté a la connaissance du Directeur
départemental de la protection des populationsBirghes-du-Rhéne et faire I'objet d’'un

arrété modificatif.

ARTICLE 5:

Cet arrété pourra faire I'objet d’'un recours devantribunal administratif de Marseille dans
un délai de deux mois a compter de sa publication.

ARTICLE 6 :

Le Directeur départemental de la protection desuladipns, le Directeur départemental des
Services d’'Incendie et de secours des Bouches-@nditsont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété quimebéié au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Bouches-du-Rhdne.

Fait a Marseille, le 2 février 2017

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur départemental de la
protection des populations

Signé
Benoit HAAS
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Préfecture de Police des Bouches-du-Rhéne
13-2017-02-01-001

Arrété portant interdiction de port, de transport, de
détention et usage d engins
pyrotechniques aux abords du stade Orange Véodrome
lors de la rencontre de football opposant I’ Olympique de
Marseille
al’ équipe de Guingamp, le mercredi 8 février 2017 a20 H
45

Préfecture de Police des Bouches-du-Rhoéne - 13-2017-02-01-001 - Arrété portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’ engins

pyrotechniques aux abords du stade Orange V élodrome lors de larencontre de football opposant I’ Olympique de Marseille
A1'Aqine Aa Criinaamn lea mercredi Q f&arriar 2017 A 20 H AR
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E,

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE

Arrété portant interdiction de port, de transport, de détention et usage d’engins
pyrotechniques aux abords du stade Orange Vélodrome
lors de la rencontre de football opposant I'Olympi que de Marseille
a I'équipe de Guingamp, le mercredi 8 février 2017 420 H 45

Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhoéne

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code pénal,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8
Vu la loi n® 55-385 du 3 avril 1955 relative a I'état d’'urgence,

Vu la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative a la motivation des actes administratifs et a
I'amélioration des relations entre 'administration et le public ;

Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant I'application de la loi n° 55-385 du 3 auvril
1955 relative a I'état d’'urgence et renforgant I'efficacité de ses dispositions ;

Vu la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant I'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative a I'état d’'urgence

Vu la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n°® 55-385 du 3 avril 1955
relative a I'état d’'urgence ;

Vu la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant I'application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative
a I'état d’'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a 'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements et notamment son article 78-2
selon lequel le Préfet de police des Bouches du Rhéne met en ceuvre dans le département des
Bouches du Rhéne la politique nationale de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 ;

Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955;

Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret du 5 mars 2015 portant nomination de M. Laurent NUNEZ en qualité de Préfet de police
des Bouches du Rhoéne ;

Vu la circulaire du Ministére de I'Intérieur du 24 novembre 2015 relative a la sécurité des rencontres
de football ;
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Considérant que l'usage d’engins pyrotechniques aux abords du stade Orange vélodrome risque
d’entrainer des mouvements de panique dans la foule ;

Considérant la rencontre de football qui a lieu le mercredi 8 février 2017 a 20 H 45 au stade Orange
Vélodrome de Marseille entre I'Olympique de Marseille et 'équipe de Guingamp ;

ARRETE :

Article 1% : Le port, le transport, la détention et 'usage d’engins pyrotechniques sont interdits le
mercredi 8 février 2017 de 8 H 00 & minuit, dans le périmétre défini ci-aprés :

- boulevard du Dr Rodoccanacchi,

- Avenue du Prado

- Boulevard Latil

- Boulevard Rabatau jusqu’a la rue Raymond Teisseire
- Rue Raymond Teisseire

- Place de la pugette

- Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay

- Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet

- Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’a I'avenue de Mazargues
- Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2

- Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard Rodoccanacchi.

Article 2 : Les infractions au présent arrété seront constatées et sanctionnées par tout officier de
police judiciaire ou tout agent de la force publique habilité a dresser procés-verbal, conformément aux
lois et réglement en vigueur.

Article 3: Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhéne et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-
Rhéne, notifié au procureur de la République, affiché a la mairie de Marseille et aux abords immédiats
du périmétre défini a 'article ler.

Fait & Marseille le 1% février 2017

Le Préfet de Police

SIGNE

Laurent NUNEZ

Conformément aux dispositions de I'article R. 424t-§uivants du code de justice administrative résent arrété peut faire
I'objet d’'un recours contentieux devant le tribu@ministratif dans un délai de deux mois & comgéeesa parution
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Préfecture de Police des Bouches-du-Rhéne
13-2017-02-01-002

Arrété portant interdiction de vente de boissons a emporter
dans des contenants en verre, de vente d' alcool a emporter,
de détention et consommation d’ alcool sur lavoie publique
al’ occasion du match
OM / GUINGAMP du 8 février 2017 a20 H 45
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Libertd » Bgalith » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE

Arrété portant interdiction de vente de boissons a emporter
dans des contenants en verre, de vente d’alcoolae  mporter,
de détention et consommation d’alcool sur la voie p ublique a I'occasion du match
OM / GUINGAMP du 8 février 2017 & 20 H 45

Le Préfet de Police des Bouches-du-Rhéne
Chevalier de la Iégion d’honneur
Officier de I'ordre national du mérite
Vu le code pénal,
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2512-13 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative a I'état d’'urgence,

Vu la loi N° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative a la motivation des actes administratifs et a
'amélioration des relations entre I'administration et le public ;

Vu la loi n® 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant I'application de la loi n°® 55-385 du 3 avril
1955 relative a I'état d’urgence et renforgant I'efficacité de ses dispositions ;

Vu la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant I'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative a I'état d’'urgence

Vu la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n® 55-385 du 3 avril 1955
relative a I'état d’'urgence ;

Vu la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant I'application de la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative
a I'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Vu le décret n° 87-893 du 30 octobre 1987 portant publication de la convention européenne sur la
violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, notamment des matchs
de football, faite a Strasbourg le 19 ao(t 1985 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements et notamment son article 78-2
selon lequel le Préfet de police des Bouches du Rhéne met en ceuvre dans le département des
Bouches du Rhéne la politique nationale de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°® 55-385 du 3 avril
1955 ;

Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°® 55-385 du 3 avril
1955 ;

Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret du 5 mars 2015 portant nomination de M. Laurent NUNEZ en qualité de Préfet de police
des Bouches du Rhéne ;
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Vu la circulaire du Ministere de I'Intérieur du 24 novembre 2015 relative a la sécurité des rencontres
de football ;

Considérant que la consommation de boissons alcooliques est un facteur aggravant les troubles
l'ordre public aux abords des stades et notamment a proximité du stade Orange vélodrome
Marseille ;

Q- Q-

Considérant qu’il importe pour des motifs d’ordre et de sécurité publics, de prévenir les risques
pouvant découler de la mise en vente de boissons alcooliques a I'occasion des rencontres de football
organisées au stade Orange vélodrome ;

Considérant que les contenants en verre peuvent étre utilisés, lors de rixes, comme armes et
provoquer des blessures graves ;

Considérant la rencontre de football qui a lieu le mercredi 8 février 2017 a 20 H 45 au stade Orange
vélodrome de Marseille entre I'Olympique de Marseille et I'équipe de Guingamp ;

ARRETE :

Article ler — La vente de boissons a emporter dans des contenants en verre, la vente d’alcool a
emporter, la détention et la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite, le mercredi 8
février 2017 de 11 H 00 a minuit dans le périmétre ci-apres et des 2 c6tés des voies concernées :

- boulevard du Dr Rodoccanacchi,

- Avenue du Prado

- Boulevard Latil

- Boulevard Rabatau jusqu’a la rue Raymond Teisseire
- Rue Raymond Teisseire

- Place de la pugette

- Rue Augustin Aubert jusqu’au boulevard Ganay

- Boulevard Ganay jusqu’au boulevard Michelet

- Boulevard Barral du Boulevard Michelet jusqu’a I'avenue de Mazargues
- Avenue de Mazargues jusqu’au Prado 2

- Rue Jean Mermoz jusqu’au boulevard Rodoccanacchi.

Article 2 —.Cette interdiction ne s’applique pas aux terrasses des débits de boissons ou restaurants,
titulaires d'une licence, dés lors que toutes les boissons sont servies dans des contenants en plastique
et consommées sur place.

Article 3 - Les infractions au présent arrété seront constatées et sanctionnées par tout officier de
police judiciaire ou tout agent de la force publique habilité a dresser procés-verbal, conformément aux
lois et réeglement en vigueur.

Article 4 — Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhéne et le directeur
départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-

Rhoéne, notifié au procureur de la République, affiché dans la mairie de Marseille et aux abords
immédiats du périmeétre défini a I'article ler.

Fait & Marseille le 1% février 2017

Le Préfet de Police

Laurent NUNEZ

Conformément aux dispositions de I'article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrété peut faire
I'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois a compter de sa parution
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Préfecture des Bouches-du-Rhéne
13-2017-01-31-007
Arrété préfectoral portant approbation du reglement

départemental de défense extérieure contre l'incendie des
Bouches-du-Rhone (RDDECI13)

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du réglement départemental de défense extérieure contre
I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)
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Liberté = Egalité » Fraternitd
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL Marseille, le 31 janvier 2017
DES ATFAIRES CIVILES ET ECONOMIQUES
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE I’ INCENDIE
DES BOUCHES-DU-RHONE

(R.D.D.E.C.I. 13)
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

CABINET/SIRACEDPC

ARRETE PREFECTORAL PORTANT APPROBATION
DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE I’ INCENDIE DES BOUCHES-DU-RHONE

LE PREFET
DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de ’'urbanisme ;

VU le code de la construction et de ’habitation ;

VU le code de la défense ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code forestier ;

VU le code de ’environnement ;

VU la loin® 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ;

VU la loi n® 2002-276 du 27 février 2002 relative a la démocratie de proximité ;
VYU la loi n® 2004-811 du 13 aolt 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a ’organisation et a
I’action des services de I’Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret n® 2007-449 du 25 mars 2007 relatif aux missions et & ’organisation du bataillon
des marins-pompiers de Marseille ;

VU le décret n® 2015-235 du 27 février 2015 relatif a la défense extérieure contre 1’incendie ;

VU PParrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre
I’incendie ;

VU larrété préfectoral du 23 mars 2009 portant approbation du réglement opérationnel des
services d’incendie et de secours dans le département des Bouches-du-Rhone ;

VU larrété préfectoral du 7 mai 2015 portant approbation du schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques du département des Bouches-du-Rhone ;

VU I’avis favorable du conseil municipal de Marseille n® 16-29969-DSIS du 5 décembre 2016 ;

VU I’avis favorable du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours des Bouches-du-Rhéne n°® CA2016-153 du 9 décembre 2016 ;

CONSIDERANT les avis favorables issus de la consultation menée du 27 juillet au 16 septembre
2016 ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Cote
d’azur, préfet des Bouches-du-Rhoéne ;
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ARRETE

ARTICLE 1ler : Le réglement départemental de défense extérieure contre P'incendie des
Bouches-du-Rhdne, annexé au présent arrété, est approuve,

11 comprend trois volets :
1. un volet commun au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-
Rhéne et au bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
2. un volet propre au périmétre d’intervention du service départemental d’incendie et de
secours des Bouches-du-Rhéne ;
3. un volet propre au périmétre d’intervention du bataillon des marins-pompiers de
Marseille.

ARTICLE 2 : Le présent arrété ainsi que le réglement départemental de défense extérieure
contre Pincendie des Bouches-du-Rhéne prennent effet & compter de leur date de publication.

ARTICLE 3 : Le présent arrété ainsi que le reglement départemental de défense extérieure
contre I'incendie des Bouches-du-Rhéne seront publiés aux recueils des actes administratifs de la
préfecture des Bouches-du-Rhéne, de la Ville de Marseille et du service départemental d’incendie
et de secours des Bouches-du-Rhone.

ARTICLE 4 : Le présent arrété peut faire Pobjet d’un recours pour exces de pouvoir auprés du
tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois & compter de la date de
publication.

ARTICLE 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, les sous-
préfets des arrondissements d’Aix-en-Provence, d’Arles et d’Istres, les maires du département des
Bouches-du-Rhone, le vice-amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille et
le colonel, directeur départemental des services d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhone
sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de ’exécution du présent arrété.

Fait 4 Marseille, le 31 janvier 2017
Le Préfet
Signé

Stéphane BOUILLON

NB : Le document annexé au préseni arrélé est disponible sur simple demande exprimée auprés
de la Préfecture des Bouches-du-Rhone - Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et
Economiques de Défense et de la Protection Civile - Place Félix Baret - CS 80001 - 13282
Marseille Cedex 06
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
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PREAMBULE

La défense extérieure contre I'incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins
résultant des risques a prendre en compte, I'alimentation en eau des moyens des services d'incendie
et de secours par l'intermédiaire de points d’eau identifiés a cette fin. Pour le département des
Bouches-du-Rhéne cela représente environ 18000 points d'eau incendie pour le service
départemental d’incendie et de secours et 8400 pour le bataillon de marins pompiers de Marseille.

Les domaines suivants ne relévent pas du réglement départemental de DECI (RDDECI) car ils
font I'objet d’une DECI spécifique :

e |es espaces naturels (les foréts en particulier) ;
e les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE) ;
e |es sites particuliers comme les tunnels et autres ouvrages routiers ou ferroviaires.

Cependant le RDDECI intégrera certaines mesures visant a prendre en compte les zones
d’interface (entre forét, installations classées et le bati).

Les regles établies dans ce réglement ont été fixées au niveau départemental aprés une large
concertation locale. Elles s’appliquent au niveau communal ou intercommunal et peuvent se décliner
a partir d’'un schéma communal ou intercommunal de DECI.

Le présent réglement précise les compétences des différents intervenants (SDIS 13, BMPM,
maires, gestionnaires...), et la gestion de la DECI. Il met en place une approche réaliste tenant compte
des risques identifiés, des territoires et des contraintes opérationnelles rencontrées par les services
d’incendie et de secours.

La cohérence du RDDECI nécessite un regard homogéne sur la zone de compétence de la
métropole ainsi que sur le reste du département. De ce fait, le présent réglement a été construit en
étroite collaboration entre les deux services d’incendie et de secours présents dans le département
des Bouches-du-Rhone ayant des compétences territoriales propres: le service départemental
d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhdne (SDIS 13) et le bataillon de marins-pompiers de
Marseille (BMPM).
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1 CADRE JURIDIQUE

1.1 La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
article 77

La prévention et la lutte contre l'incendie relévent de la compétence exclusive de la commune.

Un service public de défense extérieure contre I'incendie (DECI) est créé par la loi. Distinct du service
d’incendie et de secours, le service public de DECI est placé sous la responsabilité du maire {pouvoir
de police spéciale art. L.2213-32 du CGCT).

Ainsi, les communes sont compétentes pour la création, I'aménagement et la gestion des points
d’eau nécessaires a 'alimentation en eau des moyens des services d’'incendie et de secours. Toutes
les dépenses relatives a l'exercice de la compétence relévent des dépenses obligatoires de la
commune,

La loi prévoit également un possible transfert de la compétence DECI a un EPCI a fiscalité propre
uniquement. Dans ce cas, I'EPCI se substitue a la commune.

Les termes de la loi n°2011-525 relative a la simplification et a 'amélioration de la qualité du droit
sont codifiés dans les articles L.2213-32, L. 2225-1 3 4 et L.5211-9-2 du CGCT. Conformément a
I'article L.2225-4 du CGCT, le décret n°2015-235 relatif a la défense extérieure contre I'incendie, pris
en conseil d’Etat, est venu préciser les termes de la loi.

1.2 Décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif a la défense extérieure contre I'incendie

Le décret 2015-235 vient clarifier les régles d'implantation et de gestion des points d'eau servant a la
défense extérieure contre l'incendie (via le référentiel départemental de défense extérieure contre
I'incendie).

La DECI communale n'est plus définie a partir de prescriptions nationales. Les régles sont fixées, par
arrété préfectoral, au niveau départemental aprés concertations locales.

Ce dispositif précise les compétences des différents intervenants (maire, président d'établissement
public de coopération intercommunale notamment) et les conditions de participation de tiers a ce
service. |l met en place une approche réaliste, tenant compte des risques identifiés et des sujétions
de terrain. Il ne détermine pas des capacités en eau mobilisées de fagon homogéne sur I'ensemble
du territoire mais fixe des valeurs minimales de ressources en eau devant étre disponibles en
fonction des risques, Il définit la notion de points d'eau incendie et les opérations de contréle dont ils
font I'objet.

Ce décret prévoit des dispositions spécifiques pour le département des Bouches-du-Rhéne :
Extrait du Décret n°235-2015 :

« le réglement départemental de défense extérieure contre lincendie des Bouches-du-Rhéne
comprend trois volets :

1. Un volet propre au périmétre d’intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré
par ce dernier et arrété par le préfet de département aprés avis du conseil municipal de Marseille ;

2. Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d’incendie et de
secours et arrété par le préfet de département apres avis du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours ;

3. En tant que de bescin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-
pompiers de Marseille et le service départemental d’incendie et de secours et arrété par le préfet de
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département aprés avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours. »

1.3 Arrété interministériel relatif au référentiel national DECI (RNDECI)

Le référentiel national, fixé par I'arrété interministériel du 15 décembre 2015, est pris en application
de 'article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales. Il fixe la doctrine, la méthodologie
et les solutions techniques possibles en matiére de DECI, ainsi que les principes de la défense
extérieure contre |'incendie pour la protection générale des batiments.

Le RNDECI définit notamment les principes généraux relatifs a I'aménagement, a I'entretien et a la
vérification des points d’eau servant a I'alimentation des moyens de lutte contre I'incendie. Il aborde
I'ensemble des questions relatives a la DECI.

Le RNDECI n’est pas directement applicable sur le terrain. Les régles de DECI adaptées aux risques et
contingences du territoire sont fixées par le réglement départemental de défense extérieure contre
I'incendie.

Le RNDECI fournit également des éléments de méthode permettant la mise en place, a l'initiative des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des schémas communaux
ou intercommunaux de DECI,

2 LA REFORME DE LA DECI

2.1 Le nouveau pouvoir de police spéciale DECI

La prévention et la lutte contre I'incendie sont placées sous I'autorité du maire au titre de ses
pouvoirs de police générale dans le cadre de la sécurité publique. La loi n® 96-369 du 3 mai 1996
relative aux services d'incendie et de secours, dite « de départementalisation des services d'incendie
et de secours » n’a pas retiré au maire ses pouvoirs de police concernant la défense contre l'incendie
sur son territoire.

Cependant, la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, complétée par le décret n°2015-235 du 27 février
2015, est venue préciser la responsahilité du maire en matiére de DECI.

Ancien pouvoir de police générale, le service public de DECI est placé sous I'autorité du maire,
agissant en application du pouvoir de police spéciale qui lui est conféré par le nouvel article L.2213-
32 du CGCT.

a

Cette compétence peut étre transférée a un EPCI a fiscalité propre uniguement, qui viendra se
substituer a la commune.

Dans ce cas, le pouvoir de police spéciale relative a la compétence DECI est exclusivement attribué au
président de I'EPCI. Cependant, le maire dispose toujours de sa faculté d’agir en application du
pouvoir de police générale (art. L.2212-2 du CGCT). Le président de I'EPCI et le maire peuvent donc
intervenir concurremment dans le méme domaine, le premier en application du pouvoir de police
spéciale, le second en application de son pouvoir de police générale.

Le transfert du pouvaoir de police en matiére de DECI au président de I'EPCI s’effectue par arrété du
préfet du département, sur proposition d'un ou de plusieurs maires des communes intéressées,
aprés accord de tous les maires des communes membres et du président de 'EPCI (Art.L.5211-9-2 du
CGCT).

" Le transfert de ce pouvoir de palice au président d’un syndicat intercommunal ou d’'un syndicat mixte est impossible puisqu'il
ne s'agit pas d'un EPCI 4 fiscalité propre.
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2.2 Les métropoles et la réforme DECI

Les métropoles exercent notamment de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences relatives a la gestion des services d'intérét collectif, conformément a I'article L.5217-2
du CGCT. Sont notamment concernés, le service de |'assainissement et de |'eau, le service d'incendie
et de secours et le service public de défense extérieure contre l'incendie,

La métropole assume les compétences du bloc communal de maniére progressive de 2016 a 2017,
seules celles précédemment transférées aux intercommunalités sont exercées puis, a partir de 2018,
toutes les compétences d'une métropaole.

De plus, le conseil de la métropole délégue certaines de ces compétences aux territoires : de maniére
ohligatoire de 2016 a 2020 (sauf vote contraire a la majorité des deux tiers du conseil métropolitain),
de maniére volontaire a partir de 2020 (par un vote a la majorité simple du conseil métropolitain).

Pour les deux communes de la métropole Aix-Marseille-Provence ne faisant pas partie du
département des Bouches-du-Rhdne (Pertuis et Saint Zacharie), le réglement départemental de DECI
signé par le préfet territorialement compétent est appliqué.

2.3 Le réglement départemental DECI

2.3.1 Principes généraux

Le réglement départemental est la clef de volte de la nouvelle réglementation de la défense contre
I'incendie. Il est élaboré par le service d’incendie et de secours territorialement compétent en
cancertation avec les maires et I'ensemble des acteurs concourant a la défense extérieure contre
I'incendie. Il est ensuite arrété par le préfet de département aprés avis de 'autorité délibérante
compétente (conseil d’administration du SDIS, conseil municipal de la commune de Marseille).

2.3.2 Portée du réglement départemental
Le réglement a notamment pour objet de :

- rehausser ou maintenir le niveau de sécurité en développant ou en confortant une défense
contre I'incendie adaptée, rationnelle et efficiente ;

- réaffirmer et clarifier les pouvoirs des maires ou des présidents d’EPCl dans ce domaine tout
en améliorant et en adaptant le cadre de leur exercice ;

- donner une cohérence aux opérations de maintenance et de contréle des équipements de
DECI;

- soutenir les maires et les présidents d’EPCI dans ce domaine complexe sur les plans
techniques et juridiques ;

- inscrire la DECI dans les approches globales de gestion des ressources en eau et
d’aménagement durable des territoires ;

- mettre en place une planification de la DEC| (via des schémas communaux ou
intercommunaux de DECI) ;

- optimiser les dépenses financieres afférentes ;

- préciser les rbles respectifs des communes, des EPCI, des services d’incendie et de secours et
des autres partenaires dans ce domaine ;
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- décharger les maires et les communes de la DECl en permettant son transfert total ou partiel
aux EPCI a fiscalité propre.

Le réglement départemental de DECI sert de référence aux services publics communaux ou
intercommunaux de DECI.

Il permettra également de définir le canevas de réalisation des schémas communaux de défense
extérieure contre l'incendie.

2.3.3 Domaines hors du champ d’action du RDDECI

La définition de la DECI et des moyens de lutte contre I'incendie des ICPE reléve exclusivement de la
réglementation afférente a ces installations et n’est pas traitée au titre du RDDECI.

Il n"a pas vocation a formuler de prescriptions aux exploitants d’ICPE. Il conviendra de solliciter le
service d'incendie et de secours territorialement compétent, conseiller technique en la matiére, afin
de définir un niveau de couverture cohérent avec le niveau de risque projeté et conformément a la
réglementation applicable en la matiére. De la méme maniére, la défense des foréts contre I'incendie
(DFCI) reléeve d'un cadre juridique propre. Le RDDECI n’aborde pas le dimensionnement de la
ressource en eau pour la DFCL

Pour une recherche d’efficience, ce réglement intégre une approche cohérente sur les domaines
d’interaction :

- entre DFCI et la DECI, au niveau des espaces qualifiés « d’interfaces bati-forét » ;
- entre DECI « générale » et DECI « spécifique » a une ICPE.

L'analyse permettant de déterminer les besoins en eau pour la DECI des batiments situés dans les
zones d’interfaces intégre ce critére majorant conformément aux dispositions prévues dans la partie
relative a I'analyse des risques.

2.4 Arrété du maire ou du président d’EPCI a fiscalité propre

A minima, cet arrété fixe la liste des points d’eau incendie retenus de la commune ou de
I'intercommunalité. Par principe, ces PEl sont identifiés et proportionnés en fonction des risques.
Pour I'appuyer dans cette analyse qui peut paraitre complexe, I'élu peut mettre en place un schéma
communal ou intercommunal de DECI.

3 LES ACTEURS DE LA DECI ET LEUR ROLE

Le département des Bouches-du-Rhéne compte 119 communes réparties au sein de quatre EPCI a
fiscalité propre.

Ces EPCl sont :
- La métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) composée de 6 conseils de territoire ;
- La communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) ;
- La communauté d’agglomération Terres de Provence (ex-CARAD) ;

- La communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles (CCVBA).

Version 2 — Octobre 2016 Page 9 sur 46

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre
I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

POMPIERS I; DES BOUCHES-DU-RHONE

DES BOUCHES-OU-RHANE
o BATAILLON DE MARINS POMPIERS DE MARSEILLE

] MARINS-POMPIERS
w4 MARSEILLE

3.1 Les autorités compétentes

3.1.1 La métropole Aix-Marseille-Provence (AMP)
3.1.1.1 Le président de la métropole Aix-Marseille-Provence Métropole

L'article L. 5217-3 du CGCT, sans préjudice de |'article L 2212-2 et par dérogation a larticle L 2213-32
du CGCT, a confié au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de
réglementer la DECI (pouvoir de palice).

3.1.1.2 Les conseils de territoire de la métropole

Par délibération en date du 17 mars 2016, le conseil de la métropole AMP a délégué la compétence
de service puhlic de DECI aux six conseils de territoire qui la composent, conformément aux
dispositions du premier alinéa du |l de I'article . 5218-7 du CGCT.

3.1.2 les maires et autres EPCI (hors métropole)

Les maires et les autres EPCl (hors métropole) détiennent I'intégralité des compétences de DECI
(service public et police spéciale).

lIs doivent fournir une défense extérieure contre 'incendie nécessaire a la couverture des risques sur
leur commune. lls ont en charge la création, 'aménagement et la gestion des points d’eau incendie
nécessaires a I'alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours.

Conformément a l'article L.332-8 du code de I'Urbanisme, dans le cas de l'implantation d'un
batiment générant des besoins en eau supérieurs a la catégorie du risque présent, les maires sont en
droit de faire supporter cette dépense d'équipements publics exceptionnels au demandeur.

En application de I'article R.2225-4 du CGCT, les maires doivent arréter la DECI de leur commune.,

Les PEIl font l'objet de contrdles techniques périodiques visant a évaluer leurs capacités. lls sont
effectuéds au titre de la police spéciale de la DECI sous "autorité du maire. Par ailleurs, les maires
informent les directeurs d’établissement de toute anomalie observée concernant leurs points d’eau
privés.

Les maires ou présidents d'EPCI pourront mettre en place un schéma communal/intercommunal de
DECI (SC(I)DECI). Ce schéma directeur permettra une analyse exhaustive du dimensionnement de la
DECI| face aux risques du territoire et la mise en place d’'un échéancier d’actions pour rendre la
couverture en eau d’incendie efficiente.

3.2 Les services d’incendie et de secours

Le service d'incendie et de secours (SIS) territorialement compétent (SDIS 13 ou BMPM) est chargé
de |'élaboration et du suivi du réglement départemental de DEC| a Iinitiative du préfet de
département.

Il administre un traitement automatisé de données recensant I'ensemble des PEl publics et privés de
sa zone de compétence. Il est également en charge des reconnaissances opérationnelles des PEI
arrétés par les maires ou présidents d’EPCI a fiscalité propre.

Le service d’incendie et de secours se positionne comme conseiller technique en DECI. En effet, il
apporte son expertise dans I'accompaghement des maires, présidents d’EPCI a fiscalité propre,
exploitants ou autres maitrises d’ceuvre.
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3.2.1 Compétence territoriale du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM)

Conformément a la loi n°2004-811 du 13 ao(t 2004 portant modernisation de la sécurité civile, le
bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d’aprés les ordres du
maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature
menacant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

Ces missions sont réalisées sous la direction de 'autorité de police compétente, dans les hassins et
installations exploitées directement par le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) situés dans les
circonscriptions de celui-ci sur la commune de Marseille. Hors de la commune de Marseille et
conformément aux dispositions réglementaires prévues par la loi du 04 juillet 2008, le BMPM dans
I'enceinte du GPMM est compétent uniquement sur le plan d’eau qui s’étend sur le golfe de Fos, le
canal de Caronte et I'étang de Berre.

Le BMPM est également compétent sur les pistes, le tarmac, les installations techniques et les
batiments nécessaires au fonctionnement de I'aéroport de Marseille — Provence de Marignane, sous
la direction de 'autorité de police compétente et sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci.

Le réglement opérationnel départemental (ROD) définit le mode d’emploi des ressources
opérationnelles du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour assurer les missions de service
public définies par la loi N°96-369 du 03 mai 1996, relatives aux services d’incendie et de secours,

Dans le cadre de ses compétences, le BMPM exerce les missions suivantes :
- la prévention et I'évaluation des risques de sécurité civile ;
- la préparation des mesures de sauvegarde et |'organisation des moyens de secours ;
- la protection des personnes, des biens et de I'environnement ;

- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.
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3.2.2 le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhéne (SDIS 13)

Conformément a l'article L1424-2 du CGCT, le SDIS 13 est chargé sur son secteur de compétence de
la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Il s’étend a I'ensemble du département des Bouches-du-Rhéne a I'exception de la zone de
compétence du BMPM définie a l'article L2513-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), et précisées au 3.4.1 du présent document.

Il est également chargé d'intervenir dans les emprises du GPMM situées hors du territoire de la
commune de Marseille. Cette compétence ne s’étend que pour les installations situées a terre et sur
les quais.
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Il concourt, avec les autres services et professionnels caoncernés, a la protection et a la lutte contre
les autres accidents, sinistres et catastrophes, a I’évaluation et a la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux situations d’urgence.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
- la prévention et I'évaluation des risques de sécurité civile,
- la préparation des mesures de sauvegarde et de I'organisation des moyens de secours,
- la protection des personnes, des biens et de I'environnement,

- les secours d’'urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.

Les interventions ne se rattachant pas directement a I'exercice de ces missions pourront faire I'objet
d’une demande de participation aux frais par les bénéficiaires, conformément a I'article L.1424-42 du
CGCT et selon les modalités définies par délibération du conseil d’administration.
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3.3 Le service public de DECI

Le service public de DECI est un service public juridiqguement distinct du service d'incendie et de
secours et du service public d’eau potable®. Placé sous la responsabilité du maire ou du président
d’EPCI a fiscalité propre, il vise a assurer, en fonction des besoins résultant des risques a prendre en
compte, I'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire
de points d’eau identifiés a cette fin.

Ce service est compétent pour la création, I'aménagement et la gestion des points d’eau incendie.
Toutes les dépenses relatives a l'exercice de la compétence DECI (fourniture, pose, entretien,
renouvellement des équipements et ouvrages destinés a fournir 'eau nécessaire a la lutte contre
I'incendie) relévent des dépenses obligatoires de la commune® ou de 'EPCI & fiscalité propre.

3.4 Les autres gestionnaires de ressources en eau potahle

Sans transfert possible du pouvoir de police spéciale de DECI, le maire ou le président d’EPCI a
fiscalité propre peut mandater une ou plusieurs saciétés gestionnaires de réseau d’eau potable afin
de réaliser les missions de gestion et/ou de contrdle dévolues a la DECI.

& Art. 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droif, codifié aux articles
L.222 14 L.2225 3 du CGCT.
% Art. 1.2321-2 et L. 2225-3 du CGCT.
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3.5 Les autres acteurs

La DECI intéresse tous les points d’eau préalablement identifiés, mis a la disposition du service
d’incendie et de secours. Sont distingués les PEI publics, a la charge du service public de la DECI, des
PE| privés, a la charge de leur propriétaire. Ces derniers font partie de la DECI, mais ils ne pourvoient
gu’au besoin de couverture en eau d’'incendie de son propriétaire,

Cette distinction modifie la charge des dépenses afférentes et non l'usage.

Sauf conventionnement éventuel, les frais d’achat, d’installation, d’entretien, de signalisation et de
contrdle des PEl sont a la charge du propriétaire. Ce dernier est garant de I'accessibilité du PEI aux
engins de lutte contre l'incendie. Il doit informer l'autorité de police spéciale de DECI du contréle
périodigue des différents PEI.

Une grande partie des PEIl appartient au service public de la DECI. Exceptionnellement, des tiers,
personnes publiques ou personnes privées peuvent participer a la couverture du territoire en eau
d'incendie (Cf. paragraphe 5 dédié aux points d’eau incendie).

Un PEI privé existant peut &tre mis a la disposition du service public de DECI par son propriétaire
aprés accord de celui-ci®. Une convention doit formaliser la situation et y définir les regles
compensatoires. Par principe, la maintenance, I'accessibilité, ou le contréle sera assuré par le service
public de la DECI.

Le service d’incendie et des secours effectue une reconnaissance opérationnelle de ces points d’eau
incendie, aprés accord du propriétaire, dans les mémes conditions que les PEI publics. Ces ouvrages
sont répertoriés par un numéro exclusif fixé selon les critéres énumérés dans les dispositions des
volets propres au BMPM ou au SDIS 13. Le propriétaire du PEl est chargé de la signalisation de ce
dernier.

4 Art. R.2225-1 alinéa 3 du CGCT

Version 2 — Octobre 2016 Page 15 sur 46

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre
I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

P[|M|]|ERS'3 DES BOUCHES-DU-RHONE

DES BOUCHES-DU-RHONE
Sk BATAILLON DE MARINS POMPIERS DE MARSEILLE

] MARINS-POMPIERS
= MARSEILLE

4  ANALYSE DE RISQUE ET DETERMINATION DES BESOINS EN EAU

4.1 Les risques identifiés

Figure 1 - Répartition des interventions pour feu bitimentaire - données issues de I'enquéte
nationale Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS) —2014.
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Si les mesures de prévention participent a une gestion de plus en plus efficace du risque incendie, il
n‘en demeure pas moins que les nombreux incendies se déclarant chaque jour, ont de lourdes
conséquences socio-économiques (perte de vie humaine, perte de bien, dégat matériel, perte de
production, période de chdmage technique,..). L'approche prévisionniste de ce risque est par
conséquent justifiée.

Dans ce cadre, disposer d’une ressource en eau dimensionnée et a proximité, constitue une garantie
pour permettre une réponse rapide du service d’'incendie et de secours.

Le développement d’une défense extérieure contre I'incendie efficiente impose de distinguer les
batiments dont I'incendie présente un risque couramment représenté et pour lesquels il est possible
de proposer des mesures génériques, de ceux dont les particularités générent un risque qui nécessite
une étude spécifique.

Une différenciation est ainsi faite entre les batiments dits a « risque courant » et ceux a « risque
particulier ».

4.1.1 Lerisque courant

La classification du niveau de risque batimentaire est distincte de celle prévue a I'article CO6 du
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public®.

B Fixé par l'arrété du 25 juin 1980 modifié
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Sont définis comme étant a « risque courant » tous les batiments ou ensemble de batiments, pour
lesquels I"évaluation des besoins en eau peut étre faite de maniére générale.

Afin de définir une DECI adaptée et proportionnée, on distingue parmi ces batiments :

- Les batiments a risque courant faible :

Ce sont les batiments pour lesquels 'enjeu patrimonial est limité, le potentiel calorifique est
faible ou le risque de propagation aux batiments environnants est quasi nul (Exemple :
bétiments d’habitation isolés en zone rurale).

- Les batiments a risque courant ordinaire :

Ce sont les batiments pour lesquels le potentiel calorifique est modéré et le risque de
propagation faible ou moyen (Exemple : lotissement, immeuble d’habitation collectif, zone
d’habitats regroupés, ...).

- Les batiments ou ensemble de batiment a risque courant important :

Ce sont les batiments pour lesquels le potentiel calorifique est modéré a fort et/ou avec un
fort risque de propagation (Exemple : quartiers saturés d’habitations, quartier historique,
vieux immeubles oli le bois prédomine, zone mixant habitations et activités artisanales ou
petites industries...).

Outre les caractéristiques intrinséques aux batiments, I'environnement immédiat est également a
prendre en compte (Exemple : bdti en interface avec un espace naturel ou un site industriel).

4.1.2 Lerisque particulier

Les batiments a risque particulier nécessitent pour I'évaluation des besoins en eau une approche
individualisée. lls regroupent :

- Les batiments abritant des enjeux humains, économigues ou patrimoniaux importants :

Les conséquences socio-économiques et les impacts environnementaux peuvent y étre tres
étendus, compte tenu de leur complexité, de leur taille, de leur contenu (Exemple : centre
hospitalier, patrimoine culturel, bGtiments industriels et commerciaux non ICPE ...).

- Les exploitations agricoles.
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4.2 ’analyse de risque

4.2.1 Principes de I'analyse de risque

L’'ensemble de I'exercice doit intégrer les caractéristiques intrinséques des batiments et le contexte
géographique. De méme, I'analyse doit prendre en compte le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR) et le réglement opérationnel départemental (ROD).

4,2,2 Eléments & prendre en compte dans le cadre de 'analyse de risques
De nombreux facteurs peuvent étre pris en considération pour concevoir la DECI :

- Lesrisques d'incendie intrinséques présentés par les constructions (nature et destination
de la construction, potentiel calorifique, superficie, ...) ;

- Les risques de propagation générés par les constructions voisines ou I'environnement
{distance par rapport au massif, continuité végétale, intensité de I'aléa prévisible, ...) ;

- La nature des enjeux a protéger sur la zone considérée (ERP, habitation, ...) ;

- Les contraintes opérationnelles intrinséques au quartier (accessibilité, caractéristique du
réseau d’eau existant...) ;

- Lacohérence avec les mesures visant la réduction du risque a la source ;

- L'organisation et les moyens dont dispose le service d'incendie et de secours.

Par conséquent, I'analyse des risques prévoit d’intégrer des critéres étudiés a différents niveaux :
- Une analyse basée sur I'occupation du sol et I'état du tissu urbain ;

- Une appréciation du risque, en fonction de la vocation future d'une zone ou des
caractéristiques intrinséques, concréte d’un bati ;

- La détermination d’un niveau de risque final en fonction du contexte géographique et
opérationnel.

4.3 Interactions avec les documents d’urbanisme

4.3.1 Dispositions générales

Toute démarche administrative visant I'occupation du sol (permis de construire, permis de lotir,
réglement d’urbanisme, etc...) doit prendre en compte les prescriptions du présent réglement.

Afin de diminuer les colts de mise en place en amont, la DECI doit étre planifiée dés cette étape,
rendant plus aisée la priorisation, le calibrage des opérations et la réussite de leur mise en place par
la suite.

Pour toute opération d’aménagement ou de modification impactant la voirie et réseaux divers,
lorsque cela est possible, le service public de la DECI est invité, en concertation avec le porteur de
projet, a porter une réflexion sur I'amélioration de la couverture DEC| existante,

La mise place d’'un schéma communal ou intercommunal de DECI doit faciliter les futurs
développements d’un territoire. En effet, les choix opérés dans le zonage du plan local d’'urbanisme
sont liés a la mise en place de divers réseaux tels que I'assainissement et la voirie.
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4.3.2 Cohérence entre I'analyse de risque et le zonage des plans locaux d’urbanisme
(PLU)

L'analyse de risque du présent réglement est étroitement liées aux zonages principaux des PLU, a
savoir ; urbanisé (U), a urbaniser (AU), agricole (A) et naturel (N), les densités et activités pouvant s’y
trouver ou s’y développer étant différentes.

Pour tout nouveau projet, sauf dérogation, la couverture DECI est réalisée selon les dispositions ci-
dessous :

- zone U: PEl de type bouche incendie — poteau d’incendie (PI-Bl, cf. dispositions
techniques du présent réglement) sous pression exclusivement ;

- zone AU a dominante d’activité économique et commerciale : Le DECI doit privilégier un
réseau sous pression. Toutefais, aprés avis du service d’incendie et de secours, elle peut
&tre définie sur une proportion de 2/3 de PEl de type BI-PI sous pression et 1/3 de PEl de
type point d’eau naturel et artificiel (PENA) ;

- zone A et N: La DECI et la nature des PEl doivent étre conformes aux dispositions du
présent réglement (cf. fiches techniques). Toutefois, les réserves artificielles de type
citernes souples sont interdites.

4.4 Cadre de la détermination des besoins en eau

Les quantités d’eau nécessaires pour traiter un incendie doivent prendre en compte les phases
indicatives suivantes, sur le principe d'une durée totale moyenne de deux heures :

- Lalutte contre unincendie comprend :
o l'attaque et I'extinction du ou des principaux foyers ;
o laprévention des accidents (explosions, phénoménes thermiques...) ;
o la protection des intervenants ;

o la lutte contre les propagations aux espaces voisins (batiments, tiers, espaces
boisés...) ;

o la protection des batiments en interface avec un milieu a risque.

- Le déblai et la surveillance incluant I'extinction des foyers résiduels nécessitant
I'utilisation de lances par intermittence.

La poursuite de I'extinction sans interruption et la protection des intervenants exigent que ces
quantités d’eau puissent étre utilisées sans déplacement des engins.

Ainsi, au regard des moyens des services d'incendie et de secours qui doivent étre facilement et
rapidement mis en ceuvre, les PEl doivent &tre positionnés conformément a la grille de
dimensionnement des hesoins en eau.

Durant la montée en puissance, le dispositif hydraulique augmente au fur et a mesure de |'évolution
du sinistre jusqu’a obtenir un débit suffisant pour maitriser un feu. Selon le risque présent, cette
montée en puissance se traduit par I'utilisation progressive de PEI dans un rayon donné, compatible
avec les moyens des services d’incendie et de secours.

Version 2 — Octobre 2016 Page 19 sur 46

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre
I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



SERVICE DEPARTEMENTAL D’'INCENDIE ET DE SECOURS

|J|]M|J|ER5I3 DES BOUCHES-DU-RHONE

DES AOUCHES-DU-RHONE
G BATAILLON DE MARINS POMPIERS DE MARSEILLE

5] MARINS-POMPIERS
Rd MARSEILLE

La répartition des PE| peut imposer la mise en ceuvre d'un ou plusieurs réseaux, dans la mesure du
possible, le réseau maillé est a privilégier.

4.5 Grilles de dimensionnement

Conformément aux dispositions édictées par I'article R.123-20 du code de la construction et de
I'habitation, les établissements ne se rapportant a aucun type défini dans la grille de
dimensionnement jointe (en annexe), doivent se rapprocher du type d’établissement dont la nature
d’exploitation est voisine de celle qui est envisagée pour le calcul de leur DECI. Ce calcul sera soumis
a I"avis du SIS pour validation.

La grille de dimensionnement, fixe la distance maximale a parcourir par les cheminements
praticables par les moyens des services d’incendie et de secours entre le risque a couvrir et le
premier PEI. Elle fixe également la distance entre PEl en fonction du risque.

Il peut y avoir, aprés avis du service d’'incendie et de secours compétent, plusieurs ressources en eau
pour la méme zone a défendre, dont les capacités ou les débits sont cumulables pour obtenir la
quantité d’eau demandée. Cette capacité d’eau cumulée par unité de temps est appelée « débit
simultané ».

Le type de PEl a une incidence importante sur la rapidité de mise en ceuvre de I'alimentation des
engins incendie et sur la ressource humaine.

La grille de couverture prescrit les éléments suivants :

- Les volumes d’eau de référence utilisables pour un temps donné pour les batiments ou
ensemble de batiments a risque ;

- Les distances maximales, par rapport au risque a couvrir, pour la mise en ceuvre des PEI
destinés a la réponse de proximité (réactions immédiates).

4.5.1 Principe de dimensionnement pour le risque courant

Le dimensionnement adapté et proportionné des différentes sous catégories du risque courant se
traduit ainsi :

- Pour les batiments a risque courant faible : La quantité d’eau et la durée est adaptée en
fonction de la nature du risque 3 défendre, avec un minimum 30 m? utilisables en 1
heure ou instantanément (valeur indicative).

- Pour les ensembles de bAtiments a risque courant ordinaire : La quantité d’eau requise
ne peut &tre inférieure 3 60 m® utilisables en 1 heure ou 120 m? utilisables en 2 heures
ou instantanément (valeur indicative). Les valeurs retenues sont indiquées dans la grille
d’analyse, en annexe du présent document.

- Pour les ensembles de batiments a risque courant important : La quantité d’eau requise
doit étre supérieure a 120 m® utilisables en 2 heures ou instantanément avec plusieurs
sources, au cas par cas (valeur indicative).

4.5.2 Bdtiments ou ensemble de bétiment a risque particulier

Les batiments a risque particulier nécessitent pour I'évaluation des besoins en eau une approche
individualisée réalisée en concertation avec le service d’incendie et de secours compétent.
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4.5.3 Mesures particuliéres
Cas général des constructions individuelles ou collectives de 1% et 2°™ famille :

- La couverture du risque incendie nécessite une ressource en eau d'extinction de 120 m’
utilisable en 2 heures.

- Les points d’eau desservis par un réseau sous pression doivent permettre de fournir un
débit de 60m>/h pendant 2 heures sous une pression dynamique minimale de 1 bar.

- La distance entre points d’eau et la simultanéité des débits requis sur une zone
d’interface homogene (forét, industrie) pourront étre précisés selon les conclusions de
I'analyse de risques et de la mise en ceuvre opérationnelle nécessaire des engins de
secours.

- l’alimentation de ces hydrants par un réseau de canalisations maillé permettant de
répondre a ces critéres est a privilégier.

Dans le cas de zones ne pouvant &tre desservies par un réseau sous pression, I'aménagement de la
DECI peut faire appel a des points d’eau normalisés, constitués de réserves naturelles ou artificielles,
permettant au service d’'incendie de disposer d’une capacité hydraulique de 120 m? utilisables sur 2
heures et en permanence (remplissage, maintenance, accessibilité, sécurité d’emploi au regard des
propagations prévisibles d’un feu, équipement nécessaire pour I'alimentation des engins de lutte).
Ces aménagements sont soumis a I'avis du service d'incendie et de secours.

Toutefois, dans les zones a faible densité d’occupation, cette réserve peut étre portée a 30m?,
conformément aux dispositions mentionnées dans la grille de dimensionnement des besoins en eau
du présent document.

Toute construction ne devra pas se trouver éloignée de plus de 200 metres d'un point d’eau
normalisé ou d’une réserve agréée. Ces distances sont mesurées en projection horizontale selon
I'axe des circulations, effectivement accessibles aux engins de secours.

éme

La DECI des habitations collectives de 3%™ et 4°™ famille, des lotissements, des établissements
recevant du public et des constructions non destinées a I'habitation, est intégrée dans la grille de
dimensionnement.

4,5.4 Intégration de la défense de la forét contre Fincendie (DFCI)
4.5.4.1 Interaction avec PPRIF et PAC

Dans les zones soumises a un plan de prévention des risques d’incendie de forét (PPRIF) le
réglement applicable en termes de DECI est celui du PPRIF.

A compter de 'approbation du présent réglement par I'autorité préfectorale, les plans de prévention
des risques incendie de forét intégreront dans la partie relative a la « qualification des points d’eau
incendie » du rapport de présentation :

- les définitions de PEl et PENA pour le paragraphe « principes de classification ».

- la procédure d’identification des PEI et PENA précisée dans le présent reglement.
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Dans le département des Bouches-du-Rhéne, les communes assujetties au porté a connaissance
feu de forét (PAC FDF) doivent se référer aux dispositions relatives aux points d’eau précisées dans
la notice technique complémentaire « qualification de la défendabilité lors de I'instruction des
autorisations d'urbanisme ».

4.5.4.2 Dimensionnement de la DECl en zone d’interface forestiére

La défense des foréts contre I'incendie (DFCI) reléve d’un régime juridique, de pratiques et d’une
organisation distincte du cadre de la DECI générale.

Dans un premier temps, le maire ou le président d’EPCI a fiscalité propre procéde a une démarche
d’identification des risques et des besoins en eau pour y répondre (1° et 2° de I'article R2225-4 du
CGCT) qui exclut la DECI générale.

Dans un deuxiéme temps, il intégre dans sa démarche (s'il est concerné) les besoins en eau définis et
traités par la réglementation de la défense des foréts contre I'incendie.

La cohérence départementale, métropolitaine, intercommunale et communale de la défense contre
I'incendie impose que les deux dispositifs juridiqguement et techniguement distincts de la défense des
foréts contre I'incendie, d’une part et de la DECI d’autre part ne s’ignorent pas.

Les deux dispositifs sont en relation directe dans les zones mixant les batiments et les foréts
(énoncés par les articles L.132-1 et L.133-1 du code forestier) et peuvent étre coordonnés afin
d’optimiser les équipements.

Le cumul de plusieurs PEI prescrit par le présent réglement et la DFCI est possible dans la mesure ol
leur positionnement et leur accessibilité est réalisé par un véhicule d'incendie de type urbain. De
plus, les caractéristiques de pérennité et d’utilisation permanente par les services d’incendie et de
secours des équipements DFCI doivent étre assurées.

4.5.5 les installations classées pour la protection de I'environnement (ICPE).

Sont définies comme étant des ICPE : les usines, ateliers, dépdts, chantiers et d’'une maniére générale
les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour 'agriculture ou la protection de la nature,
de I'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de I'énergie ou pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les installations et usines susceptibles de générer de tels risques ou dangers, sont soumises a une
législation et réglementation particuliére, qui ne relévent pas du présent réglement.

Lorsqu’un établissement est soumis a la réglementation ICPE, cette derniére sera applicahble, dans la
mesure ol elle est plus aggravante que les grilles de couverture du présent réglement.

|En application, le RDDECI ne formule pas de prescriptions aux exploitants des ICPE,
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4.5.6 Les bdtiments agricoles

Le risque d’'incendie présent dans les batiments agricoles doit conduire a un examen particulier de
leur défense extérieure contre l'incendie.

Les incendies les plus souvent rencontrés en milieu agricole intéressent des batiments d’élevage mais
aussi de stockage de fourrage ou de produits de diverses natures. Ces derniers présentent de forts
potentiels calorifique et de contamination ou d’explosion.

Les batiments agricoles peuvent regrouper plusieurs types de risques :
- élevage avec stockage de matiéres pulvérulentes ;
- stockages de paille, foin ;
- stockages d’hydrocarbures et de gaz (chauffage des locaux d’élevage et de serres...) ;
- stockage de matériel ;
- stockages de produits phytosanitaires ;
- stockages d’engrais, notamment ceux a base d’ammonitrates ;
- stockages d’alcool (viticulture, etc...) ;
- etc..

Les habitations isolées et/ou enclavées, et/ou contigués aux risques ci-dessus doivent également étre
prises en compte.

Si exploitation reléve du régime des installations classées, sa DECI reléve alors de la réglementation
spécifique applicable en la matiére.

Si I'exploitation ne reléve pas de la réglementation propre aux installations classées. Sa DECI sera
alors définie par le présent document.

Afin de prendre en compte les spécificités liées a I'isolement géographique et les risques
potentiellement présents, il conviendra de privilégier des capacités minimales d’extinction sur place.
La réglementation nationale n'impose pas le principe d’exclusivité des ressources en eau consacrées
a la lutte contre l'incendie. Elles peuvent étre communes avec des réserves ou des ressources a
usage agricole (irrigation, hydratation du bétail) sous des formes diverses : citernes, bassins, retenues
collinaires... Il peut étre demandé gu’une réserve minimale consacrée a la DECI soit garantie.

Dans ce dernier cas, des prises d’eau aménagées et utilisables par les services d'incendie et de
secours peuvent étre prévues.

En fonction du potentiel calorifique, ces capacités hydrauliques, si elles ne sont pas suffisantes,
peuvent étre complétées par une ou des capacités extérieures.

Afin de ne pas sur-dimensionner le potentiel hydraulique destiné a la DECI et de favoriser I'action des
secours, les exploitants sont invités a réduire le risque a la source et en limiter les conséquences par
des mesures telles que :

- compatihilité des produits chimiques stockés au méme endroit ;
- séparation des engrais a base d’ammonitrates avec les autres produits ;
- séparation des remises d’engins et des stockages ;

- recoupement des locaux par une séparation constructive du feu ;
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isolement des batiments entre eux par un espace libre suffisant au regard des flux
thermiques générés par un sinistre...

La plupart de ces dispositions constructives ou d’exploitation, relévent de mesures de bon sens et de
bonne gestion.

Il peut &tre admis que des batiments agricoles ne disposent pas de moyens de DECI spécifiques et ne
nécessitent pas, en conséquence, une action d’extinction par les services d’'incendie et de secours.

Cette disposition est établie sur une analyse de risques qui met en évidence :

I'absence d’habitation, d’activité d’élevage ou de risques de propagation a d’autres
structures ou a 'environnement ;

une valeur faible de la construction et/ou du stockage a préserver, en tout cas
disproportionnée au regard des investissements qui seraient nécessaires pour assurer la
DECI ;

la rapidité de la propagation du feu a l'intérieur méme du batiment en raison de la nature
des matiéres trés combustibles abritées ;

des risques de pollution par les eaux d’extinctions...

Elle est soumise a |'avis préalable du service d’incendie et de secours territorialement compétent.

Les stockages de fourrage isolés « en plein champ » hors batiment ne font I'objet d’aucun moyen
propre de DECI.
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5 LESPOINTS D'EAU INCENDIE

La DECI ne doit étre constituée que d’aménagements fixes. L’'emploi de dispositifs mobiles (véhicules
porteurs d’eau, citernes remorquées) ne peut étre que ponctuel et consécutif soit :

- aune indisponibilité temporaire des équipements ;
- aun besoin de défense incendie temporaire (manifestation exceptionnelle par exemple).

La mise en ceuvre de ces moyens complémentaires se fait conformément aux dispositions des volets
propres au SDIS 13 et au BMPM.

Il peut y avoir, aprés avis du service d’incendie et de secours, plusieurs ressources en eau pour une
méme zone a défendre, et dont les capacités ou les débits sont cumulables pour obtenir la quantité
d’eau demandée.

Pour étre prises en compte dans la DECI, les réserves ou réseaux hydrauliques doivent présenter les
caractéristigues minimales suivantes :

- capacité utile minimale de 30 m* utilisables ;

- réseau assurant a la prise d’eau, un débit de 30 m*/h sous une pression dynamique de 1
bar minimum, afin de permettre le fonctionnement correct des engins de lutte contre
I'incendie.

Si les réseaux d’eau sous pression ne présentent pas les caractéristiques requises, ou y répondent de
maniére aléatoire ou approximative, il conviendra de recourir a d’autres dispositifs pour compléter
ou suppléer cette ressource, conformément aux dispositions prévue au chapitre 5.2 du présent
réglement.,

Les seuils minimaux définis dans la grille de dimensionnement de la DECI du présent réglement
permettent de s’adapter aux circonstances locales sans prendre en compte des ressources
inadaptées qui pourraient rendre inefficace I'action des secours et mettre en péril les sinistrés et les
sauveteurs.

Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans I'espace et le temps. Ce principe
implique en particulier que I'alimentation des prises d’eau sous pression soit assurée en amont
pendant la durée fixée (capacité des réservoirs ou des approvisionnements notamment).

L'accessibilité aux PEl doit étre permanente, quelle que soit la situation météorologique (froid,
influence sur la variation des niveaux d’eau, etc...).

L’interruption momentanée de I'alimentation en eau des engins de lutte contre I'incendie peut étre
admise dans les phases de déblais et de surveillance notamment dans le cadre du risque courant
faible. Par ailleurs, cette interruption est admise dans le cadre de la lutte contre les feux d’espace
naturels.

L’utilisation de citerne souple n’est pas autorisée.
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5.1 Notion de PEI public — privé

Par principe, une distinction est faite entre les PEI publics et privés :
- Un PEl public est a la charge du service public de la DECI ;

- Un PEI privé est a la charge de son propriétaire. |l peut, selon les conditions fixées, faire
partie de la DECI mais il ne pourvoit a l'origine qu’au besoin de DECI propre de son
propriétaire.

La qualification de PEI privé ou de PEI public n'est pas systématiquement liée :
- asalocalisation : un PEl public peut étre implanté sur un terrain privé ;

- a son propriétaire : des ouvrages privés peuvent étre des PEl publics. lls sont pris en
charge par le service public de la DECI pour ce qui reléve de leur utilisation.

Cette qualification madifie la charge des dépenses afférentes et non I'usage.

Pour illustrer le plus simplement possible cette variété, il est cité a titre d’exemple les principaux cas
suivants :

e PEl couvrant des besoins propres :

Lorsque des PEl sont exigés par application de dispositions réglementaires connexes a la DECI pour
couvrir les besoins propres (exclusifs) d’exploitants ou de propriétaires, ces PEl sont a leur charge. Un
équipement privé est dimensionné pour le risque présenté par le batiment qui I'a nécessité et son
environnement immédiat. Il n'est pas destiné a la DECI de propriétés voisines futures.

Cette situation reléve de l'application de l'article R.2225-7 Il du CGCT.

e Les PEl propres aux ICPE:

Lorsque les prescriptions réglementaires imposent a I'exploitant d’une ICPE la mise en en place de PEI
répondant aux besoins exclusifs de I'installation, a I'intérieur de I'enceinte de |'établissement, ces PEI
sont privés. lls sont implantés et entretenus par 'exploitant (voir également paragraphe 5.1.2).

e les PEl propres des établissements recevant du public (ERP) :

Les ERP sont visés par l'article R123-2 du code la construction et de I’hahitation.

En application du réglement de sécurité (dispositions de I'article MS 5) I'éventuelle implantation de
PE| & proximité de I’ERP est instruite, pour la protection contre I'incendie de celui-ci.

Aussi, s'ils sont exigibles, ces PEIl sont implantés sur la parcelle du propriétaire de I'ERP. Par exemple,
les PEI sont placés sur des espaces a usage de parc de stationnement, relevant du propriétaire.

Dans ce cas, les PEl mis en place pour répondre spécifiquement aux risques de I'ERP sont créés et
entretenus par le propriétaire, ce sont des PEl privés au sens de ce chapitre.

Toutefois, dans la majeure partie des situations d’ERP, leur DECI est assurée par des PEl publics.

e les PEl propres de certains ensembles immobiliers :

Dans le cas de certains ensembles immobiliers (lotissements, copropriétés horizontales ou
verticales, les indivisions ou associations fonciéres urbaines), placées ou regroupées sous la
responsabilité d’'un syndicat de propriétaires (dans le cadre d’'une association syndicale libre ou
autorisée), les PEl implantés sont a la charge des co-lotis, syndicats de propriétaires qui en restent
propriétaires. Ces PEl ont donc la qualité de PEI privés. Leur maintenance et la charge de leur contrdle
sont supportées par les propriétaires sauf convention contraire passée avec le maire ou le président
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d’EPCI a fiscalité propre.

e Les PEI publics financés par des tiers :

Les PEI sont réalisés ou financés par un aménageur puis entretenus par le service public de la DECI.
Les PEI sont alors considérés comme des équipements publics. Ce sont des PEI publics dans les cas
suivants :

- zone d'aménagement concerté (ZAC) : la création de PE| publics peut &tre mise a la
charge des constructeurs ou aménageurs dans le cadre d'une ZAC Dans ce cas, cette
disposition relative aux PE| épouse le méme régime que la voirie ou I'éclairage public (par
exemple) qui peuvent également étre mis a la charge des constructeurs ou aménageurs ;

- projet urbain partenarial (PUP) : les équipements sont payés par la personne qui
conventionne avec la commune mais ils sont réalisés par la collectivité;

- participation pour équipements publics exceptionnels ; le constructeur paie I'équipement
mais c'est la collectivité qui le réalise, lorsque d'une part, un lien de causalité directe est
établi entre l'installation et I'équipement, et que, d'autre part, ce dernier revét un
caractére exceptionnel. Les PEl réalisés dans ce cadre sont des PEl publics ;

- lotissements d'initiative publique dont la totalité des équipements communs, une fois
achevés par le lotisseur, est transférée dans le domaine d’une personne morale de droit
public aprés signature d’une convention. Les PEl réalisés dans ce cadre sont des PEI
publics.

Dans ces quatre situations, ces PE| relévent, aprés leur création, de la situation des PEI publics.

Ils seront entretenus, contrdlés, remplacés a la charge du service public de la DEClI comme les autres
PEI publics.

Par souci de clarification juridique, il est souhaitable que ces PEl soient expressément rétrocédés au
service public de la DECL. Jusqu’a leur rétrocession, ils restent en gestion privée.

5.1.1 Aménagement de PEI publics sur des parcelles privées.
lercas:

Le PEl a été financé par la commune ou PEPCl mais installé sur un terrain privé aprés un acte
administratif autorisant I'implantation. Par souci d’équité, il s’agit d'éviter que l'entretien de ces
points d’eau ne soit mis a la charge du propriétaire du terrain. Ce PEI est public.

2ecas:

Pour implanter une réserve artificielle (par exemple) sur un terrain privé, toujours en qualité de PEI
public, le maire ou président de I'EPCI peut :

- procéder par négociation avec le propriétaire en établissant, si nécessaire, une convention ;
- demander au propriétaire de vendre a la commune ou a 'EPCI la parcelle concernée.

En cas d'impossibilité d'accord amiable ou contractuel, une procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique peut étre mise en ceuvre. L'utilité publique est constituée pour ce type
d'implantation, sous le contréle du juge administratif.
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En cas de mise en vente de la parcelle par le propriétaire, la commune peut se porter acquéreur
prioritaire si elle a instauré le droit de préemption urbain, dans les conditions prévues par les articles
L.211-1 et suivants du code de |'habitation.

Par contre, la procédure de servitude passive d'utilité publique ne peut étre mise en ceuvre. La
défense incendie ne figure pas dans la liste de servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation du
sol définie a I'article R.126-3 du code de |'urbanisme.

5.1.2 Mise a disposition d’un point d’eau par son propriétaire

Lorsqu’un PEI privé d’'une ICPE, d’un ERP ou d’un lotissement est mis a la disposition du service public
de DECI pour une utilisation au-dela des besoins propres de I'ERP, du lotissement ou de I'ICPE, ces PEI
relévent également de l'article R.2225-II1 du CGCT Cette mise a disposition nécessite |'établissement
d’une convention.

Un point d’eau existant, de préférence déja accessible, peut &tre mis a la disposition du service public
de DECI par son propriétaire aprés accord de celui-ci. 'accord préalable du propriétaire est exigé au
titre de l'article R.2225-1 3e alinéa du CGCT.

Cette situation de mise a disposition est visée a l'article R.2225-7 Ill du méme code. Une convention
formalise |a situation et, comme I'indique 'article susvisé, peut régler les compensations a cette mise
a disposition.

Dans ce type de cas, par principe et dans un souci d’équité, la maintenance, I'accessibilité, pour ce qui
reléve de |la défense incendie, ou le contrdle du PEl est assuré dans le cadre du service public de DECI.
Un point d’équilibre doit étre trouvé afin que le propriétaire du point d’eau ne soit pas |ésé mais ne
s'enrichisse pas sans cause.

De mé&me, en cas de prélévement important d’eau, notamment sur une ressource non réalimentée en
permanence, la convention peut prévoir des modalités de remplissage en compensation.

5.2 Caractéristiques des points d’eau incendie

5.2.1 Caractéristiques des PEI sur réseau sous pression

Pour alimenter les moyens des services d’'incendie et de secours, les PEl de type poteau d’incendie
(P1) connectés a un réseau d’eau sous pression, bénéficient d’'une mise en ceuvre plus rapide que les
PEI de type bouche d’incendie (Bl). Les PI disposent en plus d’un avantage sanitaire (clapet anti-
retour) comparé a la Bl. En outre, les Pl sont moins vulnérables au stationnement génant et plus
facilement repérables.

C’est pourquoi, le SDIS 13 et le BMPM prescrivent de préférence des poteaux d’incendie.

Les caractéristiques techniques des poteaux et bouches incendie sont indiquées dans les fiches
techniques n°® 1 et 2 situées en annexe.
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Les hydrants doivent étre congus, et installés, conformément aux normes frangaises applicables
concernant:

- Les régles d’'implantation par rapport a la voirie ;
- Les qualités constructives ;

- Les capacités nominales et maximales ;

- Les dispositifs de manceuvre ;

- Les dispositifs de raccordement.

En revanche, I'application de ce présent reglement est obligatoire concernant :
- Lesregles d'implantation par rapport au risque ;
- Le débit;
- Lapression;
- Lacouleur;
- Lasignalisation ;
- Le controle;

- La maintenance.

On parlera de conformité au présent RDDECI pour ce qui concerne le débit et |a pression attendus, la
couleur, la signalisation, le contrdle et la maintenance.

On parlera de conformité a la norme des poteaux incendie pour ce qui touche aux caractéristiques
relatives aux régles d’implantation, qualités constructives, capacités nominales et maximales,
dispositifs de manceuvre, dispositifs de raccordement...

Les normes applicables a la publication du présent réglement décrivent 3 types de poteau d’incendie
en fonction de leurs capacités nominales théoriques. Autant que possible, le type d’appareil implanté
doit &tre en adéquation avec les capacités de déhit et de pression demandées. Le sur
dimensionnement éventuel de I'appareil ne doit pas nuire aux performances attendues.

Le SDIS 13 et le BMPM prescrivent de préférence l'implantation de poteau d’incendie de diamétre
nominal de 100 mm piqué directement, sans passage par compteur ni "by-pass”, sur une
canalisation sous une pression dynamique minimale de 1 bar et assurant le débit forfaitaire, ou
calculé, pour couvrir les risques. L'installation de Pl de diamétre nominal de 150 mm peut étre
requise, pour les sites ou zones demandant des débits plus importants.

Tous les autres réseaux d’'eau sous pression, en particulier ceux d’eau non potable, ou d’autres
réseaux d’eau brute peuvent étre utilisés, sous réserve que l'installation présente les caractéristiques
de pérennité citées ci-dessus et que les bornes de raccordement soient équipées d’un ¥ raccord
symétrique de 65 mm ou de 100 mm directement utilisahle par les services d’incendie et de secours.
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5.2.2 Caractéristiques des autres PEI

Le présent réglement recense également les différents types de PEl, n’étant pas directement
alimentés par un réseau sous pression, autorisés aprés avis du service d'incendie et de secours pour
constituer la DECI :

e Points d’eau naturels ou artificiels :

Les cours d'eau, mares, étangs, retenues d’eau, puits, forages ou réserves peuvent étre pris en
compte sous réserve de répondre aux caractéristiques précisées dans les fiches technigques en
annexe du présent réglement.

e Points de puisage :

lls sont constitués d’un puisard relié a un plan d’eau ou un cours d’eau par une canalisation dont la
section permet d’assurer le débit requis (cf. fiche technique n°7 en annexe). Un tel dispositif pourra
étre éventuellement retenu par les services d’incendie et de secours, sous réserve de présenter un
débit de réalimentation de 30 m*/h minimum.

Les puisards d’aspiration, tels que décrits dans les textes antérieurs, ne doivent plus étre installés car
le déhit des canalisations d’alimentation permet souvent I'implantation d’'un poteau d’incendie
présentant de meilleures garanties d’utilisation ou a défaut une réserve de 30 m® réalimentée.

e Réseau d'irrigation agricole :

Les réseaux d’irrigation agricole (terme générique regroupant plusieurs type d’utilisations agricoles)
peuvent étre utilisés, sous réserve que I'installation présente les caractéristiques de pérennité citées
ci-dessus et que les bornes de raccordement soient équipées d’un % raccord symétrique de 65 mm
ou de 100 mm directement utilisable par les services d’incendie et de secours (cf. fiche technique
n°10 en annexe). L'utilisation de ce type de dispositifs, dont les performances en terme de déhit sont
souvent trés appréciables pour la DECI, doivent faire 'objet d’une étude particuliére par le SIS et
I'exploitant du réseau.

Le service public de la DECI doit porter une attention particuliére a la pérennité en eau du PEI,
notamment s’il est raccordé a un canal d'amenée, d'irrigation, EDF...

e Réserves ou citernes artificielles

Les citernes enterrées, aériennes, et autres réserves a l'air libre sont autorisées par le présent
réglement (cf. fiche technique n°9 en annexe).

Elles peuvent étre alimentées :
- par les eaux de pluie, en collectant les eaux de toiture ;

- par collecte des eaux au sol et peuvent étre équipées d'une vanne de barrage du
collecteur afin d’éviter les retours d’eau d’extinction ;

- par un réseau d’eau ne pouvant fournir le débit nécessaire a I'alimentation d’un poteau
d’incendie ;

- par porteur d’eau (cette mission n'incombe pas au service d’incendie et de secours).
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Elles doivent étre équipées d’un dispositif permettant de repérer en permanence la capacité
utilisable réellement. Ainsi, les réserves d’eau a I'air libre peuvent avantageusement étre équipées
d’une échelle graduée permettant de repérer leur niveau de remplissage.

Dans le cas de réserve a I'air libre un dispositif devra permettre le maintien permanent de la capacité
nominale prévue (débit d’appoint automatique, sur dimensionnement intégrant |'évaporation
moyenne annuelle...).

e Autres dispositifs :

Tous les autres dispositifs reconnus opérationnels et antérieurement répertoriés par le service
d’incendie et de secours peuvent étre retenus.

5.2.3 Les piscines privées

Les piscines privées ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises pour étre
intégrées en qualité de PEIL.

En effet, ne sont pas garanties, en raison des régles de sécurité, d’hygiéne et d’entretien qui leurs
sont applicables :

- la pérennité de la ressource ;

- la pérennité de leur situation juridique : en cas de renonciation du propriétaire a disposer
de cet équipement ou a 'entretenir, en cas de changement de propriétaire ne souhaitant
pas disposer de piscine ;

- la pérennité de |'accessibilité aux engins d'incendie (contrainte technique forte).

5.2.4 Notion « d’autoprotection »

Dans le cas d’un risque courant faible, inaccessible aux moyens du service d’incendie et de secours,
cet isolement pouvant étre permanent ou saisonnier, le principe de 'autoprotection peut compléter
la DECI.

Ce principe repose sur la mise en place de moyens de lutte contre l'incendie spécifiques et
proportionnés au risque et aux objectifs de I'autoprotection.

Ces moyens sont mis en ceuvre directement et rapidement par I'occupant afin d’éviter une
propagation rapide de I'incendie dans I'attente des moyens des services publics.

Toutefois, une piscine, a l'initiative de son propriétaire, peut étre utilisée dans le cadre de
I'autoprotection de la propriété, lorsque celle-ci est directement concernée par I'incendie. De méme,
le propriétaire peut mettre a disposition des secours cette capacité en complément des moyens de
DECI intégrés, sous réserve d’en assurer I"accessibilité et la signalisation.

Une piscine privée peut étre aussi utilisée en dernier recours dans le cadre de I'état de nécessité.
Cela permet a I'autorité de police et aux services placés sous sa direction de disposer dans I'urgence,
lorsque la situation opérationnelle I'exige, des ressources en eau nécessaire a la lutte contre
l'incendie.
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5.2.5 PEl dérogatoires

Tout PEl n’étant pas répertorié dans le présent reglement peut faire 'objet d’'une demande de
dérogation au service public de la DECI. Elle pourra étre accordée aprés avis conforme du service
d’incendie et de secours.

L Les piscines privées sont exclues des PEIl dérogatoires.

5.2.6 Alimentation par chdteau d’eau ou réservoir

Certains chateaux d’eau ou réservoirs peuvent alimenter, en autonomie, un réseau d’hydrants. C'est
pourquoi, I"autorité de police spéciale de la DECI devra veiller a ce que le chateau d’eau ou le
réservoir posséde la capacité nécessaire a la couverture du risque présent. De méme, il devra
anticiper les évolutions futures permises par les documents d’urbanisme.

Une vigilance particuliére est de rigueur lors d’opérations a fort besoin en eau, afin d’anticiper le
risque de pénurie d’eau potable dans les territoires desservis par les chateaux d’eau ou réservoirs, en
particulier lors de périodes chaudes ou de sécheresse.

Les chateaux d’eau ou réservoirs doivent étre le plus sécurisé possible (alimentation électrique
notamment), et prévoir un systéme de réalimentation suffisamment dimensionné.

5.3 Repérage des points d’eau incendie

5.3.1 Exigences minimales de signalisation

Les PEl font 'objet d’une signalisation. Elle permet d’en faciliter le repérage et d’en connaitre les
caractéristiques essentielles. Les poteaux d’incendie peuvent en étre dispensés.

La signalisation par panneau, lorsqu’elle est prescrite, doit étre uniformisée pour I'ensemble du
département, avec les éléments minimums suivants :
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- Symbole du panneau: un disque avec
fleche blanche sur fond rouge.

- Dimension du panneau: 0,30 m x 0,50 m.
Pour la signalisation des bouches d’incendie,
cette dimension peut étre réduite de moitié
pour une apposition en fagade.

- Ce panneau doit &tre apposé entre 0,50m et
2m environ du niveau du sol de référence.

- Indiquer 'emplacement du PEI :

o au droit de celui-ci, par une fléche vers le
bas;

o a distance, la fléche signale sa direction.
Uindication de distance ou autre
caractéristique d’accés peut figurer sur
la fléche ou autres parties du panneau.

- La couleur noire, rouge, hlanche peut étre
utilisée pour [lindication de mentions
complémentaires, par exemple :

o a la périphérie du disque : I'indication de
la nature du PEI (Bl, point d’aspiration,

citerne, ...} ;
© au centre du disque, dans l'anneau:
volume en métres cube ou du déhit en Exemples

métres cube par heure, diamétre de la
canalisation en mm (alimentant le PEI),
ou une signalétique du  PEI,
conformément aux dispositions propres
a chaque SIS.

Cette signalisation, lorsqu’elle indique "emplacement du PEl, peut é&tre orientée pour étre visible
depuis un véhicule de lutte contre I'incendie en fonction de I'axe ou des axes de son arrivée.

5.3.2 Protection et signalisation complémentaire

Il appartient a chaque maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’'interdire ou de réglementer
le stationnement au droit des prises d’eau, des aires d’aspiration ou des zones de mise en station des
engins d’incendie qui le nécessiteraient. De méme, I'accés peut étre réglementé ou interdit au public.
L'article R.417.10 Il 7° du code de |a route interdit le stationnement au droit des bouches d’incendie.
Une bande jaune continue d’'interdiction de stationnement® (d’au moins un meétre) pourra étre
apposée sur la bordure de trottoir au niveau du PEL

"implantation des poteaux d‘incendie doit étre judicieuse afin de ne pas constituer des obstacles
préjudiciables a la sécurité routiére.

5 Article 55-3 B 2 de ['instruction interministérielle sur la signalisation routiére
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Dans les zones ol la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise en ceuvre des
prises d’eau, des protections physiques peuvent étre mises en place afin d'interdire aux véhicules
I"approche des prises d’eau ou d’assurer leur pérennité.

Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en ceuvre des engins des services d’incendie et de
secours.

De plus, des dispositifs de balisage des points d’eau incendie visant a faciliter leur repérage peuvent
&tre installés (PEI situés dans les zones avec un risque de recouvrement, ...). Ces dispositifs peuvent
également é&tre utilisés pour empécher le stationnement intempestif ou pour apposer la
numeérotation du point d’eau incendie.

Ces dispositifs de protection et/ou de bhalisage sont préférentiellement de couleur rouge incendie.

Toute bouche incendie, présente a proximité d’'un axe routier a forte circulation’, pourra étre
physiquement balisé selon les caractéristiques suivantes :

- Le matériau utilisé doit étre cassable ou déformable (plastique, ...) ;

- la balise, de couleur rouge, doit étre de forme cylindrique de diamétre 20cm sur une hauteur, au-
dessus de I'accotement, d’au mains 1,3m et disposer de bandes rétro-réfléchissantes blanches ou
jaunes, de classe 2, de 20cm de hauteur et placée a 30cm de la téte de la balise ;

- La balise doit comporter en écriture blanche, I'identifiant de la BI.

5.3.3 Couleur des hydrants

5.3.3.1  Les poteaux d’incendie

Les poteaux d’incendie sous pression sont de
couleur rouge incendie sur au moins 50% de
leur surface visible aprés pose. lls peuvent étre
équipés de dispositifs rétro-réfléchissants. Le
rouge symbolise ainsi un appareil sous pression
d'eau permanente.

7 Article 9-2 de I'arrété du 6 décembre 2011 relatif a la signalisation des routes et des autoroutes
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Les poteaux d’incendie d'aspiration (en
particulier des citernes aériennes ou enterrées)
sont de couleur bleue sur au moins 50 % de leur
surface visible aprés pose. lls peuvent étre
équipés de dispositifs rétro-réfléchissants. Le
bleu symbolise ainsi un appareil sans pression
permanente ou nécessitant une mise en
aspiration.

Le jaune symbolise ainsi un appareil dont la
mise en ceuvre nécessite des précautions
particulieres.

Les poteaux relais ou Pl branchés sur des
réseaux d’eau  sur-pressés  (sur-pression
permanente ou sur-pression au moment de
I'utilisation) et/ou additivés sont de couleur
jaune sur au moins 50 % de leur surface visible
aprés pose. lls peuvent étre équipés de
dispositifs rétro-réfléchissants.

Il est préconisé la mise en place d’'un message
explicite 3 caractére préventif a proximité (ex:
« pression > 15 bars »).

HORS DECI
Les bornes de puisage branchées sur des
réseaux d’eau sont de couleur verte sur au
moins 50% de leur surface visible aprés pose. .
lls peuvent étre équipés de dispositifs rétro-
réfléchissants. Le vert symbolise ainsi un
appareil de faible débit d’eau non utilisable par
les sapeurs-pompiers.

Des exceptions a ces couleurs voyantes pourront étre apportées aux PEl et a leur balisage, s’ils sont
situés a proximité de biens culturels ou dans des sites remarquables aprés avis du SIS. Dans ces types
de situation, les bouches d’incendie sont des dispositifs discrets qui peuvent répondre a ces
impératifs esthétiques.
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5.3.3.2  Les bouches d’incendie

Les bouches d’incendie sont équipées d’'un couvercle basculant, solidaire du coffre. La plaque est
généralement de couleur noire. Elle peut également étre de couleur rouge incendie.

Figure 2 — Exemples de bouches d’incendie

Bouche d'incendie sous
pression avec plaque de couleur
rouge

Bouche d’incendie sous pression
avec plague de couleur noire

5.3.3.3 Les autres PE]

e |les bornes agricoles :

Aucune couleur spécifique n’est imposée pour les bornes agricoles, ces appareils devront en
revanche, lorsqu’ils sont pris en compte comme PEI, étre associés a un panneau de signalisation
conforme au paragraphe 5.3.1.

e Les points d’aspiration :

Ceux qui ne seraient pas encore équipés d’un poteau d’aspiration bleu mais de prises
hydrauliques de type canne, guichet, ete, devront recevoir au niveau de la prise, une couleur
bleue (référence RAL5015) permettant le repérage rapide de cette derniére.
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6 L'ARRETE COMMUNAL / INTERCOMMUNAL DE DECI

6.1 Objectifs

'arrété communal ou intercommunal de DECI est I'inventaire des PEl du territoire: c’est un
document obligatoire.

En application de l'article R 2225-4 (dernier alinéa), le maire (ou le président de 'EPCI a fiscalité
propre) doit arréter la DECI de son territoire.

Le maire (ou le président de I'EPCI a fiscalité propre) fixe dans cet arrété la liste des PE| publics et
privés utilisables sur le domaine public présents sur son territoire.

Les bornes de puisage ou autres points d’eau non dédiés a la DECI (piscine ...) et non conformes aux
dispositions du présent réglement départemental, ne peuvent pas étre intégrés dans la liste.

Les criteres d’adaptation des capacités des PE| aux risques, décrits a l'article R 2225-4 et dans le
présent réglement, s’appliquent pour la rédaction de cet arrété. Le maire (ou le président de 'EPCI a
fiscalité propre) y fait apparaitre, en fonction des risques a prendre en compte :

- La quantité et le débit (unitaire et/ou cumulé);
- La qualité (le type (Pl, citerne, etc.)) ;
- Llimplantation.

6.2 Elaboration et mise a jour

Lors de la mise en place initiale de I'arrété, le BMPM ou le SDIS 13 (conseillers techniques) adressent
aux communes (ou a I'EPCI a fiscalité propre), les éléments en leur possession.

Les PEl retenus dans cet arrété doivent étre conformes au présent réglement. Le maire (ou le
président de I'EPCI a fiscalité propre) notifie cet arrété et toute modification ultérieure au préfet qui
en adresse une copie au service d’incendie et de secours territorialement compétent.

La mise a jour de cet arrété (notamment pour la création ou la suppression d’un PEl) entre dans les
processus d’échanges d’informations entre les services d’incendie et de secours et les collectivités.
Ces mises a jour seront transmises et intégrées aux bases de données DECI du service d’incendie et
de secours territorialement compétent.

La périodicité de mise a jour de cet arrété est annuelle.

Nota : Le sighalement des indisponibilités ponctuelles des PEI n’entre pas dans le périmétre
juridigue de cet arrété. Il n’est pas nécessaire de modifier I’arrété dans ce cas.
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Les caractéristiques suivantes des PEl sont obligatoirement mentionnées dans I'arrété :

- Localisation ;

- Type de PEl ou PENA (poteau d’incendie, citerne fixe avec prise d’aspiration, etc.) ;

- Qualité (public, privé) - sans précision la qualité sera par défaut « public » ;

- Débit ou volume estimé, pression (pour les appareils connectés a un réseau d’eau sous
pression) ;

- Capacité de la ressource en eau 'alimentant (exemple : inépuisable sur cours d’eau, capacité
du chéteau d’eau ou réservoir...) ;

- Numérotation.

Cet arrété recense également les PEl dits privés (au sens du chapitre 5 du présent réglement)

relevant du RDDECI. Cette qualité y sera mentionnée. Pour rappel, ces PEl sont mis a la disposition du
SDIS. Les PEI privés des ICPE, a usage exclusif de celles-ci, ne sont pas recensés dans 'arrété.

7 LE SCHEMA COMMUNAL / INTERCOMMUNAL DE DECI

Le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l'incendie (S{I)CDECI),
constituent une déclinaison au niveau communal ou intercommunal du guide départemental de
défense extérieure contre l'incendie.

lls sont encadrés par les articles R-2225-5 et 6 du CGCT.
Ces schémas sont des études qui ne sont ni obligatoires, ni soumis a un délai de réalisation.

Le maire ayant I'exercice du pouvoir de police spéciale de la défense extérieure contre I'incendie,
peut s'il le souhaite, réaliser un SCDECI sur sa commune.

Le président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a fiscalité propre, a qui
les maires ont décidé de transférer leur pouvoir de police spéciale de défense extérieure contre
I'incendie, peut s’il le souhaite, réaliser un SIDECI sur I'intercommunalité.

Les schémas sont réalisés sur la base d’une analyse des risques batimentaires d’incendie et doivent
permettre au maire ou au président de I'EPCI, de connaitre le territoire concerné :

- |'état de I'existant en matiére de DECI ;
- les carences constatées et les priorités d’équipements ;
- les évolutions prévisibles des risques (développement de |'urbanisation).

Le S(I)CDECI est réalisé afin de planifier les équipements de complément ou de renforcement de la
défense extérieure contre I'incendie a partir d'un éventail de solutions figurant dans le présent
réglement départemental de DECI, Ces actions d’amélioration de la DECI doivent &tre menées de
maniére efficiente et a des co(ts maftrisés.

Le SDIS 13 et le BMPM ont un rdle de conseils sur leur zone de compétence respective. lls doivent
systématiquement émettre un avis sur les schémas communaux dans un délai de trois mois a partir
de la date de réception dans le service d’incendie et de secours compétent, avant qu’ils ne soient
arrétés par le maire ou le président de I'EPCI. En I'absence d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé
favorable.
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La démarche d'élaboration d’un schéma communal est |a suivante :

7.1 Analyse des risques

Analyse des risques

Etat de I'existant

Application des grilles de couverture

Evaluation des besoins en eau

Rédaction du S{I)CDECI

Pour déterminer les niveaux de risques, le maire doit recenser les enjeux défendus et non défendus
(entreprises, ERP, ZAC, zones d’habitation, batiments du patrimoine historique, hameau, ferme,
maison individuelle, etc..) et prendre en compte un ensemble de documents récents, et

notamment :

- pour chaque type de batiment :

o]

]

Q

(0]

e}

caractéristiques techniques, surface ;
activité et/ou stockage présent,

distance séparant les enjeux des points d’eau incendie (prise en compte
des points d’eau a partir de 30m°) ;

distance d’isolement par rapport aux tiers ou tout autre risque ;

implantation des batiments (accessibilité).

- Le schéma des canalisations et du maillage entre les réseaux (réalisés par la
société chargée de I'exploitation du réseau, rendu obligatoire par le décret
2012-97 du 27/01/2012) ;

- Les caractéristiques des chiteaux d’eau ou réservoirs;

- Tout document d’urbanisme ;

- Tout projet a venir.
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7.2 Etat de I'existant de la défense incendie

Le BMPM et le SDIS 13 mettent a la disposition des maires ou des présidents d’EPCI a fiscalité propre,
les documents permettant la réalisation d’un S(I)CDECI, et notamment un repérage de la défense
extérieure contre I'incendie existante en réalisant un inventaire des différents points d’eau incendie
utilisables ou potentiellement utilisables. Une visite du secteur concerné peut compléter 'inventaire.
Un répertoire précisant les caractéristiques précises des points d'eau et une cartographie des
ressources en eau sont réalisés. Chaque point d’eau incendie peut &tre repéré sur les plans
conformément a la symbolique indiquée dans les volets propres du présent reglement.

7.3 Application des grilles de couvertures

’application des grilles de couvertures doit permettre de faire des propositions pour améliorer la
DEC| en déterminant les besoins en eau en fonction des enjeux a défendre ou insuffisamment
défendus.

Les résultats de I'utilisation des grilles et de la carte réalisée doivent apparaitre dans un tableau de
synthése. Il préconise des aménagements ou des installations a réaliser pour couvrir le risque suivant
le type d’enjeux.

Les préconisations d’aménagement sont proposées avec une priorisation pour la remise a niveau ou
la mise en place des équipements, afin d’en permettre la planification.

Si plusieurs solutions existent, il appartient au maire de faire le choix de la défense souhaitée, afin
d’améliorer la DECI a des colts maitrisés.

Dans tous les cas, les points d’eau installés devront étre conformes aux spécifications du présent
réglement.

Il pourra étre tenu compte des points d’eau incendie existants sur les communes limitraphes.

7.4 Constitution du dossier du S(I)CDECI

D’une maniére générale, 'ensemble des documents ayant permis la réalisation du S(I)CDECI doit
figurer dans ce dossier :

- Courrier de déclaration: c’est la déclaration de la collectivité qui décide de procéder a
I"établissement du S{I)CDECI ;

- Référence aux textes en vigueur : c’est un récapitulatif des textes réglementaires. Le RDDECI
peut étre joint ;

- Etat de I'existant de la défense incendie : il est représenté sous la forme d’un inventaire des
points d'eau incendie. Une cartographie appropriée permettra de visualiser leur
implantation ;

- Analyse, couverture et propositions : elle est réalisée sous la forme d’un tableau, PEI par PEl,
avec des préconisations pour améliorer |'existant. Ces préconisations peuvent étre priorisées
et planifiées dans le temps ;

- Cartographie : elle doit permettre de visualiser I'analyse réalisée et les propositions
d’amélioration de la DECI.
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- Divers : le dossier peut inclure d’autres types de documents, et notamment :
o l'inventaire des exploitations (commerces, artisans, agriculteurs, ZAC, etc...) ;
o} Les plans de canalisations ;
o Les comptes-rendus de réunion ;
o La légende et la symbolique utilisées.

- Procédure de mise en application : le S(I)CDECI est arrété par le maire ou le président d'EPCI
3 fiscalité propre. Il se référe au S(I)CDECI pour améliorer la DECI de sa commune ou son
intercommunalité, en tenant compte des ordres de priorité de remise a niveau ou
d’installations.

- Procédure de révision: cette révision est a l'initiative de la collectivité. Il est fortement
conseillé de réviser le S(I)CDECI lorsque :

o Le programme d’'équipement prévu a été réalisé ;
o Le développement urbain nécessite une nouvelle étude de la couverture incendie ;

o Les documents d’urbanisme sont révisés.
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8 GLOSSAIRE — DEFINITIONS, TERMINOLOGIES ET NOMENCLATURE

Accessibilité : capacité d’une voie ou d’une zone a assurer la mise en station et en action d’un engin
ou de matériels de lutte contre I'incendie.

AMP : métropole Aix-Marseille-Provence.

Bl: La Bouche d'Incendie est un point d’eau incendie (PEI) normalisé qui a la particularité d'étre
souterrain, Si ce type d’hydrant a une qualité esthétique car invisible, il pose de nombreuses
contraintes opérationnelles: manceuvre complexe, temps de mise en ceuvre, difficulté de
localisation, risque d'entrave par des véhicules en stationnement.

BMPM : Bataillon de Marins Pompiers de Marseille.

Capacité utile: volume d’eau disponible pour l'usage des moyens du SDIS dans les limites des
contraintes de mise en aspiration des engins, notamment la hauteur géométrique d’aspiration et la
hauteur d’eau en dessous et au-dessus de la crépine.

CASDIS : Conseil d’ Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.
Débit : Volume d’eau qui s’écoule par unité de temps (généralement en m3/h).

Débit simultané : il s’agit du débit cumulé de plusieurs PEI (Pl ou Bl dans la majorité des cas) utilisés
de fagon simultanée par les sapeurs-pompiers.

DECI: La Défense Extérieure Contre I'Incendie est I'ensemble des points d'eau incendie (PEl) destinés
a assurer des actions de lutte contre l'incendie. Constituent les PEI : les Bouches ou Poteaux incendie
(Bl, PI) normalisés, les points d’eau naturels (lac, étang, riviére, etc.) et artificiels (citerne, bache).

DFCl: La Défense de la Forét Contre I'Incendie est I'ensemble des ouvrages (desserte, points d'eau
incendie) destinés a assurer la protection des massifs forestiers contre I'incendie.

DESSERTE ou « VOIES DE DESSERTE » : ensemble des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques doivent notamment permettent une circulation et une utilisation satisfaisante des
engins de lutte contre lincendie amenés a intervenir sur des terrains, constructions ou
aménagements. Elles comprennent entre autres les voies «engins», voies « échelles» et
cheminements praticables aux « dévidoirs a roues », définis dans la réglementation « incendie » des
batiments d’habitation et des établissements recevant du public.

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Il s’agit d’une structure administrative
francaise regroupant des communes ayant choisi de développer plusieurs compétences en commun.

ERP: Les Etablissements Recevant du Public sont des batiments, locaux ou enceintes dans lesquels
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes a tout venant ou sur invitation, payante
ou non.

GPMM : Grand Port Maritime de Marseille
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Habitation de 1°® famille:

- habitation individuelle isolée ou jumelée a un étage sur rez-de-chaussée, au plus. ;

- habitations individuelles a rez-de-chaussée groupées en bande.

Toutefois, sont également classées en premiére famille, les habitations individuelles a un étage sur
rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant a la
stabilité du batiment sont indépendantes de celles de I'habitation contigué.

Habitation de 2°™ famille:

- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

- habitations individuelles & un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les
structures de chaque habitation concourant a la stabilité du batiment ne sont pas indépendantes de
celles de I'hahitation contigué.

- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande.

- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Habitation de 3°™ famille A: Habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé a 28
meétres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte
contre |'incendie. Elle doit, simultanément :

- comporter au plus 7 étages au-dessus du rez-de-chaussée ;

- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte paliére du logement le
plus éloigné et |'accés a |'escalier soit au plus égale a 10 métres;

- 8tre implantées de telle sorte qu'une facade accessible aux échelles aériennes permette d’atteindre
les différents niveaux de chaque corps du batiment (correspondant a une cage d’escalier).

Habitation de 3*™ famille B: Habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé & 28
metres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte
contre l'incendie. Ce sont toutes les habitations ne satisfaisant pas a l'une des trois conditions
précédentes.

Habitation de 4°™ famille: Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé a plus
28 métres et a 50 meétres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des
services publics de secours et de |utte contre l'incendie.

Hauteur d’aspiration : Hauteur entre la surface du niveau le plus bas du volume d’eau utilisable et Ia
plate-forme de mise en station des engins.

Hydrant : Appareil hydraulique sous pression constitué des Poteaux d’'Incendie (Pl) et des Bouches
d’Incendie (BI).

Débit sous 1 bar :

m>/h 30 60 90 120 150 180 200 240 300
[/mn 500 1000 1500 2000 2500 3000 3333 4000 5000

ICPE : Installations Classées pour la Protection de I'Environnement. Les installations et usines
susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises a une l|égislation et une
réglementation particuliéres, relatives a ce que l'on appelle "les installations classées pour la
protection de |'environnement". Localement ce sont les services de l'inspection des installations
classées au sein des DREAL (hors élevages), ou des Directions Départementales de Protection des
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Populations des préfectures (élevages) qui font appliquer, sous l'autorité du préfet de département,
les mesures de cette police administrative.

IGH : Immeuble de Grande Hauteur. Selon les dispositions de l|'article R122-2 du Code de la
construction et de I"habitation, constitue un IGH tout corps de batiment dont le plancher bas du
dernier niveau est situé, par rapport au niveau d’accés des secours, a 50 métres pour les immeubles
a usage d’habitation et a plus de 28 métres pour les autres immeubles (sauf exception).

INSIS : Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours.
JORF : Journal Officiel de la République Francaise.

OLD : Ohligation Légale de Débroussaillement arrétée par le préfet (s'applique aux batiments situé
dans ou a moins de 200m des massifs forestiers). Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état
débroussaillé, ne vise pas a faire disparaitre I'état boisé et n'est pas non plus une coupe ni un
défrichement. Au contraire, le débroussaillement doit permettre un développement normal des
boisements en place. Il a pour objectif de limiter la propagation des incendies.

PAC FDF: Porté A Connaissance Feux de Forét
PDPFCI : Plan Départemental de Protection de la Forét Contre 'Incendie.

PEIl : Point d’Eau Incendie. Il s’agit d’'un point d’eau nécessaire a 'alimentation en eau des moyens
des services d’incendie et de secours afin d’assurer la défense extérieure contre I'incendie (DECI).

PENA : Point d’Eau Naturel ou Artificiel.
Pl : Poteau d’'Incendie.

PLU : Plan Local d’Urbanisme

Point d’eau incendie non normalisé : il peut-&tre naturel (mare, cours d’eau...) ou artificiel (puisard
d’aspiration, citerne...). Pour étre considéré comme une ressource en eau, il doit avoir un volume
disponible en permanence de 60 m® minimum (30 m® si risque faible) et &tre aménagé
conformément au RDDECI.

PPRIF : Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forét

Prise d’eau : tout équipement sous pression permettant I'alimentation des engins de lutte contre
I'incendie.

PS : Parc de Stationnement.
PUP : Projet Urbain Partenarial.

RDDECI : Réglement Départemental de la Défense Extérieure Contre I'Incendie.

RNDECI : Référentiel National de |la Défense Extérieure Contre I'Incendie.

Risque : Probabilité de survenue d’un danger dans un environnement donné.
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ROD : Reglement Opérationnel Départemental

SCDECI / SIDECI : Schéma (Inter-) Communal de Défense Extérieure Contre I'Incendie

SDACR : Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques. Il s'agit d'un document
réglementaire, signé par le préfet et prescrit a I'article L.1424-7 du CGCT. Il établit I'inventaire des
risques de sécurité civile (particuliers et courants) d'un département et fixe des objectifs de
couverture en termes d'orientations fondamentales d'aménagement du territoire. Le SDACR n’a pas
d’effet juridique sur les particuliers et ne fixe pas d'obligation de résultats. Il justifie |'organisation
territoriale des services d’incendie et de secours, légitime le réglement opérationnel et conduit a la
réalisation de plans d'équipement, de formation, de recrutement....

SDIS 13 : Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhane
SIS : Service d’Incendie et de Secours

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté.

9 ANNEXES

9.1 Références juridigues complémentaires

9.1.1 Références législatives et réglementaires complémentaires

Code de I'Urbanisme article L. 332-8 (modifié par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 — article 23 JORF 19 juillet
1985 en vigueur le 1er juillet 1986) :

« Une participation spécifique peut étre exigée des hénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour
objet la réalisation de toute installation & caractére industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa
nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui
délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, aprés accord
de la collectivité publique a laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. »

Code de I'Urbanisme article L. 460-2 :

« Délivrance d’un certificat de conformité aprés achévement des travaux conformément au dossier des permis
de construire et aux mesures demandées pour son autorisation. »

Code de I'Urbanisme article R. 111-2 :

« Le projet peut &tre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de |'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ol de son implantation a proximité d'autres installations. »

Code de I'Urbanisme article R. 111-5 ;

« Le projet peut &tre refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publigues ou privées
dans des conditions répondant & son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou I'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les acces
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accés. Cette sécurité doit &tre appréciée compte tenu, notamment, de la position des acces, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
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Loi n® 92-3 du 03 janvier 1992 sur I'eau modifiée :

L'usage de I'eau appartient & tous dans le cadre des lois et réglements ainsi que des droits antérieurement
établis.

La gestion équilibrée de la ressource en eau vise a assurer notamment les exigences de la salubrité publique, de
la sécurité civile et de I'alimentation en eau potable de |la population.

CGCT article L. 2224-12-1 relatif a la facturation de toute fourniture d’eau :

Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait I'objet d'une facturation au tarif applicable a
la catégorie d'usagers correspondante. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des
bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

9.1.2 Normes applicables

Norme NFS 62-200 du 5 septembre 1990 | Regles d’installation, de réception et de maintenance
Norme NFS 61-213 du 20 avril 1990 Complément national a la norme NF EN 14384
Norme NFS 61-221 de mars 1956 Plaques de signalisation pour prises et points d’eau
Norme NFS 61-240 du 30 avril 2016 Dispositifs d’aspiration pour la DECI

Norme NFS 61-211 d’avril 2007 Bouches d’incendie de diamétre 100mm

9,2 Grille de dimensionnement des besaoins en eau

9.3 Fiches techniques

9.3.1 Poteau d’incendie
9.3.2 Bouche d’incendie
9.3.3 Aire d’aspiration
9.3.4 Prise fixe
9.3.5 Canne d’aspiration
9.3.6 Troud’homme
9.3.7 Puisard déporté
9.3.8 Poteau d’aspiration
a) Implantation sur réserve ou capacité enterrée
b) Implantation sur cours d’eau
9.3.9 Capacité enterrée ou aérienne
9.3.10 Réseau d’irrigation agricole

9.3.11 Prise en milieu naturel

Version 2 — Octobre 2016 Page 46 sur 46

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre
I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



SIS 8| Jed s9sijeal
asgnanied  epni3

anbsu ap asAjeue
aun FUCTHELEN
2J31jnaied
BA129]103 uonelgey
2Jine 21n03 No Ho|

wo9
: anbsu/|3d Iouelsig

Yz :eaung
$32.N0S m\_:mkm:_n_ ans
£W 0ZT 3p wnwiuiw
un : nes,p aYueny

Y/ W09 1 1193a

|2Lsnpuj
ayis un,p auwixold
e nNo jgd egje| e

S3SIWNOS $3A1R3]|0D
suollenqeH

3|nuey b
Bl 9p suonenqeH

aY23s AUUO|0)
JWey €
suoieyqey

Jsne
e| ap

wooz 2,nbsn|

: anbsu/|34 @ouesig

Yz :82.4nq
(02T -

: Neap auueny
4/, W0g : 31530

ayo3s auuo|oy
SUBS BB} €
] 8p suopelqeH

aqwey .2

e] 9p suoneugeH

$3A1328][02

woOoz g,nbsnl
: anbsi/|3d 83ue3sig

Yz :924ng
$224n0s sinajsnid uns
mc._ QTT °p wWnwiuw
un : nea3;p w.u._u:mzd

U/ W09 : 1ipsa

|auIsnpul
s unp pwixo.d
B NC jg4 Ele) B

IsIUNOS 3|[aNpIAIpUL
uoieyqey 3ol

wgoz e,nbsnl
: anbsl/|3d @ouels|g

Y1 :33nq

LW09 Wnwiuiw -
1 nea,p guueND
U/ M09 ¢ 199

JUIWISSIFO] UN Suep
sagnys  suonellqeq

3|lwey .7
g 9p s3|PNpIAPUI
suonellqeH

soadnoad no
sesnglp I|iWe} .1
B| 9p suoneiqeH

SIS np apnig

salde wQQy g,nbsnr -
U/ WOE 3p 1ueipAy

Is wQog enbsnr -
YN3d s WoatT -

: anbsii/|3d saueisia

Yt :89.ng

(WOE

nea,p 31IUEND
y/ewos : 1930

3]einl 3uoz us
sagjost (I[pwey .7
19 ,,,T) salenpiaiput
suoneliqeq

sajanpipul

suonelqey

anbinepAy
JusWaUUolSUBWIQ

saJlejuaWIEe]
sanbisialoele]

anbinespiy
JUsWaUUOISUAWIg

SBUIEIUBUILE]
sanbnsialoele)

anbjneJpAy
JusWaUUCEUIWIq

SaJlejuaWIlEq
sanbnsualele)

anbineipAy
JusWBUUOISUBWIQ

saJleuawpeq
sanbiisugioeie)

131na1pred anbsiy

juepodwl Juednod anbsiy

aJleulpJo jueinod anbsiy

3[qie} Jueinoed anbsiy

3111354V B

SYIdNOd-SNI¥YIN Se=iZ

.

Nesa U3 sulosaq sap JusWzauuoisusWip 2p 3D

31PUAIU|,| 2JIUOD 2INBIIDIXT AU 2P |eIuBWLLEdIpP JULWISIY

~ =
ANDHY-N0-83HINOE §30

StldidWd

85

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



*(sainay z ap 2139 HOP naj-2dnod padap 8| N0 HO| 53] Jnod fnes ‘wnunuiw ainay T 47 sieyouejd no /1 sioled sap Jed sajwiEp auoz ] Jed aluyep 358 SJepNs Bp uonou g|) sadnodal uou saddojangp 2deLNS i §

wos
: anbsiu/|34 @auR)SIp BYIaS
BUUQ|0D IS : JUIBIIUOD
w :anbsu ER[V]
00T /13d a L0005 < S
4z :83.nq
(W08t : nes p 3UEND —
w, 199
ok pm.o e WOST © anbsu/|3d
09 ?Juelsiq
Sis @) sed sulowitned | $oNbsW/IFd SIURISIP BYDRS ’ Xneaunq ap ss|gnauw)
sssyea) sisynonsed spra3 ne 3.asul juswpieq 3UUO[0D IS : 3IUIBIIU0D aBLINS Yzt 99ang MO0S5SIPWETSH - - |leARl] Np apo) sjuawlileq
un suep xnesung [ WQQT:anbsu/|3d 8aueisiq | e] uos anb |anb wgz - M 2dA3 443 / xneaing
@ M OTT -
H9I no ,wo00s .
i _ = :nea,p ayueny
yz:99inQq |5 S 1@ W8Z 5 H AT
(WO9E : Nes p s33uenD U/gw09 : 365a
U/ WOBT  Ug2Q
wQsT : 3nbsi/|3d 32ue3siq
Yz :e4ng 2 w uEmooN
(OPT : Ne3,p F1auenD 53 8z 5 H
4/ WOZT : 193a
anbinelpAy saJleusweq anblnelpAy saJiejuawiieq anbinelpAy saJiejuswileq anbinelpAy saJjejuawieq
pULINEN [V IVET o] sanbiisiaoeled JUIWIUUoIsUBWIQ sanbislIIoRIED JuBWaAUUOISUSWI] sanbiisuaeIR) 1UsWaUUolsuawWIg sanbisualoeie)
13||naed anbsiy juepiodwi JueINOd anbsiy 3JleulpJo jueinod anbsiy 3|qiej Jueinod anbsiy
-~ =
m._.__m SUVNE = NES U9 SUI0S9G SSp JUSWSUUOISUSWIP 3p 3|9 NGHY-N0-S3HI008 530
mmm_._s_o._ SNV E 91pU32U|,| 9J1U0D 9JN31IPIXKT SSUJ3( 3P |e1USWSMEdIP JUSW|SY Ww_m_n_—z_”_n_

86

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)




np apnig satde woov e,nbsnr -
JuRIpAY Is wQQZ e, nbsnr -

£
SIS np apnis saJde
3YI3s wooy  enbsnp -
3UUCI0D IS wWQ9 =nbsi/|3d Y/ Wog
2oues) : 9UIBUO; 3 uelpAl
w:%m._n 3 m:um:\_mn_ummdc“um_m _mquom _..“u.:_uwﬁrw listiuos
; ye: m.mcs._n_ . WN3d _.m. woot - an x:wmuo_ B
= - 5 5 (W 0ZT g,nbsnr - H00S<S anbsu/|3d - 3 :nuhumﬂwﬁaw n
JT :99dnq soueRisig
SUETNERS [ (=]
¢W 09 U - YT :83dng
1 Nea,p auueny <WOE
Y/ W09 : 1q23a I neap sjpueny
4/ W0E - 1930
wQsT : anbsii/|3d aoueisig
yz : aaung uonededouid
W 0TT - ap anbsi
1 nea,pauueny | unpadsuasaidis
4/ 409 Hg2a
SIS |1Iswwos sioy 34

:adArap
sjuaWassI|qey

V3d IS WOoT - nu uonesedoid
:anbsii/3d @aueisig
ap anbsiy
yT : 32ung
SW0g i nes,p aueny
Y/, Wog : 1930
3YI35 BUUO|0I IS WY BNbsi/|3d SIUBISIP : BIUIRIUOD
WQST : anbsw/|3d aoueisiqg
4z - @34ng
,W0000T 3p UonREly NO 3yduel) Jed X NEn”.mocm
(WOTT @inole uo sjgnbxne wogy :nes,p glueny 2517200001
TWO000T
Jnod Y/ wpg Jed seIgidwiod u/ W OpZ (3930 BY23s JUUO|0I IS WY
5235 2UU0(03 IS W(g anbsii/|3d 2oue)sip : sjuleIIU0) anbsl/|3d 9IUBISIP : JUIBIUOD SanNpuUojuod
SIS 8| Jed WQST : anbsu/|3d 2uelsiqg WwQST : anbsi/|3d 8oueisiqg = sasse|d
9951|294 8J491|N21ed apni3 €1H0000€ <5 Yz :a2ing = mcu_.omw%%cv Yz :sa4ng TH000T > 5 i & $33Nn0) s3punds 443
. > »
(08 : ne3,p glueny Z €WQZT : Ne3,p 933UBND SjuUaWassl|qels
Y/ Wove s 192a y/ewog : ugea
2Y23s U0 IS WY Inbsi/|3d SouelSIp | S3UIRIUOD
WQST : 3nbsi/|3d @3uelsiq
Yz :=3ing cwooor
EWOSE BP WNWIXBW UN 23AR ZWOOOT | 5S> ZW000T
9P UOI10BJ) NO 3ysued} Jed gWQET :nea,;p auueny
ZWQOoOT 4nad y/gw 09 : 1gaQ
anbinespAy saJlejuawpieq saJlejuawneq saJlejuawiieq anbijneipAy saJejuaLueq
JUBWBLLOISUAWIQ sanbisuseIE) STRINRAPAY JH R AUUTISHRI sanbjisualoeIE) anklRBIRAlAUBIALLBISUB WG ssnbisuioeie) | Juswauuoisuswlg | sanbnisuajoele)
131na1ied anbsiy 1uenoduwi Jueinad anbsiy 8J1eulpJo Jueinod anbsiy 3|qie} Juesnod anbsiy
[ 2R NEea U3 SUl0Sag Sap Juawauuolisusawip ap 3|4 ettt
4T71713SHVN 109 S3pP JUsWaUUOoIsUaWIP 3p 3||LD INQHY-NI0-S3HIND 530
EL]

SY3IdINOd-SNIIYIN

31pUIdU|,| 2JIUOD 3IN31UPIXT BSUBLR(Q 3P |EIUBWSLIEdDP 1UBWS|SY

Stidldiid

87

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



4
EIRER
3UU0|03 Is W9 Bnbsii/|3d SIUBISIP : AjulRAUOD
wpQT : anbsi/|3d sauBisig
Yz : @g4ng ] u..”om._oo.h ayoes
,WO00T p uoiioely no ayauesy Jed »52¢M000E auuojoz 1s wQg anbsu/|3d n
W06 sind WwQps 8p winwiuiw : nes,p 3jueny 3ouels|p 1 9julRJIU0D) s
SIS 3] Jed ags)jeal ,W000T Jed y/ wsp snid y/ W 047 : 1gaq WQST - anbsl/|3d 3auelsig = . N (suns)
sesibReE spnyg | #W0000T<S 33 MI00S5 S ) uqur du3
3UU0|0d IS W9 anbsu/|3d souelsIp : IJUIBLLOD Yz i @aing T —
wQQT : anbsi/|3d @oueisiqg " (HOTT ¢ nes,p 2aueny
4z : @34ng . m uom%%om Y/ W09t 1g2a
,W000T 3p 73%
uonJel) No ayouedy Jed QT : Nes,p PuIUEND
£H000T dned Y/ W 06 | 1980
ENEED
2UUO[0D IS WQg Bnbsli/|3d SoUBRISIP : AJUIRIIUOD
WQST : anbsiu/jad sauelsiq
Yz 1 93.nq A N:“om“_c.n aysas A
,U000T 3p uoiely no aysuely Jed > e O0dE suuojod IS wog anbsu/|3d d
(WSL sind (WOSY 3P Wnwiuiw @ nes p 933uent 2oUEesIp 1 2luleuoD (a3uajendjod
SIS 9| Jed 3951|834 ,M000T Jed Y/ WOE snid y/ W 527 : 193d wQST : anbsli/|3d aouelsig ap . i 3[|es + Ioyie
aJgInied apnig 2 H00D0T S ayoas 0058 no/1a 1009p J3ne)
3UUO|02 IS WQg 2nbsl/|34 P2UBlSIp & B3ulBIIU0) Yz :39dng 3poe3zads ‘uounal :
WwQsST : anbsil/|3d 9uels|q W (WOZT : Nea,p 2313ueND tadAy
yz 19940 = uowﬁmam Y/ wos 192a 3p S1UBWRSSIqEIT
5
,H000T =P z
uonoel no aysuesy Jjed WQOST : Nea,p 3HuenD
/40001 Jed y/ W S/ 1399q
ayaes
3UU0[02 IS W9 anbsu/|3d 2oUBISIP | I3UlRIIUOD
wQST : anbsi/|3d aoueisiq [I3WIWIOS B XNEJ0o|
yz: uwczm AM0000T Sishe Jane adnosd vy (a1ns)
w 2P UOIDEIY NO BYOURLD 4B w ® E]
£000T =p Uon % Y 3 5§ >,W000E uuojo3 15 w9 anbsi/|3d ren dy3
(W09 sind CWOZE 3p WNWiuW : nes,p 23Iueny . A
WOt Jed Y/ WOE snjd wnwiuw Y/ WogT SaueElp HRIUIELRUOD X
SIS 3| Jed 29s][e3l s g £ mE MR WEST * anbsii/|3d sauelsiq i 2
as3noLed apni3 LHM0000T < S 11984 [MO000T 5 S -]
3yaas 2 531nQ Y0120
3UUO[0D IS WQg anbsii/|3d IJULISIP : JUIRIIUOD He: o (@31414€ U ‘1029p Sues)
WpZT : nes,p s33ueny ‘ "
wpsT : anbsii/|3d @duelsiqg £ 3joe3oads ‘uojunaa :
4z : sang LH000E U/:Wog 1 192a N
4 5§ >,W000T "
/H000T =p g :
ucized) no aydues) Jed WQOZT :nes,p gHueny adAy ap sjuawassi|qe3d
ZWOQOT 4nod y/ W09 £ 31930
b Al
anbinelpAy sallejuawineq aNbINEIpAY JUBWAULOISUAWIG saJleIUSWIEg aribijelpAY JUSLISLUOISUSLIG FENTERVETEEE anbineJpAy saJlejuawieq
JUIWRIUUOISUBWIQ sanbiisligloeIe] sanblisuayoele] sanbisu9ioriR] | JUBWAUUOISUBWLIG | ssnbiisuioee)
d3)|naiyted anbsiy juepodwi Jueinod anbsiy 3J1eUIpJO JUBINOD 3nbsiy s[qie} suesnod anbsiy
-
m-_.__ _m mm<E NEa U2 sulosaq sap JusWauuolsuswip 2p 3||I4D INDHY-N0-S3HINDA 30

SuaIdNOd-SNIIVIN

31pUIdU|,| 24IU0D INIIPIXT ASUIR 3P [BIUSWSLIEdIP 1USWS|32Y

€l;

StididNOd

88

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



{wnwiuiw snay T 47 s18yauejd no /19 siosed sap Jed 3spwisp auoz ef Jed S1ULSP 1S3 3IBMNS 3p UOROU ]) 2dnoJal Uou 29ddo(aNapP AJBLNS : S

*SaI}0S/sPRIIUD

18 UOI3R|INIID

3p $8U0Z S3p PUWIX0Id
2 1ad JquRUOD

wQoz gnbsnl
anbsii/i3d eouelsig

yz :23.ng

$824n0s sinaisn|d ans
w QzZT 9P wnuwiuiw
un : nea;p @3uUenD
Y/cWo9 : 1q2a

1910} 3p N3y AdeI UL
U3 s34n3ioa Sunjied
spano| spiod Sunjieq

.mw_uLOm\m,mw._ucm
12 uolenala P sauoz
sap suwixoad g |3d : Sulesua)

wQQz g,nbsnl: anbsu/|3d @ueisiq
4z 1 894ng

[WOZT ¢ Nea,p Jy3uenD
Y/,W09 : 4G3q

$34N310A 05 < Supjied

54no2as sap |ediouud sa23e p
julod np 2190 |3d ajuleIIuC)

wQoz e,nbsnl : anbsLi/|3d 3oueisig

y1:39inQ
W09 : nes,p 3IUEND
4/,W08 : 192a

524M310A 05 5 Subjed

JUBLIBULIONE)S 3P BAIY
uanno 3uned

sa|eads suonsodsip alnn
— di3 Juswa g4 np uopesyjddy

SJBHNS 21N0|

ojis Supjaed / sd
:adAy ap
sjuawWassIjgelq

SIS 3|

aulowidied ne

— Y3 uawa|SaJ np uoniesljddy

9JELINS 21N0 |

Jed 2gsijeas asz|nojued apni3 REHRE An0L ) ) B . N Josul JUsWIIRY
S12
sa|e1oads suoiusodsip a4l 89BJ4NS 3INOL - - - - - - : adAy (a11ns)
— d¥3 3uawa|Fal np uopesyddy ap Juawassi|qey dy3
95
sa|eloads sUoINsSodsIp SUA 92B44NS 3IN0L - - - - - - : adA3
— d¥3 waws|8zJ np uonedddy ap JuUawWass)|qe3d
o
sa|eloads suoisodsip 34A1 b z 2 - = < addg

ap Juawassi|qels

anbineJpAy JUaLIBUUCISUBWLIQ

Sallejuswiieq
sanbijsualoele)

anbinedpAy
JuaWauUoIsUSWIQ

saliejuawneq
sanbisigloeIe)

anbijnelpAy Juswsauuoisuawig

saJl_lUaWIIRY
sanbisiiaioRIR)

anbinelpAy
WUSWIUUOISUSWIQ

sallejuawieq
sanbnsugloele]

Ja1nanued anbsty

e odwi Juesnod anbsiy

alleulplo JUBINGd anbsiy

3|qie) JUERIN0I anbsry

31113SUVN
SY3IdINOd-SNIYVIN

nes us Sul0Saq Sep 1UaWaUUOISUSWIP 3P 3||14D
9IPUIU|,| 41U0D 3JNBIDIXT ISUDJRQ 2P [BlUS WL edIP JUSWI[SY

¢l

ﬂaﬂz-_._:.mwzm_::m Rl

Stidldiid

89

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



'HDD NP 0Z-£ZT7Y S[2I. JI0A "uoniepijea Jnod SIS NP SIAB B SILUNOS B43S
|n3|e3 87 "1D3a 4na| @p [n2|ed 8| snod a9esinua 358 Inb 8)j32 ap snd o] ayooaddes as uoizeO|dXa,p B4NJEU B] JUOP JUBWSSSI|GEIa,p adA} 8] lpuald JUBAIOP ‘Snssap-1o AP 2dA3 unone e Juenioddel 3s au (sasne ‘xneainq ‘dy3) sjuawassqe} sI

SIS 3| Jed ags||ead
8Ja]|n2iued apni3

9joa1ide Juswieq

NS W Q7T 9P WNWUIW un : NE3,p 233UEND
Y/,W09 : 1930

aun aaae (wg) 9|0s! neg
U/ ,Wos : 1920 (ws) 2l

(WOE : Nea,p 3RuUeny
Y/ WOE : 1q9a

Jane (wg) 9jos! ieg

WOz e,nbsnl: |34 8J1ua soueisiq - SIS np
(;WzT) s4no23s 3p suIdua s3| Inod wopz e,nbsnl S Oevitiin p el apn1a saide wQpoy e.nbsnr - o
SHBoel 1USWaUUOIEIS Bp 3118 Jun Jauedwos 3op |34 3 - anbiicast : anbsu/|3d TS and A e y/ Woe Xnewue, p sauasgad ( ‘samesodway
SIS o3sIY : SUleIIU0Y HO3sIY aouessig \_ 1qnd np i d 3p JUEIPAY 15 WQDZ &,nbsnf - e] 32 211qnd np ‘53431UU0SIES
9] o3ne  aJaynanJed 3 auoz g uoneIIqey,| 3P B aNOA el o o e
usIue 243ua] Xewi g0z - snbsk/iad Ui uIUe IIUID SRR Uou,WN0T 33 ,W00Z VN3d IS WO0T - | 119N398,| "Uokeslqey,| le|np
wkuw wooz < m yz : 3ung mm.m P LWO0TT A :Mmm_._nEoU wum - : anbsli/|34 @duelsig 3p B 3N0A UOU 5U013aN435U0)
anbsii |34 22ueisIp IS ade|pia xnalp s92.4n05 Snalsn|d 111A XN3IA, : nesp sanuend 3 1 4 yT : 334ng 002> 3984NS 3un s

(MOPT 3P 2M9534 aun,p Inoled ‘00z 3P gBP-NY
WNWuiW WOZT 9P 3A3531

sun,p jnoles ‘sjuswaceidwa Q7 1@ 0§ 243u3
wnwiujw ugg

9p anasad aun,p noles ‘sjuswade|dwa g g,nbsnr
HECHIVILTR e

woQoz : anbsu/|3d @aueisiq

yz :@aung

(WOZT i nes,p puuEND

4/,w09 : 3930

13104 3p na4
ne sgsodxa
s3uidwe)

wooz - anbsi/|3d
9ouelsIg
yz:szing

(MOTT

I one3,p 3ueny
y/.wo9 : ug3a

ajespuad 9|90y

S[ILISSE 13 415107
9P [INuapIsY
2ied 13 sSuidwe)

anbynelpAy
JUsWaUUoIsUsWIg

sal|euawiieq
sanbisligiceie)

anbinespAy JUsWauuoIsuAWIQ

saJjejuawpeq
sanbi3isligIceIED

anbinelpAy salleluawiieq
JUSWIBUUOISUIWIQ sanbisialeIE)

anbinelpAy
JUIWDUUOISUIWIG

saJ|eluaWnEq
sanbiislzioeIe)

Jaynoued anbsiy

juepodu Jueinod anbsiy

SJieuipJo juelnad anbsty

3jq1e) jueanod anbsiy

I1113SYVM
SY3IdNOd-SNIYYIN

nes Ua sulosag Sap JusWauuoisuawip ap ||

91pUAdU|,| 24IUOD INIJIDIXT ASUDJDJ 2P |BIUSWDIEdIP JUSWS|33Y

INDH-NO-S3HAN08 §30

StldldWOd

90

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



00497 001EE 0€TZ 0SS
008ET 009L¢ 09/T 00S
00717 00tZe 0EVT 0st
0588 00LLT 0€TT 00t
0048 00SET 098 0SE
0sZs 00S0T 0€9 00€
0SYE 0069 {97474 052
00€¢ 009% 08¢ 00Z
00€ET 0097 091 0ST
08S 0011 0L 00T
Jue3iodwi JUeInoD anbsiy 2.1BUIPJIO JUBINOD anbsty (s/w 5 nes Xew 3ssa3A) WL US 33U03 UQIFESI|BUED 3133WEIQ
W UD 3951103NE S[ELUIXBW 30BHNG Y/ W ua [eunxew 3qag

VYN3d T no/ia
Ul QOT® |d T sulow ne :anbsy np WOy ¥ e
VYN3d
T 319 IUIW Q0T |d T sulow ne : anbsu np w ooz v o
UIW QST® |d Z sulow ne : anbsu NP W QQT ¥ e

¥N3d T NCIUIW OOTA |d T sulow ne : anbslinp W ooy ¥ e
WN3d T NC IUIW OSTP Id T SUlow ne: anbsunp w ooz v e
Ul OGT@ |d T SUIOW Ne : 3nbsu np W ootV o

W QST : |3d J3U3 2aUElslg

W QT : 3uedolew 10| np
3|qeJonejap snid 9| Juiod 3| no sanbsi/|3d sauelSIQ

W gST : |34 81ua douelsiq

W ot : uesofew

10| np 3|qeloneizp snid 3| juled 2| no sanbsui/|3d sauRISIg

W00z 2 0ST * |34 843Ue 23uelsig

W QST * JuBlclBW 10] NP 3[qRIOARJIP
snjd 8| 3uiod 8| no sanbsi/|34 aueisig

W 00Z © 0ST * |34 343u8 sduessig

Wl 00z : Juelofew 10| NP 3|qeJoAR)IP

snid 8 juiod 8] no sanbsu/j3d @ouelsig

13d sop uomiHeday

ey yinod |34 T

ey punod [3d T

ey 5nod [3d T

By 9TJnod [3d T

|3d 2p 8|ewiuiw aysusd

008

ove

ozt

09

4/ ua)
uelnwIs ua sinbas wnwiuiw 1199a

{ ‘snbiwiya suisn ‘ssinglesolpAy 19dap sioH)
B 0T < 9191}490ns aun .ns

3[|2MIsNpU]l AjueUIWO]

{ “anbiwiyo auisn ‘saingledolpAy 10d9p s1oH)
BY ¢ > elolJodns sun Jns

2|213snpul alueuwWog

S2[RIDIAWWOT 12
sanblWoU0IP SR, P JURUILIO]

(" “quawiassiio| ‘oyz) suoelqely p AueUIWO]

auoz ap adAL

131|na13aed anbsiy

juepodw] Juesnod anbsiy

3J1eupIo JUBINOd anbsiy

SIS 9| Jed a9s1[eRd

a491|naiped apm3 0003 <5

UGPP NP UoRBUILIIPP Bp 3|8 Bl ap uonedddy

Yt :e24ng
(6@ wapi) sinbau ,W0009 5 § >,W000€
1GIP NP UOljeUIWIRIap ap B||UE k| 2p uonedddy
yz:e3.ng §
{6Q wapi) sinbas [UD0OE 5 S

3dJI NON
- s|au3snpul
SjU3Wass|qely

anbinelpAy sallejuawiieq
1uawauuolsuawIq senbijsligioede]

anbl|nelpAy JuSWBUUCISUAWIQ

sal|EjUaWIeq
sanblislIIoeIE]

anbineldpAy
JUsWBUUOISUBWIQ

anbi|nespAy
JUBWBUUCISUBLIQ

salleluawineq
sanbnisualele)

sallejua
ssnblisualoele)

as1naiaed anbsiy

juejiodu Juesnod anbsiy

21leulpJo Jueinod anbsiy

3|q!e} JUBINOI anbsiy

N

31113SUV I B
SYIIdNO-SNINYIN ez

Nnea U sul0Sag Sap 1UBWAUUOISUBWIP 3P 3||14D
S1PUdU[,| 241U0D 2INBLIPIXT 25U Sp [EIUSWSMEdIP JUSWI|SY

INDHA-NO-S3HINDS S30

StldldWOd

91

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre

I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



MARINS-POMPIERS

FICHE TECHNIQUE

2 MARSEILLE
P[IMPIERS

H5

DES B[IU[!HES-DLI-R‘IiI]NE

POTEAU INCENDIE

Caractéristiques
techniques

Norme NF S 61-211

Type d’hydrant Poteau 1x100 mm — 2x 65 mm Poteau 2 x 100 mm —1 x 65 mm

Critéres de performance |

dimensionnement.

Fournir le débit requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés dans la grille de

Implantation | Norme NF § 62-200

ESPACE LIBRE

| signalisation | Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI
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MARINS-I:EOMPlERS FICHE TECHNIQUE
 MARSEILLE

PMFIERS I; BOUCHE INCENDIE s

DES BOLCHES-DU-RHONE
~ =

Gavacteriitiques Norme NF S 61-211
techniques
Type d’hydrant Bouche 100 mm

Critéres de performance |

Fournir le débit requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés dans la grille de
dimensionnement.

Implantation | Norme NF S 62-200

| Signalisation I Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI
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POMPIERS

DES BI]IJ[IHES—DIJ-RﬁIjNE

MARINS-POMPIERS

FICHE TECHNIQUE

MARSEILLE

b,

AIRE D’ASPIRATION

Caractéristiques techniques |

Points a respecter :

Géométrie de mise en aspiration H (hauteur entre la crépine et I'ouie de pompe) et L (distance entre la

pompe de 'engin et la crépine) ;

Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et a 30 cm en dessous du niveau le plus bas ;
Signalisation de la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...) ;

Sécurité (butée, bouée, ligne de vie, ...) ;
Pérennité / Entretien ;

Aire d’aspiration par tranche de 120m? de capacité utilisable.

Aménagements

Surface 32m? minimum (8m x 4m) ;
Portance 2 160 KN ;
Pente légére (comprise entre 2% et 7%)

Aire de retournement si voie en impasse ;

Accessibilité aux engins en tous temps et
circonstances.

Dans les cas identifiés et uniquement pour les sites a
risques particuliers, la surface de |'aire peut étre
ramenée a 12m?. Les autres aménagements restent
inchangés.

Critéres de performance |

Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés
dans la grille de dimensionnement.

Implantation |

Option ponton

)
=]
i)
o
«

Niveau
des eaux les
plus basses

‘\

30 cm mini.

/?7”)//7//7)(/07 =l , i 50 cm mini.

| signalisation

| Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI
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DE

MARSEILLE

%[ MARINS-POMPIERS FICHE TECHNIQUE

DES BI]IJEHES—DIJ—REDI‘E

FlERS l; PRISES FIXES 4

Caractéristiques techniques |

Points a respecter :
- Géométrie de mise en aspiration avec: 0.5m<H<80metL<8m;
- Signalisation de la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...) ;
- Sécurité (butée, ...);
- Pérennité / Entretien ;
- Aire d’aspiration par tranche de 120m° de capacité utilisable.

Aménagements |

- Présence d’une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°3) ;
- Présence d’une échelle volumétrique.

Critéres de performance I

dans la grille de dimensionnement.

Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés

Implantation |

- LDE T

RINS-POMPIER

w

|Tigna|isation | Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI
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MARINS-POMPIERS

FICHE TECHNIQUE

12 MARSEILLE
POMPIERS

DES EI]LIBHES—DU—RﬂfIIﬁ

15

CANNE D’ASPIRATION

Caractéristiques techniques

Points a respecter :
- Géométrie de mise en aspiration avec
- Signalisation de la zone de stationnem
- Sécurité (butée, bouée, cléture, ...} ;
- Pérennité / Entretien ;

tH<6m etL<8m;
ent (panneau de signalisation, zébras, ...) ;

- Aire d’aspiration par tranche de 120m® de capacité utilisable.

Aménagements

- Présence d’une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°3) ;
- Portillon d’accés avec serrure polycoise et triangle de 11 mm de c6té.

Critéres de performance

- Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres
précisés dans la grille de dimensionnement ;
- Améliorer la rapidité de mise en ceuvre d'un ouvrage existant.

Implantation - Conception

l

50cm<h<80cm

Prise symétrique tournante sinon |
veillez au positionnement du
raccord sur I'édifice

© BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE

L = 8 m maxi jusqu’a la pompe de I'engin

Diametre 100 mm minimum

Isolant pour mise hors gel de la canalisation

H =6 m maxi

30 cm mini

, — =
' ISO cmmini  Crépine

[ Signalisation

| Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI
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MARINS-POMPIERS |  FICHE TECHNIQUE
MARSEILLE

POMPIERS

DES EI]UEHES—[]IJ—R&HIE

I; TROU D’HOMME 6

Caractéristiques techniques |

Points a respecter :
- Géométrie de mise en aspiration avec: H<6m etL<8m;
- Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et a 30 cm en dessous du niveau le plus bas ;

30x30mm) ;
- Signalisation de la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...) ;
- Sécurité (butée, ...) ;
- Sérénité / Entretien ;
- Un trou d’homme par tranche de 120m® de capacité utilisable.

- Tampon circulaire de @ 80 cm ouvrable par simple manceuvre ou par clé poteau ou fédérale (carré

Aménagements |

- Présence d'une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°5) ;
- Présence d’une échelle volumétrique.

Critéres de performance |

précisés dans la grille de dimensionnement ;
- La capacité doit &tre dotée d'un systéme de réalimentation.

- Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres

Implantation I

avec acces de 30 X 8(
pourle passage du tuyau

Vanne de realimentation
si eapacité < 120 m*

1
-
=
o
7
e
S
(i)
(=
o
=
i
e
=3
(@]
2.
L]
=
=
=
L
a
=z
(a7}
=l
=5
o

Signalisation | Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI
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MARINS-ID’EOMPIERS FICHE TECHNIQUE
MARSEILLE

PUMPIERS I; PUISARD DEPORTE 7

DES BI]IJEHES-DLI-RﬂDIE
Caractéristiques techniques |

Points a respecter :
- Géomeétrie de mise en aspiration avec: H<6m etL<8m;
- Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et a 30 cm en dessous du niveau le plus bas ;
- Signalisation de la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...) ;
- Sécurité (butée, bouée, clbture, ...);
- Diameétre de la canalisation d’alimentation du puisard 2 300 millimétres ;
- Aire d’aspiration par tranche de 120m? de capacité utilisable.

Aménagements |

- Présence d’une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°3).

Critéres de performance |

- Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les criteres
précisés dans la grille de dimensionnement ;
- La capacité doit &tre dotée d’un systéme de réalimentation.

Implantation |

TAILLON DE MARINS-POI

Niveau des eaux
+— les plus basses

4 m’ mini

Panier a boues > Diametre i , :
300 mm mini. —— CGrille de protection

| Signalisation | Chapitre 5.3 du volet commun du RDDECI |
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MARINS-POMPIERS

FICHE TECHNIQUE

£ MARSEILLE
FﬂMFlERS I;
DES BOICHES-DU-RAONE

POTEAU D’ASPIRATION | 82

(sur réserve / capacité enterrée)

Caractéristiques techniques

Points a respecter :

- Poteau normalisé (DN100 ou DN150)

- Sécurité (butée,...) ;
- Pérennité / Entretien ;

- Géométrie de mise en aspiration avec: Hs6m etL<8m;
- Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et 4 30 cm en dessous du niveau le plus bas;
- Diameétre de la canalisation d’aspiration = 100 mm ;

- Signalisation de |la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...) ;

- Un poteau d’aspiration par tranche de 120m?® de capacité utilisable.

Aménagements

- Présence d’'une aire d’aspiration (Cf fiche technique n°5).

Critéres de performance |

- Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres
précisés dans la grille de dimensionnement ;
- La capacité doit étre dotée d'un systéme de réalimentation.

Implantation |

SEILLE

IERS DE MA

VP

W
5]
(@)
3
£
<L
m
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MARINS-POMPIERS | FICHE TECHNIQUE

DE
Caractéristiques techniques

' 8b
PINPIERS[ 3, 2™
|
Points a respecter :

DES EI]IJEHES-I]LI-RAIiI']Iﬁ
- Géométrie de mise en aspiration avec: H<6m etL<8m;

- Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et a 30 cm en dessous du niveau le plus bas;
- Diamétre de la canalisation d'aspiration = 100 mm ;

- Poteau normalisé (DN100 ou DN150)

- Signalisation de la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...) ;

- Sécurité (butée, cléture, bouée ...) ;

- Pérennité / Entretien ;

- Un poteau d’aspiration par tranche de 120m? de capacité utilisable

Aménagements |

- Présence d’une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°5) ;
- Présence d'une échelle volumétrique.

Critéres de performance |

Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés
dans la grille de dimensionnement.

Implantation |

H =6 m maxi

Diamegtre
100imm mini:

L = 8 mmaxi
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MARINS-POMPIERS FICHE TECHNIQUE
&2 MAR S E ILLE

PI]MPIERS

15

ENTERREE OU AERIENNE

DES HI]IJI]HES—[]LI-R‘H'[INE

CAPACITE 9

Caractéristiques techniques |

Points a respecter :
- Géométrie de mise en aspiration avec: H<6m etL <8m;
- Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et a 30 cm en dessous du niveau le plus bas ;
- Signalisation de la zone de stationnement (panneau de signalisation, zébras, ...);
- Sécurité (butée, bouée, cléture, ...) ;
- Pérennité / propreté.

Aménagements |

Présence d’une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°3);

Présence d’un dispositif fixe d’aspiration (Cf. fiches techniques n® 4, 5, 6, 8a) ;
Présence d’une échelle volumétrique;

Capacité dotée d’'un systéme de réalimentation.

Critéres de performance |

précisés dans la grille de dimensionnement ;
- La capacité doit étre dotée d'un systéme de réalimentation.

- Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres

Implantation |
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MARINS-POMPIERS FICHE TECHNIQUE
2 MAR S E ILLE

P[IMPIERS

RESEAU D'IRRIGATION 10
l AGRICOLE

DES BI]IJ[!HES-I]IJ-REI]NE

Caractéristiques techniques

Points a respecter :

- Dispositif réservé uniguement aux exploitations agricoles et leurs batiments connexes ;

- Bouchons équipés d’un dispositif de mise a I'air libre automatique pour décompresser la borne avant
utilisation (obligatoire si pression > 7bars, conseillé dans les autres cas) ;

- Demi raccord symétrique compatible avec les demi raccords symétriques en usage dans les SIS (type
DSP) en DN65mm (2.5 pouces) ou DN100mm (3.5 pouces) ;

- Signalisation de 'emplacement ;

- Pérennité / Entretien.

Aménagements |

Sans exigence particuliére.

Critéres de performance |

Fournir en toutes saisons le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés
dans la grille de dimensionnement.

Implantation

Raccord symétrique
DN65 ou DN100 mm
compatibre SIS
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S| WARINS-POMPIERS | FICHE TECHNIQUE
4 MARSEILLE

PRISE EN MILIEU 11
PI]MPIERS l; NATUREL

DES BI]IJEHES-DLI-RﬂIjI\E

Caractéristiques techniques

Points a respecter :
- Géométrie de mise en aspiration avec: H<6m etL<8m;
- Crépine située au moins a 50 cm du fond du bassin et a 30 cm en dessous du niveau le plus bas ;
- Signalisation de la zone de stationnement {panneau de signalisation, zébras, ...) ;
- Sécurité (butée, ...);
- Aire d’aspiration par tranche de 120m” de capacité utilisable.

Aménagements |

- Présence d’une aire d’aspiration (Cf. fiche technique n°3) ;
- Présence d’une échelle volumétrique.

Critéres de performance I

Fournir en toutes saisons, le volume d’eau requis pour assurer la défense du risque, selon les critéres précisés
dans la grille de dimensionnement.

Implantation

H =6 m maxi

50 cm mini.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version Date Page Objet
1 Juillet 2016 11 Version initiale support de concertation
Version définitive soumise a Favis du CA du SDIS 13
2 G N , ,\
ctobre 2016 1 avant arrét par M, le Préfet des Bouches-du-Rhone.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

SOMMAIRE
1 - NUMEROTATION ET SIGNALISATION DES POINTS D’EAU INCENDIE......coviimeresrmmisnssnsssnssssnsssssssssissssens -4-

1.1 NUMEROTATION DES POINTS D'EAU INCENDIE ...0eeaetevieeemtesareeeesaasseeeesesaesssasssnststassasssnnsesssinnssesssmsnssnrsssnsssnnnasss
1.2 SYMBOLIQUE DE SIGNALISATION ET DE CARTOGRAPHIE

2~  CONTROLE ET SUIVI DES POINTS D'EAU INCENDIE .....ccconimeimcrieimmniicrmsirsininaninemimissessssamsssnnnaiine -5-
2.1 ACTEURS DE LA GESTION DE LA DECT oot sttt e b e g aeen e aaes -5-
2.1.1  Réle du groupement fonctionnel en charge de I DECH.........cuvioviirinionismiorionninsensieseense = 3 -
2.1.2  Rble du groupement territorial... ettt eiteeueeresbeeineaearteseesanranserat e ne et e san £ e renearannrannbessassanrae 7
2.1.3  Rble du chef de centre d’mceﬁdte etde SCEOUES coeeeeceiseesriaransrasressesasreomienserinmonnansans semnramsrsssssinsis = 3 7
2.2 RECEPTION / SUPPRESSION D'UN POINT D EAU INCENDIE 1evereisrersernorerninssernesersensesemesserssestontarsibinsssisasssssnansniies -6~
2.2.1  Réception d’un point d’eau incendie ... eeteeteeseeieeaneanesbrsssbasreestartanssnrnersenananreninses = O =
2.2.2  Suppression / déplacement d'un point d eau mcendie -6-
2.3 OPERATIONS DE CONTROLE DES POINTS I EAU INCENDIE et e mrurrveseenresasseserseseeseseareseessensessassasensesessesennssnenssstirin -7-
2.3.1  Cadre général.......cccorvrernnne.. e bbb ie et e et bt e s b neareareanRra s e enrarensinrssussnesennares = T
2.3.2  Objet des controles techmques penodrques e eererEeeteieesieeneanrenearierraienieereranneneseenerenesnennes = £
2.3.3  Cas des PEl privés ... e —7-
2.4 MAINTENANCE DES POINTS D EAU BNCENDIE ..coteeutstrerosionssianssissssesss i ssstss e ssssarssss s snsssas s sssnasssesressssnssnssessennnas -8-
2.5  RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES DES POINTS D/EAU INCENDIE ...evvviveiirieirisinnnersinsseinsesiesssesmsssessessnssonsvisnss -8-
B B o T Vol T TV UTOUTUPIUPIVOPPPPN -8-
2,5.2 Modalités .. . e e rerrerantees et et e re e enrenrens -9-
2.6 PERIODICITE DES CONTROLES TECHNIQUES ET RECONNAISSANCES OPERATIONNELLES ..vrevveeiiiiiisisiisnsisssinssnssnssnanes -9-

2.7 PRISE EN COMPTE DE L' INDISPONIBILITE £T DE 1A REMISE EN SERVICE

33—  GESTION DES INFORMATIONS Liiiiinircniiiimsecinnnsesiscessiainssmsisiens st easss assanansissanssssrsnssses ettt e aaapaaaanaas -9
3.1  BASE DE DONNEES POINTS D'EAU INCENDIE
3.1.1  Nature des donnees.........ccccennnen.
3111 Données transférées au SDIS.....cccovvcevvinireneas
3112 Données transférées au service public de DECI ...
3113 Cadre de Féchange de dannées............cccooveviveviinnienes

3.1.2  Modalités d’utilisation et de partage des données

RDDECI 13 Volet propre au SD1513 Version n® 2 de octobre 2016 Page-3-| 11

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-01-31-007 - Arrété préfectoral portant approbation du reglement départemental de défense extérieure contre 106
I'incendie des Bouches-du-Rhéne (RDDECI 13)



SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

1 - NUMEROTATION ET SIGNALISATION DES POINTS D’EAU INCENDIE

1.1 Numérotation des points d’eau incendie

Chaque point d’eau incendie (poteau, bouche, PENA) doit bénéficier d’un identifiant unique et
stable dans le temps. Cet identifiant est primordial, car il permet d’échanger des données entre les
différents partenaires (SDIS, communes, gestionnaires privés, ...).

Cette numérotation reléve uniquement du SDIS, administrateur de la base de données
départementale des points d’eau incendie.

Elle est composée du trigramme de la commune (liste en annexe), associée a un numéro a 4
chiffres et séparée par un tiret.

Exemple : Le 1°" hydrant public recensé sur la commune de Tarascon porte I'identifiant suivant : TAR-
0001

Concernant les PEl privés, il conviendra d’ajouter a I'identifiant un « P » :

Exemple : LCI-0013-P : hydrant privé de I'entreprise « X » sur la commune de La Ciotat portant le
numéro 0013.

Cette numérotation est soit apposée sur le point d’eau incendie (exemple du poteau incendie),
soit sur le panneau permettant sa signalisation et doit &tre réalisée par le service public de défense ‘

extérieure contre 'incendie ou son propriétaire dans le cadre d’un PEI privé. \

1.2 Symbolique de signalisation et de cartographie

PEIl sous pression :

Débit = 60m3/h 30m3/h < débit < 60m3/h Poteau Relais

Poteau d'incendie (PI) . @

" . T 7
Bauche d'incendie (Bl) o \.

Borne agricole (BA)

utilisable  par  les ‘ @

sapeurs-pompiers.

PENA :
Citerne aérienne ou enterrée m
Point d’aspiration aménagé A
Alimentation pérenne Alimentation non pérenne

Symboligue de signalisation et de cartographie DECI

L’étiquette placée sous le pictogramme, précise I'identifiant du PEI et le diamétre de canalisation
ou capacité de rétention.

Pour toute indisponihilité de PEI, le pictogramme ou a défaut son étiquette est de couleur rouge. |
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

2 — CONTROLE ET SUIVI DES POINTS D’EAU INCENDIE

2.1 Acteurs de la gestion de la DECI

2.1.1 Réle du groupement fonctionnel en charge de la DECI

Le groupement en charge de la DECI est chargé de I'élaboration et des mises a jour du RDDECI.

Il est garant de la base de données PEl et de 'administration de I'outil informatique permettant
le traitement automatisé de données recensant Fensemble des PEl publics et privés du département.
Il est également en charge de la procédure d’organisation des reconnaissances opérationnelles des
différents PEI,

Le groupement en charge de la DECI est compétent pour toute expertise en matiére de DECL [i
devra étre sollicité systématiquement pour tout sujet ou opération d’aménagement du territoire
{PLU, SCDEC!I / SIDECH, ZAC, ZI, ...).

Une note de service signée de monsieur le Directeur du service départemental d’incendie et de
sacours des Bouches-du-Rhdne définit les éléments techniques suivants:

e Trigrammes des communes

+ Relations entre acteurs de la gestion de la DECI

» Traitement des résuitats du contréle technique périodique des points d’eau incendie
e Réception d’un nouveau PEI

e Constat d’anomalies du service public de DECI vers e SDIS

* Prise en compte des opérations de maintenance des points d’eau incendie
e Reconnaissance apérationnelle des points d’eau incendie

e Compte rendu annuel des reconnaissances opérationnelles

¢ Remontée de Findisponibilité et de la remise en service de PEI

¢ Indisponibilité ou remise en service d’un PEI

s Fonctionnement de [a base de données départementale DECI

2.1.2 Réle du groupement territorial

Le groupement territorial est chargé de mettre en application les procédures de suivi des PEl sur
sa zone de compétence. Il fait Vinterface et centralise les données avec les centres d'incendie et de
secours. Il veille 4 Pefficience de I'organisation des reconnaissances opérationnelles,

Il est garant de 'homogénéité et de la cohérence des réponses qui pourront étre formulées par
les chefs de centre d’incendie et de secours.

2.1.3 Rdle du chef de centre d’incendie et de secours

Le chef de centre d’'incendie et de secours planifie les reconnaissances opérationnelles sur son
secteur de compétence. Il est chargé de la remontée d’informations dans I'outil informatique
permettant le traitement automatisé de données recensant Fensemble des PEI publics et privés du
département.

Le chef de centre d'incendie et da secours est l'interlocuteur privilégié pour toutes les communes
situdes sur son secteur de compétence. De ce fait, il est chargé de relayer toutes informations en lien
avec la DECI au maire ou président d’EPCI a fiscalité prapre, via le service public de DECI.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

Le chef de centre d'incendie et de secours est compétent pour toute problématique de DECI
locale {positionnement de PEl, dimensionnement de la DECE sur un projet local a 'échelle de [a
parcelle...}.

2.2 Réception [/ suppression d’un point d’eau incendie

2.2.1 Réception d’un point d’eau incendie

La visite de réception d'un nouveau PEI {Pl, Bl, PENA} est systématique. Elle permet de s’assurer :
e quil correspond aux caractéristiques attendues et aux dispositions du présent
réglement ;

e de sa fiabilité et de son utilisation rapide en toutes circonstances par les SIS,

Dans e cas ol plusieurs PE! connectés sont susceptibles d'étre utilisés en simultané, il convient
de s’assurer du déhit de chagque PEl en situation d’utilisation combinée et de |'alimentation du
dispasitif pendant la durée attendue (se référer 2 la note de service en annexe, controle sur 2 a 5 min
couplé 3 une modélisation du réseau). Une attestation de débit simultané est alors fournie par le
gestionnaire du réseau d'eau.

La visite de réception est réalisée en présence de I'installateur et du propriétaire de Finstallation
ou de son représentant, du service public de DECI, du service des eaux s'il est concerng, et le
représentant local du SDIS {reconnaissance opérationnelle initiale).

Dans tous ces cas, une attestation de réception est réalisée par le service public de DECI. Elle doit
&tre accessible 3 'autorité de police de DECI et transmise au SDIS. Cette attestation permet
d'intégrer e PEl au sein de la base de données DECI.

2.2.2 Suppression / déplacement d’un point d’eau incendie

Toute suppression de PEI doit faire 'objet d’une demande au service public de DECI qui sollicitera
I'avis du SDIS13, via le centre d'incendie et de secours territorialement compétant, La demande doit
comporter les éléments suivants :

s Identification du PEl;
e« localisation exacte ;
*» Argumentaire.

Pour chaque cas, une étude des ressources de défense incendie et des risques & défendre sera
menée par le service public de DECI, et une réponse sera donnée au propriétaire du PEL Si la
suppression est validée, il conviendra d’avertir le SDIS13 dés que celie-ci sera effective, afin de
procéder & la mise 3 jour de la base de données des points d'eau incendie,

Tout PE} dant la suppression aura été validée par le SDIS13, devra &tre physiquement opérée par
le propriétaire.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

2.3 Opérations de cantrdle des points d’eau incendie

2.3.1 Cadre général

Ces contréles techniques sont effectués au titre de [a police administrative de la DECI {article
R.2225-9 du CGCT). lls sont placés sous Vautorité du maire ou du président de V'EPCI & fiscalité
propre. lls sont matériellement pris en charge par le service public de DECI, sous réserve des
dispositions du chapitre 5 relatives au PEIl privés du volet commun du RDDECH

Le référentiel national n'impose aucune condition d’agrément aux prestataires publics ou privés
chargés de ces contrbles, Cependant certaines précautions doivent &tre respectées pour la
réalisation des contréles périodiques des PEl connectés au réseau d’adduction d'eau potable
{poteaux et bouches d’incendie) si le prestataire qui effectue ces contrdles n'est pas le gestionnaire
du réseau d’eay, le service public de DECI s'assure que sa procédure de contrdle est validée par le
gestionnaire du réseau. Cela a pour objectif d’éviter les mauvaises manceuvres des appareils ayant
pour conséquence des coups de bélier ou des risques de contamination du réseau.

Les contrdles techniques périodigues ont pour objectif de s’assurer que chaque PEI conserve ses
caractéristiques, notamment sa condition hydraulique d’alimentation.

2.3.2 Objet des contrdles techniques périodiques

Ces contréles permettent de s'assurer :
e du débit et de la pression des PE! alimentés par des réseaux d’eau sous pression, dit «
controle débit/pression » (3 savoir, 30m®/h, 60m’/h.. simultanéité, fonction de la
défense stipulée via la grille de dimensionnement pour le dit secteur);

e de la présence d’eau aux PEl alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit «
contrdle fonctionnel », Il permet de vérifier la manceuvrabilité des robinets et vannes.

Les différents objets du contréle technigue peuvent &tre coordonnés avec les opérations de
maintenance ou de reconnaissance opérationnelles périodigues.

Le service public de DECI est chargé de transmettre les résultats des contrdles technigues via un
compte rendu a I"autorité de police de DECI ainsi qu’au SDIS.

Le relevé d’'une anomalie grave {absence d’eau ou débit insuffisant, PEl inutilisable...) peut faire
I'objet d’une notification particuliére a I'autorité de police de DECI par le SDIS.

Le maire ou le président de 'EPC} & fiscalité propre notifie au préfet le dispositif de contréle des
PE! gu'il met en place et toute modification de celui-ci. Le SDIS centralise ces notifications.

2.3.3 Cas des PEI privés
Le propriétaire ou exploitant disposant de PEl privés doivent effectuer les contrdles et

transmettre les comptes rendus & l'autorite de palice de DECI qui les transmettra au SDIS via le
service public de DECL Il en va de méme lors de Vindisponibilité de ces PEI.
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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE

Lle maire ou le président de FEPCI a fiscalité propre s'assure que ces PEl sont contrdlés
périodiquement par le propriétaive ou Pexploitant. Il peut donc étre amené & lui rappeler cette
obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrdle est dépassée.

Si le controle des PE| privés est réalisé par 1a collectivité publigue une convention formalise cette
situation.

2.4 Maintenance des points d’eau incendie

La maintenance préventive et la maintenance corrective nécessitent la mise en place d’une
organisation visant a
e Assurer un fonctionnement normal et permanent du PE[;
e Recouvrer au plus vite un fonctionnement normal d’un PEl, en cas d’anomalie.

Les deux types de maintenance des PE! publics sont & la charge du service public de la DECI. Elles
peuvent faire 'objet de délégation de service.

La maintenance préventive et corrective des PEI privés est a la charge du propriétaire mais peut
étre réalisée dans le cadre du service public de DECI aprés convention.

Les opérations & mener lors des maintenances préventives sont fixées par I'entité qui en a la
charge.

Toute information technique relative aux PE! {modification, remise en état, remise en service, ...}
doit &tre accessible a {'autorité de police de DECI, au SDIS ainsi gu’au service public de DECI, s'il n’est
pas & Forigine de I'information.

2.5 Reconnaissances opérationnelles des points d’eau incendie

2.5.1 Principes

Les reconnaissances opérationnelles sont réalisées par le SDIS pour son propre compte. Elles ont
pour objectif de s'assurer de la disponibilité des PEl et de permettre au SDIS de connaftre les
particularités d'implantation des PEI, Elles portent sur:

e ['accessibilité aux moyens de lutte contre les incendies ;

e |asignalisation ;

e Une mise en ceuvre {pour les aires ou dispositifs d’aspiration) ;
» Les anomalies visuellement constatées ;

» Uimplantation ;

¢ Lanumérotation ;

s Laprésence d’eau;

e lesabords.

Elles font I'cbjet d’'un compte rendu transmis au service public de D.E.C.I. et accessible au maire

ou président de I'EPCI, les comptes rendus relatifs aux PE! privés sont transmis au service public de
DECI et au propriétaire ou a 'exploitant.
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2.5.2 Modalités

Il convient d’effectuer dans la mesure du possible, les reconnaissances opérationnelles DECI en
concomitance avec les visites de secteurs permettant la remontée des anomalies cartographigues.

2.6 Périodicité des contrdles techniques et reconnaissances opérationnelles

L’ensemble du parc de PEl doit faire Fobjet d’un contréle technigue sur une durée maximum de

trois ans.

PEI publics PEIl privés
Contrdle technique Un tiers du parc de PEl par | En totalité une fois parana
(service public de DECI ou délégataire) | ana minima. minima.

Diagnostic du réseau par modélisation
{service public de DECI ou délégataire)
Reconnaissances opérationnelles
(5DIS13)

Admis une fois tous les deux ans (totalité du réseau).

Une fois par an par le CIS du secteur de premier appel.

2.7 Prise en compte de Vindisponibilité et de la remise en setvice

L'objectif est de fournir en temps réel, aux unités opérationnelles, les informations sur
Findisponibilité des PEL

Les indisponibilités de PEI peuvent étre constatées lors d’une intervention, lors de
reconnaissances opérationnelles, &tre signalées par le gestionnaire, le service public de DECI ou son
délégataire, le propriétaire, ou tout autre entité (travaux, accident, vandalisme,...).

Dans tous les cas, le SDIS et le service public de DECI sont tenus informés dans les plus brefs
délais.

3 — GESTION DES INFORMATIONS

3.1 Base de données points d’eau incendie

Le SDIS tient et met 4 jour un traitement automatisé de données recensant I'ensemble des points
d’eau incendie du département. Celui-ci a pour objectif premier de suivre leur disponibilité a des fins
opérationnelles.

La base recense tous les PEl publics et privés,
1.a hase de données recense a minima:

e les caractéristiques nominales des PEl :
o Numéro d’ordre départemental d'identification ;
Nature (Pl, B, CIT, ..} ;
Type (P1100, CIT60, ...} ;
Localisation par adresse et complément d’adresse ;
Géolocalisation {coordonnées GPS au format indigué dans note de service);
Déhit / pression dynamiques nominaux selon la norme NFS 62-200 (pour les
PI/BI, en m*/h et en bars) ;
Capacité nominale et débit de réalimentation (pour les PENA, en m® et m’/h) ;
o Caractére pérenne de fa ressource en eau {pour les PENA).

c 0 0 00

o]
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s |es résultats des contréles techniques :
o Débit / pression dynamigues mesurés {pour les PI/BI, en m3/h) ;
o Capacité observée {pour les PENA) ;
o Observations techniques nécessaire a la maintenance préventive.

« les retours des reconnaissances opérationnelles :
o Contrdle de la localisation {adresse et complément d’adresse) ;
o Qualité de I'accessibilité et de la signalisation ;
o Inspection visuelle de |'appareil ;
o Manceuvrabilité et appréciation de la présence d’eau.

La base de dannées prend en compte et conserve un historique :
¢ Lacréation ou la suppression des PEl;
e Lamodification des caractéristiques des PEI ;
s I'indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service.
Afin de mettre 3 jour la base de données, les services publics de DECI transmettent au SDIS les
données des PEl publics et privés, par voie informatique et sous format adapté, les éléments
mentionnés ci-dessus. Ces services ont accés aux données qui les concernent.

3.1.1 Nature des données
3.1.1.1 Données transférées au SDIS

Les services publics de DEC! transférent au SDIS :
e Les données relatives aux PE};
» Les données relatives aux réseaux de canalisation DECl (géolocalisation et
caractéristiques techniques).

3.1.1.2 Données transférées au service public de DEC]

Tout propriétaire/exploitant de PEI privé(s) transfére au service public de DECI sous format
informatique exploitable également par le SDIS 13 :
* Les données relatives aux PEI;
s« Les données relatives aux réseaux de canalisation DECI (géolocalisation et
caractéristiques techniques).

3.1.1.3 Cadre de 'échange de données

Les formats et la procédure d’échanges informatiques de données sont fixés par note de service
départementale.

3.1.2 Modalités d’utilisation et de partage des données

Le partage des données géographiques entre autorités publiques est cadrée par la directive
INSPIRE transposée en droit frangais par I'ordonnance du 21 octobre 2010",

! {*ordonnance n° 2010-1232 du 21 ociobre 2010 a transposé la directive « Inspire » en ajoutant au titre 1 du livre 1% du code
de Penvironnement un nouveau chapitre VIl intitulé « De l'infrastructure d'information géographique ».
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Pour Pessentiel, la directive européenne INSPIRE® et donc le nouveau chapitre du code de
environnement imposent aux autorités publiques, d'une part de rendre leurs données
géographigues environnementales accessibles au public en les publiant sur Internet, d’autre part de
les partager entre elles.

Pour que les données et les métadonnées puissent étre publiées et échangées dans des
conditions permettant leur consultation et leur utilisation, et pour que les services de données
fonctionnent correctement, il est nécessaire que ces données, ces métadonnées et ces services
respectent des régles d'interopérabilité conformes aux régles européennes (mise en place d'une
convention sur les formats et procédures d’'échanges informatiques).

? Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure géographique dans la Communauté européenne.
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1 Ladéfense extérieure contre I'incendie de la ville de Marseille
1.1 La compétence du bataillon de marins pompiers de Marseifle (BMPM) pour la DECI

Le bataillon de marins pompiers de Marseille est le service d'incendie et secaurs compétent pour la
DECI dans les territoires et zones définies au chapitre 3.2.1 du volet commun du présent réglement.

1.2 Principes généraux de la DECI

Le BMPM doit disposer en tout lieu et en tout temps, des moyens en eau nécessaires a
Paccomplissement des différentes missions dévolues aux services d'incendie et de secours
(extinction et protection).

Il entretient [a connaissance de son secteur d’intervention :
- les voies et lieux dits ;
- les habitations ;
- les établissements recevant du public (ERP} ;
- les établissements industriels ;
- leszones a risques ;
- lestunnels;
- leslGH;
- les immeubles relevant du code du travail ;
- etc..

[| entretient également la connaissance des équipements de Défense Extérieure Contre I'Incendie
(DECH), pour I'ensemble du personnel susceptible d’intervenir sur son secteur de compétence :

- Implantation des points d’eau ;

- Accessibilité;

- Signalisation ;

- Disponibilité ;

- Caractéristiques;

- Corrélation avec les documents cartographiques opérationnels ;

- Corrélation avec les données du systéme informatique de gestion des alertes et des
opérations.

I conseille et participe & I'information des élus, des services publics d’Etat et territoriaux en matiére
de développement et d’amélioration de |a DECI.

1.3 U'approche par risque

La conception de la DECI s'appliquant a la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de
Marseille doit &tre complémentaire au volet propre du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques {SDACR).

La méthodologie d’évaluation des besoins en eau {volumes et distances des points d’eau incendie}
destinée 3 couvrir les risques d'incendie batimentaires, s'appuie sur la différenciation des risques
courants et particuliers.

Afin de garantir la cohérence et 'homogénéité de cette couverture sur la commune de Marseille,
dans les zones couvertes par le BMPM et dans le reste du département des Bouches du Rhéne
défendu par le SDIS 13, cette méthodologie a été définie dans le volet commun BMPM - SDIS 13 du
reglement départemental de la défense extérieure contre I'incendie des Bouches du Rhone,
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2 Les acteurs de la défense extérieure contre Fincendie sur le territoire de la ville de Marseille,

2.1 Le président du conseil de la métropole « Aix-Marseille Provence » (AMP)

Larticle L 5217-2 du C.G.C.T. a transféré aux métropoles le service public de DECI, L'article L. 5217-3
du C.G.C.T., sans préjudice de I'article L 2212-2 est par dérogation a l'article L 2213-32 du C.G.C.T,, a
confié au président du conseil de la métropole les attributions lui permettant de réglementer la DECI
(pouvoir de police).

2.2 le conseil de territoire « Marseille Provence »

Par délibération en date du 17 mars 2016, le conseil de la métropole AMP a délégué la compétence
de service public de DECI au canseil de territoire « Marseille Provence », conformément aux
dispositions du premier alinéa du Il de I'article L 5218-7 du C.G.C.T.

Il est responsable du bon fonctionnement et de 'entretien des points d’eau incendie situés sur son
territoire.

Il a donc la responsabilité de la mise en place, de I'accessibilité et de la signalisation des points d'eau
nécessaires a la défense en eau contre I'incendie.

Les points d’eau incendie publics sont réservés aux services d’incendie et de secours, Seul le conseil
de territoire peut, aprés avis du délégataire, délivrer une autorisation ponctuelle d'utilisation des
points d’eau incendie & d’autres usagers, suivant des modalités et des contreparties quil fui
appartient de déterminer.

Le conseil de territoire «Marseille Provence » est propriétaire des hydrants publics implantés sur le
territoire de la commune de Marseille.

2.3 La Société Eau de Marseille Métropole (SEMM)

La SEMM est Délégataire du Service Public de VEau sur le territoire Marseille Provence (hors
Gémenos Village et Plan-de-Cuques).

A ce titre, elle est la gestionnaire des ouvrages d'adduction d’eau brute, de production et de
distribution d’eau potable sur le territoire de 16 communes de la Métropole AMP.

La SEMM s'inscrit dans la procédure d'échanges des informations du BMPM actualisées sur les PE!
publics raccordés au réseau d'eau, en particulier PI/B| hors service ou remis en service. Ces données,
une fois transmises, permettent la mise a jour du SIG de la SEMM, gestionnaire de Veau, en facilitant
des échanges rapides et précis en cas d’incendie ou toute crise nécessitant la livraison d'eau au
BMPM.

Par ailleurs, pour toute nouvelle construction nécessitant une DECI, la SEMM vérifiera les besoins en
eau a la demande du BMPM.

2.4 le bataillon de marins pompiers de Marseille (BMPM)

Le BMPM est chargé de 'élaboration et du suivi du réglement départemental de DECI, a initiative du
préfet des Bouches du Rhone.

En relation avec le service public de la DECI du conseil de territoire « Marseille Provence », il assure la
gestion de la DECI sur 'ensemble de la commune de Marseille. Il conseille ce dernier notamment
sur:
- Iimplantation des points d’eau incendie nouveaux en relation avec fa SEMM, gestionnaire du
réseau d’eau potable;
- I'entretien et les réparations des points d’eau incendie existants.
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Il assure le suivi des hydrants sous la direction de "autorité de police compétente, dans les bassins et
installations exploitées directement par le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), situés dans les
circonscriptions de celui-ci sur la commune de Marseille.

[l assure le suivi des points d’eau incendie utilisés pour la défense des pistes, du tarmac, des
installations techniques et des bitiments nécessaires au fonctionnement de F'aéroport de Marseille —
Provence, sous [a responsabilité du gestionnaire de celui-ci.

Il assiste a la réception des nouveaux PEl implantés et valide leur mise en service.

Il administre et tient a jour une base de données recensant 'ensemble des points d’eau incendie
publics et privés implantés et réceptionnés sur ses zones de compétence.

Afin de s'assurer de la disponibilité permanente des PEl de sa zone de compétence, il assure de
maniére annuelle des reconnaissances opérationnelles.

Le BMPM est le conseiller technigque de ta DECI sur sa zone de compétence. Il peut étre sollicité pour
apporter son expertise dans :

- La définition des prescriptions d’urbanisme prévues par le réglement d’urbanisme ;

- La détermination du dimensionnement de la DECI dans les projets ponctuels d’aménagement
de zone ou de parcelle ;

- La détermination du dimensionnement de la DECI ou plan de défense incendie dans les
exploitations ou autres infrastructures {ICPE, ERP, IGH, habitation, etc...), y compris celles
non prévues par le présent réglement ;

- lLa réalisation du schéma intercommunal de la DECI, si le président de ia métropole « Aix
Marseille Provence » décide de la réalisation de ce document. Avant d'étre arrété, le SIDECI
doit recueillir Pavis simple du BMPM, pour sa zone de compétence, Cependant, ce dernier ne
pourra pas étre sollicité pour intervenir dans sa mise en cauvre {contribution financiére,
procédures administratives, etc...) ;

- Toute autre démarche en lien avec la DECI.

3 Les acteurs du BMPM pour le suivi des points d’eau normalisés.

3.1 La division prévention

La division prévention du BMPM est responsable de la prévention administrative et batimentaire, et
de |a prévention cantre les risques naturels dans les zones de compétences territoriales du bataillon
de marins pompiers de Marseille. En outre, elle est également chargée, en refation avec le service
public de la DECI du conseil de territoire « Marseille-Provence », du suivi de la gestion de la DECI
implantée sur le territoire de la ville de Marseille,

Elle est chargée de I'élaboration initiale et des mises a jour du volet propre au BMPM du RDDEC,
ainsi que du volet commun, conjointement avec le SDIS 13.

Elle est garante et gére la base de données recensant 'ensemble des PE| publics et privés concourant
3 la DECI de la ville de Marseille, et sur les zones de compétences du BMPM (emprises du GPMM et
aéroport Marseille-Provence).

Elle est en charge de Forganisation des rondes opérationnelles des PE! arrétés par le président de la
métropole « Aix-Marseilie Provence », sur le territoire de Ia ville de Marseille.
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La division prévention est compétente pour toute expertise en matiére de DECI. Son avis sera
systématiquement sollicité en amont de tout projet d’aménagement du territoire (PLU, SCDECI, ZAC,
Zl, etc...), et en amont de tout projet d'urbanisme.

3.2 La division opérations

La division opérations prépare et participe 3 la conduite des opérations de secours et d’incendie. Elle
conseille le commandant du BMPM pour tout ce qui concerne I'anticipation et la gestion des crises.
Elle administre les autils de gestion des données prévisionnelles {cartographie opérationnelle] et le
systéme de gestion des opérations (SGO) du BMPM.

3.3 Les groupements opérationnels

En lien avec [a division prévention et les Centres d’Incendie et de Secours {CIS) placés dans leur zche
de responsabilité, ils sont chargés de mettre en ceuvre [a politique de suivi des PEl sur leur zone de
compétence. lls assurent l'interface avec les CIS. lis veillent a V'efficience de {'organisation autour des
reconnaissances opérationnelles.

3.4 Les centres d’incendie et de secours

Les CIS sont chargés de la planification et de la réalisation des reconnaissances opérationnelles sur
leur secteur de compétence. Pour certains CIS qui possédent un nombre important de PEl implantés
sur leur secteur, une partie des reconnaissances opérationnelles peut 8tre répartie sur plusieurs
centres de secours dont le secteur géographique de compétence est mitoyen.

lls sant chargés de renseigner la base de données « CR+ » permettant le traitement automatisé des
donnédes relatives aux PEl publics et privés de la zone de compétence du BMPM.
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4 La gestion des points d’eau incendie

4.1 La réception des PE/
4.1.1 Laréception des hydrants (BI-Pl)

la norme NFS 62-200 indique dans son chapitre 7 que linstallation des poteaux et bouches
d'incendie doivent faire I'objet d’une visite de réception en présence de Finstallateur, du propriétaire
de l'installation ou son représentant désigné, de l'exploitant du réseau s'il est concerné et
éventuellement du service d’incendie et de secours territorialement compétent.

Le BMPM est systématiguement présent lors des visites de réception des hydrants publics implantés
sur le territaire de la ville de Marseilte.

Un contrble de canformité est réalisé sous la respansabilité du service public de la DEC] du conseil de
territoire « Marseille Provence ».

Une attestation de réception est réalisée par le service public de la DECL. Elle doit &tre accessible a
'autorité de police de la DECI, du gestionnaire de réseau d’eau, et transmise au BMPM.

Ce rapport contient les éléments suivants :
- lalocalisation précise de 'hydrant ;
- Le type d’hydrant ;
- Le diamétre de la conduite ;
- le statut de I'hydrant {public/privé) ;
- Le débit sous 1 bar de pression ;
- La pression au débit requis.

Le BMPM réalise une mesure de déhit et de pression réels, & fins opérationnelles.

A lissue de la visite, [a division prévention du BMPM étahlit un rapport indiquant les caractéristiques
suivantes :

- emplacement {adresse géographique, repére atlas opérationnel),

numéro de hydrant,

- type de I'hydrant,

- diamétre de |la conduite,

- statut de I'hydrant (privé/public),
- débit maximum,

- pression statique.

Ce rapport est transmis aux groupements opérationnels, aux CiS concernés, au bureau de gestion des
données prévisionnelles de la division opérations du BMPM. Le nouvel hydrant est intégré dans la
base de données par la division prévention, ainsi que dans la cartographie opérationnelle par la
division opérations.
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4.1.2 La réception des points d’eau incendie naturels ou des réserves

Tous les projets d’aménagement de point d’eau naturel (PENA} ou de réserves, doivent faire l'objet
d'un dossier technique préparé par le demandeur et transmis pour avis a la division prévention du
BMPM, avant le début des travaux.

Dés la fin des fravaux, le propriétaire {dans le cas des PENA privés}, ou 'entreprise ayant réalisé les
travaux pour les réserves puhligues, prend contact avec la division prévention du BMPM afin
d’organiser [a visite de réception.

Lors de la réception, le BMPM vérifiera que les aménagements demandés sont présents, conformes
et en état de fonctionnement. Les vérifications porteront sur:

- Présence d’une signalisation indiguant la capacité en m?,

- Présence d'une plate-forme de mise en station de 8x4 métres et matérialisée au sol ;
- Présence d’une signalisation interdisant le stationnement sur la plate-forme,

- Présence d’un marquage au sol interdisant le stationnement,

- Résistance au sol permettant le stationnement en tout temps de 'année,

- Accessibilité du point d’eau aux engins de secours en tout temps de 'année,

- Présence d’un grillage autour de la réserve d’eau {si demandé),

- Présence d’un portillon facilement manceuvrable par les services de secours,

- Hauteur géométrique d’aspiration < 6 métres,

- Longueur d’aspiration < 10 metres,

- Possihilité d'immerger la crépine d’au moins 0,3 maétre,

- Hauteur des tenons par rapport au sol située en 0,5 et 0,8 métre,

- Tenons des % raccords de 100 mm en position strictement verticale,

- Distance entre les colonnes ou les poteaux d'aspiration > 4 métres,

- Vannes d'alimentation ou bouches a clé facilement accessibles et manceuvrables,

- Colonne d’aspiration équipée de vanne(s) papillon(s) et de bouchon(s) obturateur(s).

Les caractéristiques des éléments ci-dessus sont illustrées dans les différentes fiches technigues, en
annexes du volet commun.

A Tlissue de ces contréles, un essai d’aspiration sera réalisé; si 'essai est concluant et si les
aménagements demandés sont présents, conformes et en état de fonctionnement, le point d’eau
sera déclaré conforme et opérationnel.

A l'issue de |a visite de réception, un rapport est établi par le BMPM. Il est transmis aux groupements
opérationnels, aux CIS et a la division opérations. Le nouveau point d’eau est intégré dans Ia base de
donnée points d'eau incendie « CR+» par la division prévention, ainsi que dans la cartographie
opérationnelle par la division opérations, selon les modalités définies dans un ardre interne & F'unité.
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4.2 Le déplacement des points d’eau incendie

Toute modification de PEl (remplacement ou déplacement} doit faire I'objet d'une demande d'avis
aupreés du BMPM. La demande doit comporter les éléments suivants :

- identification de {"hydrant ;

- localisation exacte ;

-~ localisation prévue aprés le déplacement {fournir un plan} ;

- argumentaire motivant le déplacement ou le remplacement du PEI

Pour chaque cas, une étude des ressources de défense incendie et des risques a défendre sera
menée, uhe réponse sera donnée au propriétaire du PEI, et communiquée en paraliéle au délégataire
d’eau sur le ressort duquel ce dernier est implanté. Tout déplacement ou remplacement d’hydrant
validé par le BMPM, devra faire V'objet d'une réception, conformément au paragraphe 4.1.1 du
présent document.,

4.3 La suppression des points d’eau incendie

Toute suppression point d’eau incendie doit faire 'objet d’'une demande d’avis auprés du BMPM. La
demande doit comporter les éléments suivants :

- identification du point d’eau incendie,
- localisation exacte,
- argumentaire pour la suppression.

Pour chaque cas, une étude des ressources de défense incendie et des risques a défendre sera
menée, une réponse sera donnée au propriétaire du PEI, et communiguée en paralléle au délégataire
d’eau sur le ressort duquel ce dernier est implanté. Si fa suppression est validée, il conviendra
d’avertir le BMPM dés que celle-ci sera effective, afin de procéder a la mise a jour de {a base de
données des points d’eau incendie.

Tout hydrant dont la suppression aura été validée par le BMPM, devra étre supprimé physiquement
et de maniére définitive par le propriétaire.

4.4 Les indisponibilités et remises en service des points d’eau incendie

La gestion des indisponibilités et des remises en service des points d’eau incendie est réalisée par le
service public de la DEC| du conseil de territoire « Marseille Provence », en relation avec la division
prévention du BMPM. U'objectif de cette gestion est de fournir aux équipes opérationnelles des
informations sur 'indisponibilité des points d’eau, mise a jour en temps réel.

Les indisponibilités d’hydrant peuvent étre constatées lors des rondes opérationnelles, ou é&tre
signalées le service public de la DEC! du conseil de territoire « Marseille Provence », ou par la SEMM,
gestionnaire, selon les impératifs d’exploitation, ou autres {travaux, accident, vandalisme,...}. Dans
tous les cas, la division prévention est tenue informée dans les plus brefs délais.

En cas de nécessité ou de défaillance importante de la couverture de la DEC], des mesures
compensatoires seront mises en ceuvre aprés concertation entre la division prévention et la
division opérations, chargée d'assurer Fadaptation de la réponse opérationnelle le cas échéant.

Afin de maintenir la qualité de la remontée d'information, le BMPM a mis en place une procédure,
reprise dans un ordre interne.
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4.1.3 Gestion de Findisponibilité des points d’eau

Toute indisponibilité de point d’eau incendie, qu’elle soit constatée par les propriétaires ou par les
marins-pompiers, ou programmeée le service public de la DECI du conseil de territoire « Marseille
Provence », ou par la SEMM, gestionnaire (cas des travaux sur le réseau), ou tout autre signalement,
doit étre transmise 3 la division prévention du BMPM dans les plus brefs délais. La procédure de
gestion des indisponibilités est précisée dans un ordre interne 3 'unité.

4.1.4 Gestion des remises en service des poinis d’eau incendie

Toute remise en service d’un point d’eau incendie doit faire I'objet d’une information de ia division
prévention du BMPM, a 'exception des arréts programmés pour lesquels [a durée de I'indisponibilité
est précisée sur la fiche transmise par la SEMM, gestionnaire du réseau d’eau, ou par le service public
de la DEC| du conseil de territoire « Marseille Provence ». La procédure de gestion des remises en
service des points d’eau incendie est détaillée dans un ordre interne a 'unité.

Dans tous les cas, la base de données de gestion des hydrants est mise a jour en temps réel.

5  Procédure d’entretien et de contrdle des points d’eau incendie

5.1 Les reconnaissances opérationnelles

En référence au réglement opérationnel départemental, la division prévention est en charge du suivi
de [a DECI.

Pour cela des rondes opérationnelles sont réalisées par les CIS du BMPM, sur I'ensemble des points
d’eau incendie publics et privés, suivant une périodicité annuelle.

Un ordre interne au BMPM définit les modalités de réalisation de ces rondes, et de la remontée
d’information qui en découle.

Les rondes de vérification des hydrants publics et privés permettent ;
~ des'assurer de la présence d’eau;

- de vérifier leur bonne implantation, leur accessibilité ainsi que leur bonne visualisation et
signalisation ;

- des’assurer de leur bon état de fonctionnement ;

- de recouvrer la disponibilité des hydrants présentant des avaries ou des défauts, par
I'intermédiaire de la division prévention du BMPM ;

- de permettre aux marins-pompiers de chague CIS de disposer des connaissances spécifiques
lides a son secteur d'intervention et aux particuiarités de sa DECI.

Les contraintes techniques et juridiques imposent la plus grande rigueur dans I'exécution de ces
missions.

Au cours de ces reconnaissances, aucune mesure de débit/pression nest effectuée.

Les résultats de ces reconnaissances sont saisis en temps réel dans la base de données de gestion des
points d’eau incendie par les CIS. Les anomalies importantes et les indisponibilités sont signalées par
la division prévention du BMPM, au service public de la DEC! du conseil de territoire « Marseille
Provence ».
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Elle est chargée de coordonner, en relation avec le service public de la DECI du conseil de territoire
« Marseille-Provence », fa remise en état et la remise en service des hydrants publics.

Le président de la métropale « Aix-Marseille Provence », en relation avec le BMPM, informe les
propriétaires des points d’eau incendie privés des observations faites lors des rondes
opérationnelles, afin gu’ils puissent entreprendre les travaux nécessaires pour assurer la remise en
état et le bon fonctionnement de leurs équipements.

Un compte rendu annuel est adressé 3 |'autorité de police compétente pour les points d’eau incendie
implanté dans Pemprise du GPMM située sur fa commune de Marseille,

Un compte rendu annuel est adressé & l'autorité de police compétente et au gestionnaire de
I"aéroport Marseille-Provence pour les points d'eau incendie situés dans la zone de compétence du
BMPM.

5.2 L’entretien des points d’eau incendie

Au regard des dispositions du CGCT, le président de la métropole « Aix-Marseille Provence » doit
faire équiper et aménager les points d’eau publics concourant 3 la défense extérieure contre
Pincendie sur le territoire communal de Marseilte. i lui appartient de les maintenir en bon état de
fonctionnement et de procéder aux vérifications et réparations nécessaires.

Sur le plan technigue, ces tiches sont exécutées par le service public de la DECI du conseil de
territoire « Marseille-Provence », et suivies par le BMPM.

F’achat, l'installation et Pentretien des points d’eau privés incombent 3 son prapriétaire, Ce dernier a
I"obligation de réaliser les vérifications périodigues et d’entretenir les points d’eau pour s’assurer de
leur bon fonctionnement. Le président de la métropole « Aix-Marseille Provence » doit s’assurer que
les points d’eau incendie privés sont régulidrement entretenus par leur propriétaire. A ce titre, en
relation avec le BMPM, il peut &tre appelée a rappeler cette obligation au propriétaire.

5.3 Le contrile des points d’eau incendie

Un controle doit &tre effectué afin de s'assurer que le point d’eau incendie est alimenté
{débit/pression) dans des conditions hydrauliques conformes aux caractéristiques techniques du
point d’eau incendie concerné. La SEMM, gestionnaire du service de |'eau, effectue une modélisation
du fonctionnement du réseau mise a jour annuellement.

Cette étude sera transmise, courant du 1% semestre de chaque année, 3 la Métropole AMP, au
BMPM et au SDIS 13.

5.3.1 Périodicité

Le contréle de chaque point d’eau incendie public ou privé, doit &tre réalisé une fois par an,

5.3.2 Compte rendu

Les résultats obtenus sont transmis annuellement au BMPM, afin d’étre exploités. En cas de
défaillance grave constatée, le BMPM met en ceuvre des mesures compensatoires, conformément au
3™ paragraphe du chapitre 4.4 du présent document.
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6 Symbolique et signalisation.

Afin d’identifier sur tout support cartographique les différents points d’eau incendie servant a la
DECI, la symbolique précisée dans la suite du présent document constitue la base commune a
Fensemble des acteurs,

En cas de renfort extra-départementaux, une légende accompagnera les éditions de cartes mises a la
disposition de ces derniers.

Cette représentation peut &tre complétée d’informations telles que le numéro d’ordre ou la capacité
précise en fonction de {'échelle de |a carte.

6.1 Numeérotation des PEl

Chaque point d’eau incendie {poteau, hydrant, réserve, PENA) doit bénéficier d'un identifiant unique
et stable dans le temps. Le BMPM répertorie les points d’eau incendie et un numéro d'ordre
permettant de les identifier facilement leur est attribué. Cette numérotation est commune aux
différents partenaires (industriels, gestionnaire du réseau d’eau, BMPM).

6.1.1 Les hydrants publics

Les hydrants publics de la ville de Marseille sont numérotés a partir de 0001 a XXXX, a courir. fn'y a
pas de distinction entre types de PEL Celle-ci est effectuée par représentation graphique.

Le numéro est attribué par la division prévention.

Le huméro attribué est unique : Dans le cas ol 'hydrant est supprimé, le numéro n’est pas ré
attribué. Par contre, si Fhydrant est déplacé, le numéro est conservé.

L'hydrant est alimenté par une réserve : la lettre R est ajoutée a la représentation graphique, sous le
numéro d’ordre du point d’eau incendie.

L'hydrant est alimenté par une pompe : la lettre P est ajoutée a la représentation graphique, sous le
numéro d’ordre du point d’eau incendie.

6.1.2 Les hydrants privés
Les PE! privés sont numéroté de la maniére suivante :

- PE privés situés sur la commune de Marseille : lls sont numérotés a partir de 0001 a XXXX, a
courir. Le numéro est précédé de la lettre M. Exemple : M143.

- PEl situés dans 'emprise du GPMM située sur la commune de Marseille : lis sont numérotés
3 partir de 001 & XXX, & courir. Le numéro est attribué par le GPMM. Le numéra est précédé
de la letire P. Exemple : P123.

- Les PEl de I'aéraport Marseille-Provence situés sur la zone de compétence du BMPM sont
numérotés & partir de 01 & XX, 3 courir. Le numéro est attribué par le gestionnaire de
I'aéroport. Le numéro est précédé de la lettre A. Exemple : A27.

- Les PEl de la société « Airbus Helicopters » situés sur une zone de compétence du SDIS 13
couverte par le BMPM sont numérotés a partir de 01 3 XX, a courir. Le numéro est attribué
par « Airbus Helicopters ». Le numéro est précédé de [a lettre E. Exemnple : E15.

- Les PEl situés dans les tunnels routiers situés sur la commune de Marseille sont numérotés a
partir de 01 & XX, & courir. Le numéro est attribué par la division prévention du BMPM. Le
numéro est précédé par la lettre T, Exemple : TG5.
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Le numéro attribué est unique. Dans le cas ou I'hydrant est supprimé, le numéro n’est pas ré
attribué. Par contre, si I’hydrant est déplacé, le numéro est conservé.

Le PE| est un bassin ou une réserve ; le numéro d’ordre est attribué par le BMPM, et il est précédé de
la lettre B.

L’hydrant est alimenté par une pompe : la lettre P est ajoutée a la représentation graphique, sous le
numéro d’ordre du point d’eau incendie.

6.2 Représentation des PEl sur les supports cartographiques opérationnels du BMPMV

Type de PEI Représentation Observation

Poteau incendie

Bouche incendie

Etiquette si nécessaire pour la
réalisation du couplage avec le
refoulement

Poteau ou orifice
d’alimentation en relais

Etiquette si nécessaire pour la
réalisation du couplage avec
I'alimentation

Poteau ou orifice de
refoulement en relais

Autres points d’eau incendie

p O> >0 me
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6.3 Etiquette des PEI de type BI-PI

A titre d’exemple, I'étiquette des hydrants est composée de la maniére suivante :

1 57 <€= Numéro d’ordre du

point d'eau incendie

PEI de type poteau
incendie

public
Le symbole situé au centre du Diametre de la
symbole indique le diamétre de canalisation en décimétres
"appareil :

1= diamétre 100 mm
2 = diamétre 150 mm

Correspondance des lettres précédant les numéros d’ordre des points d’eau incendie privés:

- M PEl implantés sur le territoire de Marseille ;

P : PEl implantés sur I'emprise du GPMM située sur le territoire de Marseille ;

A : PEl implantés sur I'emprise de 'aéroport Marseille-Provence ;

E : PEl implantés sur 'emprise de la société « Airbus Helicopters » ;

T : PEl implantés dans les tunnels routiers situés sur le territoire de la ville de Marseille.

Correspondance des lettres suivant le diamétre de la canalisation :

- B:Lle PElest un bassin ou une réserve ;
- P:Lle PEl est alimenté par une pompe électrique ;
- F:Le débit du PEl est faible et inférieur 2 60 m*/h.
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Exemple de représentation cartographique (atlas urbain) :
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6.4 Etiquette des autres types de PE]

A titre d’exemple, 'étiquette des autres types de PEl est composée de la maniére suivante : ‘

B0001+ tumero dorere s |
32

Type de point
d’eau incendie

g 3
Capacité enm

Correspondance des lettres précédant le numéro d’ordre : |

- B:LePElestun bassin ou une réserve ; |
- P:LePEl est alimenté par une pompe électrique ;

‘\
|
\
\
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6.5 Représentation des équipements de DECI sur les supports cartographiques opérationnels de
la DFCI des Bouches du Rhéne

Bien que le présent réglement ne traite pas des régles propres au dimensionnement des besoins en
eau pour la défense de la forét contre I'incendie définies par le plan départemental de protection des
foréts des Bouches du Rhéne, prévu aux articles L 133-2 et R 133-1 et suivants du code forestier, il
doit cependant les intégrer.

Les besoins en eau nécessaires a la défense des espaces naturels prescrits par le plan de prévention
risques d’incendie de foréts (PPRIF) de la commune de Marseille sont également intégrés.

Les points d’eau incendie concourant a la DECI et a la DFCI sont représentés sur la cartographie
opérationnelle de la DFCI des Bouches du Rhdne, de la maniére suivante :

Type de PEI Représentation Observation

Avant 2015

Débit inconnu

Aprés 2015

Poteau ou bouche incendie
Débit = 60m>/h

Débit < 60m>/h

ou

© 0o @

débit inconnu

Bassin, retenue, point d’eau

naturel
HBEY—— Silaciterne est utilisable par un
HBE
Citerne DFCI Capacité en m®

123 +— N°de laciterne

Avant 2015
Autres citernas
Depuis 2015
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Exemple de représentation cartoqraphique (atlas feux de foréts) :
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7 Labase de données PEI.

Le bataillon de marins-pompiers de Marseille tient et met a jour une base de données de suivi des
points d’eau « CR+» qui recense I'ensemble des points d’eau incendie concourant a la défense \
contre I'incendie. Celle-ci a pour objectif de renseigner la cartographie opérationnelle de 'unité, mais ‘
également a aider I'étude des dossiers d'urbanisme par la division prévention. A ce titre, toute

création, suppression, indisponibilité ainsi que la remise en service des PEl est renseignée dans la

base de données.

Le BMPM tient et met a jour un traitement automatisé de données recensant I'ensemble des points
d’eau incendie publics et privés de la zone de compétence du BMPM.

Il recense également ceux disposés dans une bande de 100 métres apres la limite de la commune de
Marseille en zone de compétence du SDIS 13, et notamment des données relatives aux PEI situés sur
la zone de compétence du SDIS, sur laquelle le BMPM est amené a intervenir en 1% appel, selon les
modalités définies dans le réglement opérationnel départemental.

Les modalités d’échange de ces données sont définies dans le volet commun BMPM/SDIS 13 du
présent document.

Cette base de données dénommée « CR+ » est administrée par la division prévention.

Elle est renseignée quotidiennement par les CIS du BMPM, au fur et 8 mesure de la réalisation des
rondes effectuées périodiquement. Les données relatives aux indisponibilités sont prises en compte
automatiquement par le systeme d'information géographique du BMPM, ainsi que le systéme de
gestion opérationnelle.
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Elie recense a minima :
- Les caractéristiques des P.E.|.
o Nature;
o Localisation ;
o Capacité propre et capacité de la ressource qui Palimente ;
o Numéro d’identification attribué par la division prévention du BMPM.
- les résultats des contrbles et des reconnaissances opérationnelles,
Elle prend en compte ;
- la création ou la suppression des P.E.L. ;
- la madification des caractéristiques des P.E.|.;
- lindisponibilité temporaire des P.E.L et leur remise en service.

Afin de mettre & jour la base de données, le service public de D.E.C.I. du conseil de territoire
« Marseille Provence » transmet au BMPM les éléments mentionnés ci-dessus. Ces services ont accés
aux données qui les concernent.

Cette base de données recense également, pour des raisons de connaissances opérationnelles et de
localisation rapide, tous les PEI privés dont ceux des ICPE, qui ne relévent pas du présent document.

Version 2 — Octobre 2016 18/18
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
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Arrétérelatif aux tarifs des taxis dans le département des
Bouches-du-Rhone - ANNEE 2017-
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El
—

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Arrété relatif aux tarifs des taxis
dans le département des BOUCHES-DU-RHONE
-ANNEE 2017-

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhone

Vu le code de commerce, notamment ses articledOk14et L.410-2
Vu le code de la consommation, notamment sesestlcl12-1 a L.112-3

Vu le code des transports, notamment ses articles L.1112920-1 & L.3120-5, L.3121-1 a4 6, L.3121-9 a
12, L.3124-1 a 5, R.3120-1 et R.3120-2, D.3120-3, R.312R3120-6 & R3120-8, R3121-1 4 R3121-22 et
R.3124-1 a R.3124-3;

Vu le code monétaire et financier, notamment secles L.314-1 et L.314-14

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatitantréle des instruments de mesure

Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015, rfedatx tarifs des courses de taxis

Vu le décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif @mstruments de mesure

Vu l'arrété ministériel n® 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif a la publicité des prix de tous les services ;
Vu l'arrété ministériel du 3 décembre 1987, relatif a l'information du consommateur sur les prix ;

Vu l'arrété ministériel du 18 juillet 2001, reladifix taximétres en servige

Vu l'arrété ministériel du 13 février 2009 relatifx dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs ptaxis;

Vu l'arrété ministériel du 30 juillet 2013, reladifla justification de la réservation préalable @ass prévue
al’article L.3121-11 du code des transports;

Vu les arrétés ministériels du 2 novembre 2015 et 3 décembre 2015, relatifs aux tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrété ministériel du 6 novembre 2015, relatif a I'infeation du consommateur sur les tarifs des
courses de taxis ;

Vu I'arrété ministériel du 9 juin 2016 fixant les modalitéagblication du titre Il du décret n° 2001-387 du 3
mai 2001 relatif au contréle des instruments deunges

Vu l'arrété préfectoral du 29 novembre 2010 fixant 'adeegsstale prévue par le dispositif de réclamation
relatif aux notes des courses de taxis;
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Vu l'arrété préfectoral DDPP n° 13-2016-02-08-011 du 8i&vR2016, relatif aux tarifs des taxis dans le
département des Bouches-du-Rhfne

Vu l'avis du Directeur Départemental de la Protection des Populations des Bouches du Rhéne ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone ;

ARRETE

Article 1°: Sont soumis aux dispositions du présent arrété les taxis éartbtment des
BOUCHES-DU-RHONE, tels que définis par les artidle121-1 a 12 du code des transports

Article 2 : Les prix maximums, toutes taxes comprises, de locationtales dans le département
des BOUCHES-DU-RHONE ne peuvent étre supérieuassarinme des éléments suivants :

- totalisation apparaissant en fin de course au compteuskiltométrique dont les conditions
d'utilisation sont prévues a l'article 8, titralll présent arrété

- suppléments éventuels prévus a l'article 5.

Ces prix constituent des maximums de tarification pourri@&nen cours. Des prix inférieurs a la
somme des éléments cités ci-dessus peuvent étigrégent pratiqués.

TITRE| :
TARIFS APPLICABLES

Article 3 : Définition des tarifs

TARIF A : Course de jour avec retour en charge a la stadei@h a 19h.

TARIF B : Course de nuit avec retour en charge a la station, de 19Hes Jours de la semaine, et

toute la journée des dimanchgsues fériés.
TARIF C : Course de jour, avec retour a vide a la statier/h a 19h.

TARIF D : Course de nuit, avec retour a vide a la station, de 19h as/joles de la semaine, et
toute la journée des dimanchggues fériés.

TABLEAU SYNOPTIQUE D’UTILISATION DES TARIFS

COURSE AVEC RETOUR EN CHARGE EN TOUS LIEUX
de7hailoh A

del9ha7h

Dimanches et jours fériés 5

COURSE AVEC RETOUR A VIDE EN TOUS LIEUX
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de7hal9h C
del9ha7h

Dimanches et jours fériés

En cas de changement de tarif pendant la course, le conduicti¢indiquer a son client I'instant ou
la période de jour ou de nuit cesse.

Article 4 : Valeur des tarifs applicables aux taxis des communes du départemerBQeKCHES-
DU-RHONE

PRISE EN CHARGE : 2,00€uro dans tous les cas.

Elle inclut les premiers metres ou les premieres secondesspmndant &,1 €uro de chute au
compteur, selon le tarif utilisé. Quel que soit le montastiit au compteur, la somme susceptible
d’étre percue par le chauffeur ne peut étre infigeié7,00€uro suppléments inclus.

TARIFA: 0,86¢€uro le kilometre, soit une chutie 0,1 €urotous lesl16,28 métres.
TARIF B : 1,11€uro le kilometre, soit une chute @l €urotous les90,09 metres
TARIF C :1,72€uro le kilométre, soit une chute @el €uro tous les58,14 métres
TARIF D : 2.22€uro le kilométre, soit une chute @¢l €uro tous lesA5,05 meétres

TARIF HORAIRE : 28,00€uro I'neure d'attente ou de marche lente, soit une chut® dé €uro
toutes lesl2,86secondes.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES VALEURS DES TARIFS

TARIE VALEUR CHUTES DE 0,10 €UROS
En €uros TOUS LES :

AVEC RETOUR EN CHARGE

A 0,86 116,28 metres

B 1,11 90,09 métres

AVEC RETOUR AVIDE

C 1,72 58,14 métres

D 2,22 45,05 métres

TARIF HORAIRE 28,00 12,86 secondes

Article 5 : Les suppléments

Les seuls suppléments susceptibles d'étre pergtdimités aux élémentsi-dessous :

- Bagages a main et autres bagages légers damsbitacle : gratuit

- Bagagedle plus de 5 kg et dont 'encombrement nécessitent d&rgiésau conducteur pour
étre entreposés dans le coffrg,60 €uro (maximum autorisé).

- A partir de la quatriéme personne adulte transprtée : 1,00€uro (maximum autorisé).
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- Transport d'animal : 0,60€uro (maximum autorise).

Conformément a l'article L.1112-9 du Code des transpogs,rhodalités d'accés aux transports
collectifs des chiens accompagnant les personnes hagégapnt fixées par l'articB8 de la loi n°
87-588 du 30 juillet 198portant diverses mesures d'ordre social etljpaticle L. 211-30du code
rural et de la péche maritime. Aux termes de ces disposjtibest interdit aux taxis de refuser la
présence des chiens guides d’aveugle ou d’assistancendéspeu port de la museliere dans les
transports ou d’appliquer un tarif additionnel gxetde cette présence.

Article 6 : Montant des droits de péage

Les droits de péage qui ne sont pas des suppléments somefastuns majoration en sus aux clients,
pour le parcours en charge exclusivement, s’ilsahaitent pas I'acquitter eux-mémes.

En cas d’emprunt d’'un trongon a péage obtenu aprés accordssxgu client, le taxi devra informer
préalablement le client que les frais de péage seront a sgechbest admis que le mot « péage »
soit imprimé sur la note. Le montant du tarif péage ne datggaparaitre comme une composante
de la course ou du détail du prix et doit figurer de manierasg&pdes autres mentions obligatoires
(méthode du « bas-de-facture »).

Toute autre mention ou terme est interdit.

TITRE 1l :
MESURES DE PUBLICITE

Article 7 : Affichage dans le véhicule

Conformément a l'arrété ministériel du 6 novembre 2015, ebegloitants de taxis apposeront
obligatoirement dans la partie arriére du taxi, une affiid®21 cm minimum) directement visible
du client transporté et en caracteres tres lisitdssmentions suivantes :

1° Les taux horaires et kilométriques en vigueuegts conditions d’application
2° Les montants et les conditions d’applicationadgrise en charge et des suppléments
3° Linformation selon laquelle quel que soit le montantciisau compteur, la somme
minimale, susceptible d’étre percue, supplénrelus ne peut dépasser 7,00€
4° Les conditions dans lesquelles la délivrancee’mote est obligatoire ou facultative
5° L'information selon laquelle le consommateur peut dedesirgue la note mentionne son
nom ainsi que le lieu de départ et le lieuri/@e de la coursg

6° La mention « quel que soit le montant du prix de la courseptessommateur peut régler la

course par carte bancaire »
7° L'adresse définie par arrété préfectoral, addlgupeut étre adressée une réclamation.

Cette affiche sera traduite en langue anglaise.

Avrticle 8 :

Sans préjudice des mesures de police et des obligationssfigér les autorités compétentes en
contrepartie du droit de stationnement sur le domaine putli par la réglementation de la
profession, les exploitants et conducteurs de taxis sonstd'appliquer les mesures accessoires ci-
apres :

1. Utilisation de compteurs horokilométriques d'un modd&jeeé par I'administration, aménagés
de facon a enregistrer les tarifs horokilométriques dugiréarrété et d’'un terminal de paiement
électronique, en état de fonctionnement et visibbeau a la disposition du client, afin de
permettre au prestataire de services de paiement d’acitdiopligation d’information prévue a
l'article L.314-14 du code monétaire et financier. Il foitreans tarder sur support papier ou sur
un autre support durable au client les informati@tatives a cette opération.
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2. Utilisation obligatoire du compteur horokilométrique actasion de chaque course, mis en
fonctionnement au démarrage du véhicule avec le client@ Inois en dd a la fin de la course et
véhicule a l'arrét. A tout moment, les indications obligege (prix a payer, positions de
fonctionnement) doivent pouvoir étre lues facilement dplaae par 'usager, de jour comme de
nuit. A cet effet, le compteur horokilométrique doit étrespimnné dans le véhicule suivant les
prescriptions de l'installateur agréé reproduit@sle carnet métrologique.

Dans le cas d’'une course préalablement commandée dontsk gmicharge est hors station, |l
pourra étre admis un tarif dit « d’approche » en utilisartarif « A » la journée et le tarif « B » la
nuit a partir de la station la plus proche du lieu de la priselearge. La facturation de la course
« d’approche » peut faire I'objet d’'une remise l®tau partielle.

Conformément a l'article 14 de l'arrété du 3 décembre 198@tifea l'information du
consommateur sur les prix, le prix d’'un transport en taxi s@ndé a distance doit étre indiqué
de facon précise au consommateur, par tout moyen faisamvggravant conclusion du contrat.
Constitue une technique de communication a distance au deret arrété toute technique
permettant au consommateur, hors des lieux habituels dptiéo de la clientéle, de commander
ou de demander la réalisation d’'une prestatiomatesport.

3. Installation et mise en fonctionnement d'un dispositfététeur lumineux extérieur de tarifs
qui s’illumine en vert uniquement lorsque le taxi est libve sa commune de rattachement et en
rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé. En deharscake précités, la position de
fonctionnement du lumineux sera en indication « a payguosjtion dans laquelle le prix du
trajet réalisé est indiqué et ou au moins le calauprix a la durée est désactivé.

Il est fixé en partie avant du toit du taxi, perpendiculaiesiina I'axe de la marche du véhicule. Il
doit porter sur sa face avant la mention « TAXI » en partiatbadu dispositif lumineux et
l'indication de la commune de rattachement en lettres abgsitet peut porter sur sa face arriere
un numéro de téléphone. Lindication des lettres indiguesitdifférents tarifs doit étre éclairée
de maniére automatique et non ambigué. Cette indication & nettement visible de jour
comme de nuit, quelles que soient les conditions d’ambidnteneuse. Son installation doit
permettre undecture aiséedes indications qui ne doivent pas étre cachées a la vue d'un
observateur extérieur, que ce soit par le systtme de supporépétiteur ou par tout autre
accessoire.

4. utilisation d’'une imprimante, connectée au taximétreptant I'édition automatisée d’'une
note informant le client du prix total a payer. {€atote est remise au client avant tout paiement

5. Indication, sous forme d'un autocollant autodestructibte repositionnable, rectangulaire de
140 millimetres de longueur sur 85 millimetres de largeercduleur noire, du mot TAXI, de la
commune ou de I'ensemble des communes de rattachemenfaéndu numéro de l'autorisation
de stationnement, apposé au véhicule, visible de I'extéridont les caractéristiques sont
précisées ci-dessous :

- Les mentions inscrites horizontalement sur cette placpigedt étre réalisées en découpe
négative et en police de caractéeres « ARIAL GRASalérables.

- La hauteur des lettres, de couleur blanche pour le nom deotamune doit étre de 15
millimetres, la largeur du trait minimum étant de 3 millimgs. Pour les communes en nom
composé, l'utilisation de deux lignes est autorisée

- La hauteur des lettres, de couleur jaune pour le mot « TANbIt étre de 15 millimeétres, la
largeur du trait minimum étant de 3 millimetres.

- La hauteur des chiffres composant le numéro de l'autmisale stationnement doit étre de 25
millimetres. Les numéros comportant un seul chifiegront étre précédés du chiffre 0.

Cette signalétique devra étre apposée a l'arriere gauaheigta I'extérieur du véhicule, de telle
sorte qu’'elle soit positionnée au point de rencontre d’'ugeel verticale partant de I'axe des
roues arrieres et d’une ligne horizontale établie au-destila partie inférieure des vitres
arrieres.

Toute signalétigue endommagée devra faire I'objet cemplacement sans délai.
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6. Toute prestation de course de taxi doit faire I'objet déslbgr’a été rendue et avant paiement
du prix, de la délivrance d'une note pour toute course d'untamb égal ou supérieur 25,00
€uros, en application des dispositions de l'arrété ministériel88.50/A du 3 octobre 1983
complétées par l'arrété ministériel du 6 novembre 2015ifr@dinformation du consommateur
sur les tarifs des courses de taxi.

7. La note est établie en double exemplaire. Un exemplaireessisrau client lorsqu’elle est
obligatoire. En dessous de cette somme, la délivrance @adtdtive sauf si le client la demande.
Le double est conservé par le prestataire pendant une dardeux ans et classé par ordre de
date de rédaction.

7.1La note est établie dans les conditions suivantes :

1°- Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 1fl die l'article
R.3121-1 du code des transports Doivent étre imgsisur la note :

a) La date de rédaction de la npte

b) Les heures de début et fin de la couyrse

¢) Le nom ou la dénomination sociale du prestatairde sa société
d) Le numéro d’'immatriculation du véhicule du taxi

e) L'adresse postale a laquelle peut étre adressgesclamation

Pour les taxis de la ville de Marseille:

Ville de Marseille

Direction du Contréle des voitures Publiques
45 avenue aviateur Lebrix

13233 Marseille Cedex 20.

Pour les taxis du département hors ville de Mdeseil

Préfecture des Bouches-du-Rhoéne
Direction Départementale de la Proteicn des Populations (DDPP)
22 rue Borde
13285 Marseille Cedex 08.

f) Le montant de la course minimum

g) Le prix de la course toutes taxes comprises sigupléments

2° Sont soit imprimeés, soit portés de maniere mani@scri

a) La somme totale a payer toutes taxes comprigesaut les suppléments

b) Le détail de chacun des suppléments prévus a l'article @édret du 7 octobre 2015
susvisé. Ce détalil est précédé de la mention dé&ugpt(s) »

3° Ala demande du client, sont soit imprimés, soitggde maniere manuscrite :

a) Le nom du client

b) Le lieu de départ et le lieu d’arrivée de larseu

Article 9: L'autorisation de stationnement mentionnd@icle L. 3121-1du code des transports
permet aux conducteurs de taxis d'arréter leur véhiculks gationner ou de le faire circuler sur
la voie ouverte a la circulation publique en quéte de clientians le ressort de l'autorisation
défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort algdfisation de stationnement, les
conducteurs de taxis sont soumigagticle L. 3120-2du méme code, notamment s'agissant de la
prise en charge de la clientéle sur la voie ouverte a la aticunl publique sous réserve de
justification d'une réservation préalable apportée papriaduction d’'un support papier ou
électronique comportant obligatoirement les infdiores mentionnées ci-apres :
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nom ou dénomination sociale et coordonnées de la sociédécax I'activité
d’exploitant de taxis

numeéro d’inscription au registre du commerce et des s&xiéu au répertoire des
meétiers

nom et coordonnées téléphoniques du clientc#alfit une prestation de transpprt

date et heure de la réservation préalable eftegpar le client

date et heure de la prise en charge souhaig&ds plient

lieu de prise en charge indiqué par le client.

Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif a toeiteashde des agents chargés des controles.
La durée maximale de stationnement précédant I'heure de pri charge souhaitée par le client est
fixée a une heure.

Article 10 :
La lettre« @ » de couleur rougedevra étre apposée sur le cadran du taximétre.

Article 11 :
Les dispositions de I'Arrété Préfectoral DDPP1A%2016-02-08-011 du 8 février 2046nt abrogées.

Article 12 :

Deés publication du présent arrété au recueil des actes adratifs, un délai de deux mois est laissé
aux chauffeurs pour modifier leur compteur.

Le supplément pour la prise en charge de bagages majorepgpanrta 2016 ne peut étre appliqué
par le taxi avant la modification de la table t@iré du taximetre.

Article 13 :

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Baudtdrhone,

- les Sous-préfets des arrondissements d'Aix-endPa®, Arles et Istres,

- le Directeur Régional des entreprises, de lawsance, de la consommation, du travail et de llemp
- le Directeur Départemental de la protection dgsufations,

- le Directeur Départemental de la Sécurité Pukliqu

- le Colonel, Commandant le Groupement de Gend&ndes Bouches-du-Rhone,

- le Directeur Départemental des Finances PubligesBouches-du-Rhbne,

- les Maires du département,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiquréhent arrété qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait a Marseille, le 3 février 2017

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
David COSTE
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2017-02-03-001

Cessation, Auto-Ecole PY RAMIDE, N°E0301353770,
Monsieur Gérard PIRALI, passage du boulingrin 13800
|stres
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E,

Liberté » Bgalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION L
ET DES LIBERTES PUBLIQUES ARRETE
— . PORTANT CESSATION D'ACTIVITE
BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIERE D’'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
— DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
Péle des Professions Réglementées de AGREE SOUS LE N°
L’Education, de la Circulation et de E 03 013 5377 O
La Sécurité Routieres

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Céte d'Azur
Préfet des Bouches-du-Rhéne

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives a la sécurité routiére et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, a I'organisation et a I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 a L.213-8, R.211-2, R.213-1 a R.213-9, R 411-10 a
R 411-12;

Vu le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives a la formation a la
conduite et a la sécurité routiere ;

Vu l'arrété n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié , du Ministre de I'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules a moteur et de la
sécurité routiere ;

Vu l'arrété n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié , du Ministre de I'Equipement, des Transports et du
Logement, relatif & I'exploitation des établissements d'enseignement, a titre onéreux, de la conduite des
véhicules a moteur et de la sécurité routiére ;

Vu l'arrété préfectoral du 01 juin 2011, autorisant Monsieur Gérard PIRALI a exploiter un établissement
d’enseignement de la conduite automobile ;

Vu le jugement du 05 janvier 2017 du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence prononcant la
liquidation judiciaire de la SARL " Ecole de Conduite d’Entressen " ;

ATTESTE QUE :

Art 1 : L'agrément autorisant Monsieur Gérard PIRALI a exploiter I'établissement d’enseignement de la
conduite automobile ci-aprés dénommé :

AUTO-ECOLE PYRAMIDE
PASSAGE DU BOULINGRIN
13800 ISTRES

est abrogé a compter du 31 janvier 2017 .

l“ll 66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 0484354000 L=] Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 0 6
Ouverture au public : de 8H15 a 11H45 — Sauf le me _rcredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-02-03-001 - Cessation, Auto-Ecole PY RAMIDE, N°E0301353770, Monsieur Gérard PIRAL I, passage du 1 42
boulingrin 13800 Istres



Art. 2 : La présente décision est enregistrée dans le registre national de I'enseignement de la conduite des
véhicules a moteur et de la sécurité routiére.

Art. 3 : Un recours contentieux contre le présent arrété peut étre déposé auprés du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois & compter de sa notification.

Art. 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhéne, Monsieur I'lnspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement

de Gendarmerie des Bouches du Rhéne, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrété qui sera inséré au recueil des actes administratifs de I'Etat.
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POUR LE PREFET
LA CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIERE,
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