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ARRETE
autorisant la Sociétée AUCIHIAN FRANCE a
exploiter un atelier de préparation de
produits alimentaires d'origine animale
¢t des installations de vélrigération 2
I’hypermarché AUCHAN Saint-Loup sis
57 Boulevard Romain Rolland — 13010
Marseille

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSL ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES ROUCHES-DI-RITONF,

Vu |z code de Uenvironnemment ¢l nolamment letitre 177 du livre V,

Vu la demande cn date du 5 mars 2011 par laquelle Monsieur le Directeur de la Socicété
AUCHAN FRANCE a sollicit¢ 'autorisation d'exploiter un atelier de préparation de produits
alimentaives d'origine animale ot des installations de réfrigération 4 "hypermarché AUCITAN
Saint-l.oup sis 57 Boulevard Romain Rolland 13010 Marscille,

Vu ¢ dossicr annexé 4 la demande et notamment 'élude d'impact,

Vau l'avis de recevabilité du Dirceteur Départemental de la Protection des Populations en date du 10
fevrier 2012,
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Vu ly déeision n?EI2000172/13 du 29 octobre 2012 du Peésident du ‘Iribunal Admingsirated de
Marscifle désignant un commissaire cngquilcur ot 1L commissaire enquéter suppléant,

Yo lavis de Paulorité environnementale en dale du 17 seplembre 2012 joint au dossier d'engudic
pubkiqus,

vu {améié préfectoral en date du 3 décembre 2012 ordomnunl 'organisation d'une enguéte publiyue
pour une dorée de trente-trois jours du lundi 14 janvier 2083 an vendredi 15 février 2013 inelus, surle
territnire de la commmune de Marscille,

¥ fe repistre d’enquéte,

Vi fe rapport of los conclusions du commissaire cogquétenr en date du 13 mars 2013,

Vi fes avis cxprimés par les différents services el orpanismes consultés en applicetion des articles
RA12-19 4 RA12-24 du code de I'environnement,

Ve L rapport et les propositions en dale du 16 juin 2016 de fa Direction DXpatiemeniale de la
Protection des P'opulutions,

Vu {"aviz favorable en date du 29 juin 2016 du Conseil Départemental de 'Tavironnement et des
Risques Sanilaires ¢l Tochnologiques,

Considéruat que la socicté AUCHAN FRANCE a solliciié "autorisation d’exploiter, en vue de la
répularisation sdministrative, un atelicr de préparation de produits alimentaires d'origine animale
el des installations de réfgéralion 4 hypermarché AUCHAN Saint-loup sis 37 Boulevard
Romain Bolland - 13000 Marseille,

Considérant qu’en application des dispositions de 'adicle 1.512-1 du ende de Penvivonnemenl,
Iautorisation ne peut 8tre accordée que #1 kos dangers on inconveénients de installalion powvent Ste
prévenus par des mesures yue spéeitic Parrété prefectoral,

Considérant que les prescriptions ticntient compte de Peffiearilé des fechnignes disponibles et de [eur
écomomie, de la qualité, de la vocation et de Pulilisation des miliewx environnants ainsi que e Ja

sestion équilibrée de la ressource en can,

Considérant que les prescriptions sont sulfisamment précises, réalisables ¢ conirdlables, tant sar plan
technique que sur le plan deonamiqee,

C'omsidérant que les prescriplions ne remettent pas en cause le fonclionnement de Iinstallation,

Considérant que la procédure dautorisation pour fes installations classées pour la protection de
l'environnement a &¢ rospacide,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEL DE L'AUTORISATION ET CONDITEONS GENERALLS

CIIATITRE 1.1 BENEFICIAIRT. ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOTTANT TITULAIRE DF. T’AUTORISATION

[a saciété imomyine ALCIIAN FRANCE dant le sigge social ost situé 200 rue de la Recherche a
Villenewve & Ascq (59650), csi autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexdes o
présent arété, 4 exploiter sur fe territoire de la commune de Marseille (13010} 57, Boulevard Ramain
Rolland, les installations détaillées dans les articles suivanis,

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATTONS NON VISELS PAR LA NOMENCLATURT OU SOUMISES
A DECLARATION

Les prescriptions du présenl arrdié sappliquent dgalement aux autres installations ou équipements

cxploités dans ['élablissement, qui, menlionncs o non dans fu nomenclature, sont de malute par lewr

proximité ou keur connexité avee une installation soumdse & autorisation & modifier les dangers ou

inconvénicnts de cette inslaltation.

1.es dispositions deg arrétés ministériels cxigtants relatifs aux preseriptions généralbes applicables aux

tnsiallalions classées soumises 4 déclaration sonl spplicables awx installations classées soumises 3

déclaration incluses dung Uétablissement dés lors gue ces instatlativns ne sont pas régies par 1¢ présont

arrété préfectoral dautorisation.

CHAPITRE 1.2 NATTURE DTS INSTALLATIONS

ARTICIT 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR TNE RUBRIQUL DE EA
NOMENCTATURE DES INSTALLATHONS CLASSEERS

Capacité |
. . maximale

Rubriq |ANRE || 200 e de fa rubrique (activitd)  Nature de Fiastallation  |de Classemn

ue 1 . -
; Iinstallatio ;

2221 | Préparation ou conservation  deAdcliers de boucherie ¢ 12,81 E
produits  alimentaires  «’origine]poissonnerne : :
animale par cuisson, appertisation,
surpelalion, conyélaiion,
lyophilisation, déshdratation,
torréfiction, la guantite de produil

. olaniGantsupdrieurc 3265 | " o

2710 1b ilnstallations do collecte de déchers'Bacs de coilectes des 3.4 tonnes |
apporiés par le prodecteur milial de’pifes et accumulateurs,
cos déchets : ampolles of néons,

1. Collecie de déchets danperenx ;. cartouches o sncre,

La quantitd de déchets susceptible déchts d°équipements

d’8tre présente dans  I’installalion dlectriques et

Slant Blecironiguey

b} Supérieurce ou épale 4 1 tonue b :
| inférewe a7 tonnes )
20 (A2 Combustion Dhenx chaudiéres 3452 MW (DT

_Installation  fonetionnant  au gaz|{chanffage des locaus)
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‘naturel 772 kW
|.a puissance thermigue maximale de deux groupes Cleetragénes
Finstallalion est supériewe 4 2MW, 1680 kKW

L ‘mais intérieure 4 20MW L -

4802  2a  iCiaz 4 effet de serrc (uorés visés par cing moupes frigoritiques

e réplement (CT) 0" 84242006 oo conlenant T2M, 1204,

:substances  qui appauvrissent  la 600, 700,

‘couche  dPocone  visées  par  le 700 Kg de RAOIA

regloment (CE)  n®1005/2008 Tguipements de
i{fabrication, emploi, slockage). climatisation 470 Kg de
2. Emplod dans des équipements clos B4070
:on exploitation.

‘a)  Equipemends irigorifiques  ou
climaligues (v compris pompe 4
chalewr) de  capacité  unitaire
supéricar: & 2 kg, da guanlii¢
conmnlée de fluide susceptible d'étre
‘présente  dans  JMinstallation  étant
supériewre ou ggale a 300 kg

4870 kg DC

A {Autarisation’ ou AS {Aulorisation avec Serviludes d'utilitd publique) ou E (Entegistroment) ou D
{ Déclarationy ou C (soumis au contréle périodique prévu par Particle L. $12-117 ou NC (Non Classe).
Yolume autorisé © éléments caraciérizsant 1a consistance, lo rythme de fonctionuement, le volume des
installationy ou lus capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUAFTON DI UETABELISSEMENT
Les installations autorizées 3 l'article ci-dessus sont siedes sur la commune de Marseille, parcelle
cadastrale n“20, section A of parcelles cadastrales n°2 & 8, scetion .

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE DMAUTORISATION

ARTICLE 131, CONFORMITE

Les imstallations et lewrs amnexcs, objot de présent arrélé, sont disposses, aménapées ¢l exploitées
conformément aux plans ¢f données techniques condenus dans le dessier de demande dautorisation et
amtres documents déposés par lexploitant, Tin tout état de cause, clles respectent pur ailleurs los
dispositions du présent arréilé, dos arrétés complémeniaires et les réglementations autrcs en vigLeur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DT LPAUTORISATION

ARTICLE L4.1. DUREFE. DT, EAUTORISATION
La présente aslorisation cesse de produire etfet si Uinstallation n'a pas ¢t€ mise en service dans wn
délui de trois ans ou n's pas &6 exploitée durant deux anndes consécutives, saul cas de force majewre.

CHAPITRE 1.5 MODEFICATIONS ET CESSATION D*ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE.

Troute modification apportée par le demandeur aux mstallations, 4 leur mode dutilisalion au & lear
voisinage, €t de nalure 4 cntrafner un changemweni notable des éléments de dossier de demande
datorisativn, ost portée avant sa réalization 4 [a connaissance du Peéfet avec tous les lments
d'appriciation,
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ARTICLE L52 BQUIPEMENTS ABANDONNES

.25 équipemenls abandonnds ne doivent pas élre mainienus dans les installations. Toulcfols, loesgue
leur enliovement st incompatible avec les conditions immédiates dexplostation, des dispositions
matérielles interdiront leur réulilisation afin de garantir feur misc on sécurité et la prévention des
accidents.

ARTICLE 1.5.3 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
‘loul lranslirt sur un autre emplacemenl des installations visées souws Lanlicle 1.2 du présent arrélé
néeessite une nouvelle demande dautorisation ou déclaration,

ARTICLE L54. CHANGEMENT IVEXPLOETANT
Dans le cas ol I'élablissement change dlexploitand, o successewr fait la déclavation au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'sxploilaléon.

ARFICLE 1.5.5 CESSATION DACTIVITE

Fn cas d’arrét définitif d'une installation classée, Pexploilunl remet son site dans un état lel qu'il ne
s’y manifeste aocun dos dangers ou inconvénienls mentieands a Particle L. 511-1 Ju code de
Fenvironnement et qu’il permetee un wsage tatur du site déterminé sclon. los articles R, 512- 39-1 w1
suivants du code préaild,

L'exploilant nofilic au préfet 1a dete de cel arrd trois mois au moins avant celug-ci.

La notitication est accompagnée d'un dossier comprenunt ke plan 4 jour des terrains J’cmprise de
Finstaliation (ou de Fouvrage), ainsi qu'un mémoire sur los mesures prises ou prévues pour lz remise
ent £lat du site et comportanl nolamment les meswres prises ou prévics pous assurer, dés lardl de
Fexplottation, la misc oo séourité du site

- [vacuation ou I'élimination des produils dangerewx, ainsi que des déchets présents sur le site |

~ des interdictions ou liriiations d'accés au site ;

- la suppresston des risgues d'incendie el d'explosion ;

- la surveillance des eflets de Vinstallation sur son environmement.

CHAPITRE 1.6 ARRETES, CIRCULATRES, INSTRUCTIONS APPLTCABLES
ARTICLE L1 REGLEMTNTATION APPLEICABLE

Sans préjudiec de la réglementation en vigueur, sent notamment applicables & I'établissement les
preseriptions qui le conceriend des textes citeés ci-dessous

Dates . “” Textes

du code de Fenvironnement

20/02/12 | Arrété modifié fixant le contonn des registres menlionnts aux articles R.547-43 ¢ R.541.46

référence

07709 | Arrété reladil aux modalités d'analyse dans Fair of dans Tcan dans les FCPE ef aux normes de

polluants ot des déchets

(310108 | Arrété modifid ﬁlafif’ 4 la déclaration annuclle .ﬁlcs. Amissions poiluanies e dis i:r.:.a..nﬁfbrtﬁ de

des thiides frigorignes ulilisés dans les équipements fporiliques of climatiques

“{]’?E[}S.ﬁ]? Arréle du 7 mai 2007 refatif au conlrile @ emnchclte des élémenis db&-llfﬂrﬂ iz confinement

circuils de fraitement des déchers

20/12/5 | Arrété du 20 décembre 2005 relatit & la déclaration annuclle & Padministration, piis en
application des articles 3 ot 5 du déeret n® 2005-635 du 30 mai 2003 relatif au conirdle des

29.-’0?’1]‘5 Areété du 29 juillel 2005 tixant le formuluire do bordm:au de suivi des déchels dangwcux

sOUMISES 4 autorisation

02/02/08 | Arvété du 2 [vrier 1998 rclatif aux prélévemenis vl & Ja consommation d'ean ainsi gu'aux
émissions de toute nahue des installations classées pour fa profection de Tenvironnement
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ARTICLE 1,62, RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS E1T REGLEMENTATIOMNS

Les dispasitions de cet arrété préficioral sont prises sans préjudics

~des autres aislutions ot réglementations applicables, ot aotamment le cods minice, ke code civil, le
code de Dwhanisme, fe code du iravail of le code général des collectivités territoriales, la
iéatementation sur fes dyuipements sous pression,

-des schémas, plans ot autres documents doricniation et de planificalion approwyves.

T.es droits des tiers soat el demeurecnt expressément réserves,

La présenls avlorisalion ne vaut pas permis de consruire,

TITRE 2 - GESFTION BE IETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPEOTTATION DES INSTALLATIONS

ARTICLYE 2.1.1, OBJECTIFS GENERATUX

T'exploitant prend toutes les disposilions nécessaires dams ki conception, l'aménagement, lentrelien ot
l'exploitation des ins{allations pour

- limidfer Ja consommation d eau ;

- {imiter les émissions de polluanis Jans I'environnement |

- la gestion des cffluents et déchets en [onution de leurs caractéristiques, ainsi gue la reduction des
guantités rejetes ;

- prévenir en loates circonstances, I'émission, Ja dissémination ou be déverscment, chroniques ou
accidentels, directs ou indirecls, de roatiéres ou substances qui peuvent présenter des damgers ou
inconvenients pour la commodité de voisinage, lu santé, la salubrité publique, l'agriculture, la
profection de Ta nature et de l'envirotinement ainsi gue pour la conscrvation des sites et des monuments
ainsi que des ¢léments do patrimeing archéolomigue,

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’TXPLOITATION

[Jexploitaml &ablil des consignes dlexploitaiion pour lensemble des installations comportant
explicitemnent les vérifivations & ctfoctuer, en conditfns dexploitation normale, en périodes de
démarrage, de dyslonctionnement ou d’amét momentané de facon a permetire en lonles cireonstances
le respect dos dispositions du préscal aséic.

L expluitation deit se faire sous la surveillance de personnes nommenacni désignees par Pexploitant ol
ayant une connaissance dos dangers des produits stockés o utilises dans Pinstallslion,

CHAPITRE 2,2 RESERYLES DE PRODUETS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

.établisserment dispose de réserves suflizantes de produits ow malidres consommables utifisés de
maniére courante oy vecasionnelle powr assuver la prolection de lenvironnement iels gue manches de
filtre, produils de nentealisation, fiquides inhibicurs, produits absorbanis. ..

CHAPITRE 2.3 TNTEGRATION DANS BE PAYSAGE
ARTICLE 2,31 PROPIRETE - ESTHETIOUL
L'gxploitant prend les dispositions appropriges qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

Les abonds de Vinstallation, placés sous le contrble de lexploifynl sont aménagés et maintenus eh bon
Elal de propreté,
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L'exploiunt prend des mesures ndcessaires atin d’éviter la digpersion sur les voles publigues et les
rones environnanles do pouasidres, paplers, boues, déchets.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREYINU

ARTICLE 2.4.1. DANGER O NUISANCE NON PREVENUS
Tout danger ou puisance nen susceplible d'8tre prévenu par lus preseriptions du présenl arrété est
irnmédiatement porté A la cotmaissance du Préfel par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION LT RAYPORT

| 'explnitant est tenun & déclerer dans les meilleurs délais & finspeetion des installationys classées les
accidents on incidemts survenws do tait du fonctionnemuni de son instalation qui sont de nature 4
porter atteinte aux inléréls mentionngs & Pacticle T 31E-1 du code de Fenvironnement.

Un rapport d'accident ou, ser demande de Finspeetion des instaflations clussées, un rapport d'meident
est transmis par lexploitant & l'inspection des installations classées. il précise nolaminent les
circonsianccs et les causes de Taccident ou du linculent, les effels sur les personnes et
Jenvirnnement, les mesures prises ou envisagdes pour éviter un accident on un incident similaire ot
pour en pallict los effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est fransmis sous |3 jowrs & Minspection des instaltations classces,

CHAPETRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENTS A LA BISPOSITION BRI
L ENSPECTION

ARTICLE 2.6.1. POCUMENTS TENUS A4 LA MSPOSITTION DE T/INSPECTION

L'exploitant doit établir 1 wenir & jonr un dossier comporiant tes docknients suivants :

- lo dossier de demande d'autorisation dwilial,

- les plans tenas & jour,

- los récépissds de déclaration et fes prescriptions générales, en cas J'instaflations soumises &
déclaration non couvertes par un arrétd d'autorisation,

- les arrétés préfeclorau relatifs aux installations soumises a autorisidion, pris en application de Ta
1égislation relutive aux installations clusstes pour la pratection de environnement,

- tous Ies documents, entegistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arréié « ces documenls peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent lre prises
pour lu sauvegarde des donnges,

(e dossier doit &ire tenu en pennanencs 4 la disposition de Iinspoction des installalions classées sur le
site. Les documents visés dans e dernier alingés ci-gessus sont tenus & 1o dispesition de "inspection des
instatlations classées durant cing anndes au minimam,

TETRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTEON ATMOSPHERIQUE

CHAPLTRE 3.1 DISPOSITIONS GENERALES/CONCEPTION DES INSTALLATIONS
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ARTICLE 3. 1.1 DISPOSITIONS GENERALLS

Lexploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et |entretien
des instatlations de taanfére 4 limiter les émissions & Patmosphére, v compris diffuses, notamment par
la mise cn ceuvre de technologics propres, le développement de techniques de vaburisalion, Ta collecte
sélective et le traitemendt des ofifuents en fonclion de lours caractéristiques o fa réduction des quantilcs
rejetées en oplimisant notamment I'e[livacité énergétique.

L'éablissement dispose dv résorves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de
maniére couranie ou oceasionnelle pour assurcr la protection de lenvironnement tefs que produfs de
neutralisation, liguides inhibiteurs,...

Si une indisponibilité esl susceptible de conduire & wn dépassement des valeurs limites impusées,
[Fexploitant devea prendre les dispositions nécessaires pour réduire 1a pollution émise en reduisant ou
en arrétant les nstablalions concernées,

F.es constmes d’caploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les conlriles 4
elTecluct, on marche nomale of & la suite d’un wrét pour travaux de modification ou d’entretien, de
fagon & permetire en touls cireonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le brilage 3 1ajr libre est interdil & 1 exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits hrillés
sunl Wlentifids en qualité e quantité,

ARTICLT 3,1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

1.ca dispositions approprides sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles el pour
que les rejels correspondants ne présentont pas de dangers pour la santé et [a séeurilé publiqus. Les
incidents ayant entraing des rejets dans Pair non conforme ainsi que [es causes de ces incidents el des
remeédes apporlds sont consignes dans un reaistre

ARTICLE 3.1.3. EMISSIONS DIFFUSES ET TNVOLS DE I"OUSSIERES

Les sluckages de produits pulvérulents soat confings (réeipients, silos, bitiments fermeés) et les
installations de mamipulation, transvasemeni, transport de produits  pulvérulents sonl.  saok
impossibilit¢ lechnigue démontrée, munies de dispositily de capetage et d’aspiration pormetta de
réduire les envols de poussidres. Si ndoessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés d unw
installation de dépoussiérage en vue de respocter fes dispositiony du présent anéte. Les fyuipoments et
aiménagements carrespondanis satisfont par atfleurs la prévention des rsques d%incendie et d'explesion
{évents pour les lours de séchage, kes déponssitreurs.. )

ARITCLE 3.1.4. ODTURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que établissement nw soit pas 8 Forigine de gaz
ondorants, suseeptibles d’incommoder 1¢ voisinage, de nuire 4 Lt santé ou & la sécuriié publigue.

ARTICLE 3.1.5 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements 4 urbanisme, exploilant doit prendre les dispositions nécessaires pour
préveniv les envols de poussiéres et de matidres diverses. Les voles de circulation et aires de
stationnemenl dos véhicules sonl aménapées {formes de pende, revétement, ele.), ¢l convenablement
nelioyées.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REILT

ARTICLE 3.2,1. ARTECLE 3,2,1, DESTOSETIONS GENERALES

Les poussidres, gaz poHuants ou odeurs sont, duns Ja meswe du possible, captés 4 la source ed
catalisés, sans préjudice des régles relatives 4 'hygiens et 4 la séeurité des travailleurs
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Les points de rejet dans e miliew naturel doivend &re on nombre aussi réduil que possihle. Tout rejet
non pévy au présent chapitee ou hon conforme & ses dispositions est inteedit. La dilution des rejets
atmosphériques st interdite,

Les ouvrages de refet doivent permetive une hanne diffusion dans le milicu récoptenr.

l.es rejets 4 I'atmosphire sonr, dans toute la mesure du possible, collectés et évacuds, apres traitement
Sveniucl, par Dintermédiaire de chemindes pour permettre une bomme Jilfusion des rejets.
I ’emplacement de ces cosdulls oot tel qu'il ne peut ¥ avoir & aueun moment siphonnage des citluents
rejetés duns les conduits ou prises dair avolsinant, La [orme des conduits, notamment dans Jewr partie
ks plus proche du débouché & Falmosphére, ost congue de fagen & Guvoriser an maximum Iascension
des paz dans I’atmosphire, Fa partic terminake de la chemindée peut comporter un convergenl réakisé
suivarlt Ies réples de Part lorsque la vilesse ’eetinn st plus élevée que la vitesse choisie pour les
gaz dans fa cheminée, Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la vatiadion de
la section des cotsduits an voisinage du débouché csl continue et lente,

Les poussiéres, gaz polluants ov odewrs sont, dans la mesure du possible, captés a la source ol
canalisés, sans préjudice des régles relatives 4 I'hygiéne ol d la séeurité des travailleurs,

Fes conduits d*évacuation des effluents stmosphérigues nécessitant un sulvi, dont les paints de rejet
song repris ci-aprés, doivenl &tre aménapés (plate-forme de meswre, orifices. [fluides do
fonctiomiement, crplacement des appareils, fotigucur droite paur la mesure des patlicules) de maniére
3 pormettre des mesures représcrlatives des émissions de polluunis 4 I’atmosphere. En particulier les
dispositions des nonmes NF 44-052 et EN 13284-1 sonl respoctces.

Ces points doivent étre aménapés de manitre & Stro aisément accessibles ol permettre des interventions
en tontte sécuritd, Ibules les dispositions doivent également Sire prises pour faciliter I'inleryenlion
d*organistmey cxtéricurs & la demande de Iinspection des instatiations classées.

Les incidents ayant enirainé le fonctionnement d’une alarme cl/ou 'arrét des instaliations @insi que kes
causes de ces meidenis of les remeédes apportés sonl dgalement consignes dany un registre.

ARTICT.E 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRAFIONS DANS TES RILIETS
ATMOSPHERIQUES - VALETURS LIMITES BES FLUX DE POLLUANTS RIJETES

Les VLE sont confottmes aux prescriptions de Pardle du 25 juillet 1997 de prescriplions applicablos
aux mstallations de combustion soumnises & déclaration sous la rubrique n®29110,

Ees VLE prensent en comple les conditions loeales et notamment ditis 165 2003 coNCermEes par un
plan de protection du Falreoaphérel PPA), les dispositions prévies par ce plan {article 222-6 du cade de
Penvinomnement, articke 23 de Pargéid du 02/0271908).

TITRFE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUET DES MILIEEX
AQUATIQTES

CHAFITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMBMATIONS DFVEAT]

ARTICLE 4.1.1. COMPATIBILITE AVEC LES ORIFCTIFS DE QUALITE DU MITTET

L implantation cf 1e fonctionnement de I'installation est compatible avee les objectifs de qualite et de
guantité des eaux visés au IV de Particle L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respucle los
dispositiuns du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ¢l du schéma daménagement
el de postion des saux 5"l exisic,

T.a eonceplion of {oxploitation de stallation permettent de  limiter 1o consammation d'eau et les
flux pokuants.
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ARTICLE 4.1.2. DRIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Fetablssement ost oxelusivement alimenté depuds le réseau du distribution communal.

£ instalfation de raccordement as réseau public deau esl munie d’un disposilil de mesure totalisatour
relavé mensuellement. T.es résultats sont portés sar un registre,

Des compleuts divisionnaires permuilent 1o relevé des consammations par laboratoire,

Leaplaitant prend (oules les dispositions nécessaives dans la conceplion et le fonclionmement des
installalions per limiter [a consomamation d'eau.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESFAUX I’EAU POTARLE

Ein o plusicurs réservoirs de coupure ou hacs de disconnesion ou tout aulre Cquiperment preésenianl
dus garanties équivalenics soat installés afin d'isoler les réseanx d'eaux industrielles et pour Eviter des
retours de subslances dans les réseaux d’adduction d'eau publigue.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DTSPOSITIONS GENERALLS

Tous les cfffuents agueux sunt canalisés. lout rejel d*cffluent liquide non préve 4 Particle 4.3.1 au non
conforme # ses dispositions est interdit,

A lexception des cas accidentels il 1a sseurité des personnes ou des installations serait compromise, il
cut interdit d'établir des liaisons divectes entee les réseaux de colleete des efffuents devant sabir un
traitement ou Slre détraits et fe miliey péeeptens.

Les procédés de traitemeni. non susceptibles de conduire 4 wnl transfert de pollution sent privilégies
powr I'Epuration des effluents,

ARTICLE 4.2.2. PTAN DES RESEATTX

Un schéma do tous les réseaux cf un plan des égouts soni établis par Pexploifand, régulierement mis 4
jour, notamment aprés chaque modification sotable, et datés. Tls sont tenus & la disposition de
Vinspection dus installations classées aingi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecic doit notamment [eire apparaitee

- T'origing el la distribution de l'esu dalimentation,

- les dispositifs de protection de Falimentation (buc de disconnexion, implantation des disconticetenes
o tout autre dispositif permettant un isolemont avec la disiribution alimentaire...),

- les secicurs collectés et les réscax associés,

- les mrvrages de toules sortes {vanies, comnplenrs..),

- les vuvrages d'épuration deme avee leurs points de contifite et les points de rejet de toule natpre
{imlerne ou an miliew),

ARITCIE 4,23 ENTRETIEN ET SURVEILLANCI

Tes réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagds do maniére & Stre curables, étanches el
résister dans lo temps aux aclivss physigues et chimiques des effluents ou produits susceplibles d%
b gt

[ rexploitant sasare par des conlrdics appropriés el préventits de feur bon Glal el de leur étancheild.
Les diftérentes canalisalions accessibles sonl repérées conformémenl aux régles ea vigueut,

ARTICET 42,4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Lea efffuents agucux rejetés par los ingtallations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'épouts o de dégaper deg peoduits toxiques ou inflammables dans cos ¢gouts, éveniucllement par
mélange avee d'anlres effluents.

ARTTICLE 4.2.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme doit permettre Pisoloment des réseaux d’agsainissement de {dlablissement par rapporl 4
lextéricur, Ces disposilily sont maintenus en &t de marche, sigoalés et actiomuables on toute
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cirephstance Jocalement ctfow 4 partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et lear mise en
fonetionnenent sont définis par consign.

CHAPITRT 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET
LELURS CARACTERISTIQUES DE REJET AT) MILEEU

ARTICLE 431 IDENTIFICATION DES FFTLUENTS

L'explaitant est en mesure doe distingner les différentes calégories deffluents suivanls

- Les eaux pluviates non polivées {ruissellement des toitures) |

- Les caux phiviales susceplibles d'&ro polhiges {aires de livraisan-cirendation} et les eaux pollades
lors d’un aceident ou dun incendie {y compris les caux utilisées pour Fexiinclion) ;

- Les caux domestiques : les saux vanncs, los eaw des lavabos ol douches |

« Taog eamx industrielles (caux do process, eaux de lavages des lahoratoires et maléricls),

ARTICTF 432 COLLECTE DES EFFLUENTS

les effluents polluds ne contiennent pas de substances de nature 3 géner le bon {onctionnement des
ouvriges de traifement.

Afin de limiter au minimutn Ja charee de Peffluent ch corps gras, particules alimentaires, et debris
organiques on géndral, les sols des alelicrs, chambres froides ef lous atcliers de travail sont netloyés a
sec par raclage avant lavage,

Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, fes sols des zones suseeptibles de recueillir
des eiux réeiduaires et'ou de lavage de installation sont gamis d'un revétement imperméable of o
pente permet de conduire ces offfuents vers un orilice pourvi d’un siphon el, le cas cehéant, d'un bac
perforé permettant de récupérer les malidres solides, et raccordé au résean ’évacuation.

I installalion posséde un dispositif de préteaitement des effluents produits comportant, au minimum,
un dégrillags et, le cas échéunl, un lamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toule gutre solution de
traitement.

Ces eflluents ne contiennent pas de substances de nalure 4 plner le boa fonctiometsenl do ces
Hvrages.

La dilution des effluents st inferdite. En sucun cas elle ne dait constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils do rejets fixdes par le prisont arrdté. 1] est imerdil d'abaisser les concenlralions on
substatices polluantes des rejuls par simples dilutions sulres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de "établissement ou celles néeessaires 4 la bomne marche des installalions de
trailernent.

Lug rejets directs ou indirects d’effluents dans la (los) nappe(s) d'eaux soutctraines oi vers Jes milieux
de surluce non visés par [e présent arréid sont interdits,

ARTICLE 4.3.3, GESTION DS OUVRAGES : CONCEPEFION, DYSTONCTIONNEMENT

La conception et (o performance des installations de {raitement des effluents agueus permettent de
respecter fes valours Hemites imposées au rejel par le présent adte. Elles sont cntretenues, exotides ol
surveillées de maniére 4 réduire an minimum les durdes d'indisponibilité ou & faire fiee aux variations
dus caractéristiques des offfuents bruts {débit, lempranire, composition...) ¥ compris & Foceasion du
démarrage ou 'arrét des mstallations,

i une indisponibifieé ou un dysfonctionnement dos installations de trailement est susceptible de
conduire & un dépassement des valours limitos imposdes par le présent arrété, l'exploitanl prord los
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émisc en limitant ou en arrétant si besoin ley
Iabrications coneerndées.

Les dispositions nécessaires sant prises powr Hmiler les odeurs provenant du lrailument des effluents
ou dans les canaux d eicl ouvert {conditions anaCrohics notamment),
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ARTICET 434, ENTRETIEN ET CONDUITLE DES INSTALTATTIONS DE TRATTEMINT

l.es principaux paramétres permettant de s'assurcr de la bonne marche deg instal fations de trailcinenl
des saux polludes sont mesurés périvdiquement ef portés sur un rogisire

T.a canduite des installations cst confige & um persvanel compétent disposanl d'une formation mtiale ol
continue.

Un registre spécial est tenu sur loquet sont notés les invidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de iraitetmeni, de recyclage ou de rjutl des caux, les dispositiony prises pour y remeédier o Jos
résulials des mesures ef contrdles de la qualité des rejets auxguels il a & procede,

Ten eaux phloviales susceptibles d'étre polludes, notamment par ruisseHement sur des aives de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un 1¢scan specifique et lrailios par
uzt o plusiciwrs dispositifs de trailement adéquat permetiaet de traiter fes polluanls e prisence.

Ces disposilifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils soot nettoyes par une socicts
habilii¢e an moins une fois par an.

ARTICLE 4.3.5. CARACTERISTIQUES DES POINTS DIL REIET

| .5 effluents géndrds par le site sont rejetés dans les réseaux publics urbains, [.es réseaux de collecie
des clflucnts pénérés par l'élablisserment aboutissent avx points de rejel qui présentent les
caractéristiques suivanics :

codlifi€ par le présent arrité

Point dc rejet vers le milicu récepieur

N° i

Nature des cilluenis

Taux industrielles residuaires

| Traitement inteme avanl rejet

Séparateurs 4 graisse

Milicu récepteur

Station d° épuration communale

Conditians de raccordement

Autorisalion ¢l convention de rejel avee Marseille

Provence Métropole

colifié par lc préscent arré(é

Toint de rejei vees le milicu réceplenr

N2

Mature des cilluents

Eaux de ruissclement de ta cours de service Nord

: Traitemenl inlerne avant rejet

Diéshuileur- débourbeur

Milicu récepteur

Réscau pluvial communale

C ondstmm de raceordement

Aulorisation et convention de rcp.,t avec M-useﬂie
Provence Métopole

ARTICEE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DY

REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Tes disposilions du présent m1élé s appliquent sans préjudice de autorisation diliveéc par ta
colleetivité 4 laguelle appariient le réseau public of Pouvrage de traltement collectit, en application de
larticle L. 1331-10 du code de la sanlé publigue. Cette auforisulion est transmise par Pexploftant an
Peélit,

Articfe 4.3.0.2. Aménagement

43621  Aménagement des points de préltvements

Sur chague onvrage de rejet d'eMuenis liquides est prévu un point de prélévement d'échantilions et des
puints de mesure (dCbil, lempérature, concentralion en palluant...).

Fage 12 1 26

FUPSRE R S OCLFY




Cea points sonmt aménapés de maniére & &tre alsément accessibles et penmelire des interventions ¢
toule séeurild, Towtes les disposilions doivent également &ue prises pour faciliter les infervottions
d'organismes extérieurs 4 la domande de Tinspection des installations classees.

Les apents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivenl ayvoir libre
accés aux disposilify de prélévement qui équipeilr les omvrages de rejel vers I milien récepteur.

4.3.62.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une seclion doat les caractéristiques (recliade de la conduite & Famant,
qualits dos parnis, régime d'écoulement) permettent de 1éalisur des mesuares représenlatives de maniére
& ce que la vitesse n'y soit pas sensiblemenl raleniic par des seuils ou obslacles situés 4 laval el yue
PefTuenl soir suffisamment homopine,

Article 4.3.6.3, Equipement
Les systémes permettant le préldvemmont conting sont proporiionnels an deébit sur une durée de 24 h,
disposent d*enregisirement et permettent la conservation des échantillons & une température de 4°C.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQHES GENERALES DE L'ENSEMELE DIS REJETS

Les efflocns rejetés doivent éire exempls

- e matidres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en dgout ou dans le milieu naturcl, dircctement ou indirectvment,
des gz ou vapows toxiques, inflamsables ou odorantes,

~ de tout produil susceplible do nuire & bz conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposublos
ou précipilables qui, directement vu indircetement, sont susceplibles d'entraver le bon [onctionnement
des ouyvrages,

Les effluents doivent épalement respecler les caractéristiques suivanies

- lempératire @ <30%,

- pl] @ compris entre 5,5 et 85 ou 9,5 57l y 4 noutral rzation alcaline,

- couleur @ modification de ki coloration du miies récepleur mesuede en un poinl représentatit de la
zone de mélange inléricure 4 100 mg L

ARTICLE 435 GESTION DES FAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES
INTERNES A ’EFABLISSEMENT

Les réscanx de collecte sonl congns pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'saux

polfudes fssues dis activités ou sortant des ouvrages d*épuration inlerne vors les traitements UPProprics

avatil ¢’ &re évacudes vers lu milicu récepteur autorist 4 1os recevoir.

ARTICLF. 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Lot caux pluviales polluées et collectées dans les installations sonl éliminées vers les filieres de
traitement dos déchets approprides. Tn absence de pollulion préalablement caracidrisée, elles
putTont &re évacuées vers le milicu vécepteur dans les limites autorisées par ke prisent arvéte,

N est interdit d*¢lablic des liaisony dizceics catre les réseaux de collecte des eaux pluviales ¢l les
réseaux do callecte des eMluents potheés ou susceplibles '8 polloés,

ARTICLE 43.10. VALEURS  LTMTEFES  D'EMISSION BES  LFAUX  INDUSTRILLLES
RESIDUATRES AVANT REIET DANS  UNE STATION D’EPURATION
COLELECTIVE

I.cs eaux indusirielles sont traitées ol dvacudes conformément awx réglements en vigueur ol respeetent,
avant reict dans le milieu réeeptenr considérg, les valeurs limites en congenlralion of thox des effluents
[ix¢s dans [a convention passée entre Foxploitant et le gestivnnaire de la station d’cpuration
commuiale.
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Les valouss limites de coneentration itnposces & Peffluent 4 fa sortie de Pinstallation avant raccarde-
ment & une statian d’épuration urbaine ne dépassent pas les valeurs ci-dessous delnics |
Référenve du rejet vers le milicu récepreur : N® 1 {C1. repéruge du rejet au paragraphe 4.3.5.)

Valcur limite de
Paraméires concenttanan

a1}
Watidres en suspension {MER) B0
Dermande biochimique en oxygéne 4 5 jours 200
(MBO3)
Demande chimigus en oxyEtne (DY) 2000
Azote global {cxprimé enN} 151)
Phosphore (otal {exprime en I') 30
arld 300

Toutefois, les valeurs Hinites de rejet ci-dessus peuvent Etre supérieures auy valewrs ci-dessus ai les au-
torisations el éventuelle convenlion de déversement I’ autorisent oL dans la mesure ol i a été démaniné
que le ban fonctionnemeni des réseanx, des équipements d”épuration, ainsi que du systéme dc traite-
mcnt des boues n'est pas altéré par ces dépassemenis,

Pour les poHuants ashres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs linites sont les mémes que pour
un tefet dans le milien naturel.

T.es valeuns limites ci-dessus s’appliquent A des prélévements, ncsures ou analyses moyens réalisés
sur 24 heores.

Dans le cas de préldvements insiantanés, aucun résultat de mesure ne depasse le double de la valeur li-
mite prescrilc,

Pour 'azote et le phosphare, fa concentration mayenne sur un prélevement de 24 houres ne dépasse
pas le double des valeurs limites fixees.

ARTICLE 4.3,11, AUTO SURVEILLANCE DES FAUX RESIDUAIRES
Les dispositions minimum suivantes sonl mises en guyvIe :

Paramétres _ m,lliu surveillance asswrée par 'exploitant .
' Type de suivi | Périodicité de la mesure | Normes de référance
T T o el veis 1a STEU Rleq Fcoptoi - NOL(CH, reparapile o] st Uataclo A 5)
MES, D05, DCO, | Fehantilon sermestriche Selon  normes  cn
axote  mlubal N, | représcatatif préleve viguaur
Phosphare total I sur 24h
SEH. Tichantillon annuelle Selon normes  en
représcniatit prélevé Vigueur
sur 24h :
|

ARTICLY 43,12, ACTIONS CORRECTIVES

Lrexploitant suil los résultats des mesures quil réalise, les analyse et les inlerprite. 1 prend le eas
échéant les actions currcelives approprides lorsque des résultats foml présager des risques ou
inconvénients pour I'enviromement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementairey
relatives awx ¢missions de ses installations ou do lours effels sur environnemaent.

Page 14726

Lt AR AR




TITRE 5 -- DECHETS

CIIATITRE 5.1 PRINCIPES IME GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION BE 1A PRODUCTEON DE DECHETS

L'explottant prend ioutes los disposilions nécossaires dans fa conception et Pexploitalion de ses
installations ponr assurer une bonne gestion des déchety de sun enlreprise nulmnment

— limiter # la source la guantité el la loxteild de sos déchels on adoptant des technologies propres;

- trier, Teeyeler, valorizer gos sous-produits de fabrication :

— s’assurer du traitement ou du prétrattement de ses décliels, notamment par voie physico-chimique,
Fodogique ou thenmigus ;

— 5'assurer pour fes déchets ultimes dont le volume doit &lre striciement limilé d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles,

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

Lrexploitant effeclue a Findéricur de son Stablissement la séparation des déchets {dangereux ou nom} de
fagon 4 faciliter fewr traitement ou lewr éliminaiion dans des [lidgres spéeifiques, T.es diverses
catéperies de déchets collectés soni valorisdes on élimindes dans des filieres spécifiques autorisées &
roeevolr ooy décheta, Tin cas d'impossibilité, justification est apporlée au serviee de Pingpection des
installatinns classées.

I.es déchets dangereux sont définis par article B, 541-8 Ju ¢ode de TPeavironnement. Chacun de ces
déchets est évacud par une cnirepeise spéoialisée et disposant des agréments necessaires pour le
teaitcment ctfon I’élimination du déchet. L'exploitant doit élre en mesers de justifier 3 1'inspection des
installations classées leur élimination duns des {ilidres spéeifiques autarisées a recevoir ces déchets.
Lus documnents justificatifs sont conservés au minimenn pendant cinyg ans.

Les déchels bunals non sonillés par des produits toxiques ou polluamtls, peuvent dire récupérés,
valorisés ou éliminés dans les mémes condilions gue les ordures ménagéres.

Lcs déchets d’emballage industriels sonl gérés conlormémend aux digpositions des articles R. 343-66 4
R. 513-72 du code de Ienvironnemeni,

les huiles usagées doivenl &re Climindes conformément aux articles R 543-3 a R 543-15 et K. 543-
40 du code de Penvironnoment portant réglementation de la récupération des huiles usagdes ol scs
toxtes d’application (arrété minislériel du 28 janvier [999), Thes sont stockées dans des réservolrs
étanches el dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les melanges avee de
Peay on fout autre déchet non huilewx ou contaminé par des PCR.

Les piles el accumilatenrs nsagss doivent étre éliminés conformément aux disposiions de Varticle R,
343-131 du code de I'environnemenl,

F.es déchets d éguipements électrigues el Eleclroniques sont cnlovés of traités selon fes dispositions des
articles [, 543-195 & R, 543-201 du eode de Penvironnement.

F.es pneumaliques usagés sant aérés conformément aux dispesitions de Particle R 543-137 4 R 543-
151 du cade de Uenvironnement ; s sont remis & des oplraleurs agedds {eoleeteurs on explonitants
d'installations d’éliminalion) ou aug professionnels qui atilisent ces déchets pour des travaux publics,
de remblaiemem, de génic civil ou powr ' ensilage.
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ARIICLE 5.1.3. CONCEPTION Y EXPLOITATION 1} Db INSTATEATIONS
D’ENTREPOSAGE INTERNTES DES DECHETS

Les déchets of résidus prododis, entreposés dans 1'érablissement, avanl lowr traitemeni ou lewr

Simination, doivent Pétee dans des condifians ne présentant pas de risques de pollution (prévention

d’un lessivage par des eawn mdtéorigues, d'ime polintion des caux superficielies of souferraines, des

enverly of der odenrs) ponr fes populations avoisinantes et environmgment.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A LEXTERIEUR DE L’ ETABLISSEMENT

T explotant élimine o fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les
intérats visds aux articles L.511-1 ¢ T..541- du cade de Penvironnement. Il s*agsuee gue la personne 4
gui il remct les déchels cst antorisée A fes prondre en charge el que los installations destinataires des
déchets sont répuliérement autoristes 4 cet effet,

1l fait e sorte de limiter le transport des déchels cn distance et en volume,

ARTICLE 5.1.5 DECHETS GERFS A PINTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Tauie traitement de déchets dans Penceinle do 'établissemen est inlerdite.

I.c mélange de déchets dangereux J catdgories différentes, le mélange de déchuts dangerenx avec i
déchels non dangerenx el lo mélanze de déchets dangereux avec des substances, matieres ou produits
qui ne sont pas des déchets sont inlerddiz.

ARTICLE 51,6, TRANSI"ORT

Lrexploitant tient un registre chronologique ol sont consignts TOBS les déchers sorlant. [.e confenu
minimal des informations du registre ost fixé en réfrence 4 Vandté du 29 {évrier 2012 fixanl lo
comtenn des registres mentionnés aux articles R, 541-43 et R. 541-46 du cade de 'environnement.
Chague lot de déchets dangereux capédié vers extéricur est accompagn’ Ju bordersau de suivi
défini & Parlicle R. 541-45 du code de Fenviromnement. Fes bordereaus ot justificatifs correspandants
sont tenus A fu disposition de Pinspection des installations classées sur le sic dorant 5 annces av
rminimm.

Les opérations de lransport de déchets (dangereux ou nen) ruspectont les divposilions des articles K.
541-49 4 K. 54]-64 ot R, 541-79 du code de I"environnement relatify 4 In colleete, au transporl, an
négoce ot au courtage de déchets. La fiste mise & jour des transporteurs utilisés par Pexploitant, est
tenue 4 la dispusition de Pinspection des installations classées.

L importation o Pexportation de déchets (dangersux ou nont} ne pewt fire réalisée qu’ypres accord des
atorités compélentes en applicalion du rdglement {CE) n® [413/2000 du Parlemont européen ¢l dJda
Conseil du [4 jin 2006 concernant les transferls de ddehets.

ARTICLE 5.1,7. CAS DES SOUS-PRODUITS ANINATX

Erexploitant identiffe leg sous-produils animanx rentrat dans le champ du régdemont {CE) no
|068/2000 susyiss, et veille 3 ce qu'ils soient collectds, stockés, transpurtés et traités conformément
aux réplements (CEY nos 106972004 et 1492011,

l.es sous-produits animaux soni stockés, avanl ke revalorisation oo leor éliminalion, dang des
condilions ne préseniant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météarigues, dune pollution dus camx superficielles ol souterraines, des envols et des odeurs} powr les
populations avoisinanles ¢f Penvironnemend.

ARTICLE 5,1.8. DECHETS PRODUITS PAR D’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets génceés par le fonclionnement aormal des installations sonl les suivaats :

- . [Codes des] . L

Lype do deehets | gochets Naure desdechets

Préchets non (020202 Déchels de tissus aninaux o _
dangerey 02 02 03 Déchots orpaniques ¢ origine animale {matides impropres & la

COMSOIITIALON)
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{122 03 {4 Diéchets or gamques d*ungmu. viadtale (matiérss nnpmprcq i la
L | consommalion) _
3 1501 0] | Emballuges papiers cartons o
: 150102 | Emnballages de matieres plastiques
N 11507103 Tmballages en bois ¢l palottes
: Dechets 08 03 17* iIéchers de toner o impression confenant des  subslances
i dangeretx : o | dangercuse ]
: 113 05 02% i Boue de s¢parateur d'hy drocarbures
5 a6 01* Acenmulateurs au Plamb
§ 16 (6 (2% Accumylateurs Nickel-C adminm
16 06 (3% Piles conlenant du Mercure
200128 |'Tubes ﬂuurr.m..cnts ct anttres déchels n,unu:nant che Memuru
20 {H 23% Egmipements mis au rebul contenant des chlorolluorpearhones
2001 26% Huiles ¢l matiéres grasses ]
200127# Peintures, cacres, colles et résines “contenant des substarcos
dangercuses N
20 01 33+ _ Mélanges di piles et ac:cumuidh..urs 110:1 triés - O
20101 35% | DELL contenanl des compasants ddng&:rwx

TITRE & bUHﬁTANCES ET l”l{Dl}T_TITS BIOCIDES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERATLES

ARTICLE 6. 1.1 IDENTTFTCATION DES PRODUTTS

[rinventaire cf 1°¢fat des stocks des substances ef mélanges susceptibles d’8ire présents dans

IGlublissement (nature, élat physique, quantité, veplacement} est lenu & jour et 4 disposilion de

I*inspection des installations classées,

Lrexplodtant veille notamment & disposer sur le sile, ¢l & tenir & disposilion de Tinspection dey

ingtallations clusstées, Pensemble des documenis nécessatres 3 identitication des substunces ot des

produits, ¢l cn particulier :

—  les fiches de sécurité & jour pour les subsiances chimiques el mélanges chimiques concerids

preésenls sur e site,
les mutorisations de mise sur le marché pour les praduits bincides ayanl il Pohjet de telles
autorisations au lire de la divective n®98/8 ou du réglemenl n°528/2012 (prescriplion 3
indiquer dans le cas d'un fabricant de produit bincides).

ARTICER 6.1.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MITLAN GES DANGERTUX

Les flits, réservoirs el aulre cmballages porlent en caractéres trds lisibles le nom des substanecs of
mélanges, of §'1y a liew, fes élémends A’ étiquetage confurmement au reéglement n® 2722008 dit CLI}
ou ks cas échéant par la réglementation sectoricHe applicable aux produiis considerés..

Les tuyauteries apparenics contenant ol transportant dos substances ou mdckanges dangersux devrom
Cgalement élre munis du pictogramme d¢find par te réglement susvisé

CHAPITRE 6.2 STRSTANCES ET PRODUITS BPANGEREUX POUR LHOMME ET
L'ENVIRONNEMENT
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ARTICLE 6.2.3 PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION
Liexploitant recense les produjts hincides utilisés pour les besoins des procédeés mdusiricls et dont les
substances aclives onl été identifiées, en taison de Jenrs propriétés de danger, comme « candidates a 1a
substitution », au sens du réglement n°528/2012. Ce recensement ost mis 4 jour régulicrement, et en
tout état de cause au moins uac tots par an.

Pour fes subslanees et produits idenlifids, 'exploitant tient 4 la disposition de Finspection son analyse
sur Tes possibilités de substitution de ces substances vl les mesnres de gestion gqu'il a adoptées powr 1t
protection de ke santé humaine et de I'environnement ct le suivi des rejets dans enviromnement de ces
substanees,

ARTICLE 6.2.4 STIBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D'OZONE (ET LE CLIMAT}
1l explaitant informe 'inspection des installations clessées 571 dispose d’équipements de réfrigeration,
climatisutions ¢ pompes 4 chalewr contenant dos ehorofluorocarbures ¢ hydrochinrotluorocarbures,
lels que détinis par le réglement n°F005/2009.

Sl dispose d’équipements de eéfrigdrarion, de climatisations et de pompes & chalonr contenanl des
gaz 3 ellel de serve flueorés, tels que définis par Je réglement p°317/2014, et dont le polenticl de
réchauttement plandtaire es. supéricur ou égal & 2 500, exploitant en tient la Hsle 4 la disposition de
{"inspection de Iepviroanemment en charge des installations classées,

TITRE 7 - PREVENTION DES NUTSANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1 DISPOSTITTONS GENERALES

ARTICLE 7.1 L AMENAGENMENTS

1 instaHalion ¢st constiite, équipde of cxploitée de fagon i ce que son fonetionnemend ne puisse &tre 4
Poriging de bruits transmis par voic aérieane ou solidicnne, de vibrations mécanigues susceptibles de
comprometine la sanié ou la sécwrité du volsinage ou de constituer unc nuisance pour celles-cl.

Les preseriptions de Fanété ministéricl du 23 janvier 1997 relaiit 4 la limitation des bruits émis dans
I environtement pur les instaltations relevanl du Livee ¥V — Titre 1% du code de Venvironnement, ammsi
que les régles techniques annextes 4 1a circulaire du 23 juillel 1986 refative aux vibrations mécanigues
Gmises dans Penvironnemend. par les installations clagsées sont applicables.

ARTICLE 7.1.2. VEHLCULES ET ENGINS

I.es vehicules de iranspeet, les matériels du mantention et les enging de chantier utilisés a Finicrienr
de 1’élablissement, et susceptibles de constituer e géoe pour ke voisinage, sonl conformes aux
dispositions des articles R, 571-1 2 R, 571-24 du code de Fenvironnement § Iexception des matericls
destinés & &lre ntilisés 4 l'extéenr dos hitiments visés par Paredtd du 18 mars 2002 modilié, mis sur le
marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux disposilions dudit arvéte.

Lrexploitant éablit un profocole hasé sur la MID réecption des matiéresfiéduciion des émissions
sonores guand os véhicules sont en stalionnement, ou au momeni du déchargemenl, «ui prévoit
natamment extinetion des motewrs des véhicules of la fourniture d'une source d’énerale externe pour
les proupes frigoriliques embarques,

ARTICLE 7.1.3. APPARETLS DE COMMUNICATION

[ usage de tout apparei] de comtnunication par veie acousliyue {sivénes, avertisseurs, baut-parlenrs...}
énant pour ke voisinage ost interdit sauf si leur emplof est exceptionne] ot réservé & la prévention ou
an signalement dincidents graves ou d'aceidents.
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CHAPITRE 7.2 NIVEATUX ACOUSTEQULS

ARTICLE 7.2.1. VALEULKS LIMITES IWEMERGENCE

| o5 émissions sonores dues awx activités des installations, ¥ compris les bruil ¢mis par les véhicules el
engins, te doivent pas eapendrer une émersence supérieurs aux valenrs admissibles [xées dans le
tahlcan ci-dessous, daws ks zoncs 4 émergence réplemeniée.

Wivean de bruit munbisnt existant | Emergence admissible poue Emerrenee admissible pour o
fans Lt pétiode altant de Th & 22h, | période allant de 22h 4 7h, ainsi
les Zones 4 émergeney sauf dimanches of jours quee les dimanches et jours tériés

réglementée {incluant le bruit de | féries
T étalyl issement) o o
Suptricur 3 45 dB (A) 5 dI3 (A) 3dB{A)

ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DT BRULE
[es niveaux limiles de bruit ne doivent pus dépasser cn limite de propriéié de 'établissement les
valeurs suivanles pour les différentes périodes de la journée

T 'PERIODL. DE JOUR | PRRIODL DE NULE
PERIODES Allant de 7hoa 22h, Allani de 22h a 7h,
{saul dimanches et jours feriés) | (ainsi que dimanches et jours [Crids)
Miveau sonore limiie
. 7 ;
admissihle ﬂ d]? (A) i L 60 dB (A)

ARTICLF 7.2.3. TONALITE MARQUER

Dang fe cas oii le bruit particulier de I'établissement est & tonalité margudée au sens du point 1.9 de
Pamnexe de Parrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére &ablic ou cyclique, sa durée d’apparition
n'excéde pas 30 % de La durée de fonctionnernent de Uétablissement dans chacune des périndes divme
DU NOCIUITIE,

ARTICLE 7.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAETX SONORES

Tine mesure de La gilvation acoustigue sera clltciuée dans un délal de six mots 4 compter de 1o dale de
notification du présent alé puis tus les cing ans, par un orgamisme ou une persurie qualifié dont le
choix sera communiyué préalablement & Uinspection des installations classées. e contrile sera
effeciud par réftrence au plan anncxé an présent arvéré, indépendamment des conttdles ulléricors gue
|'inspeetion des installations classées pourrs demander,

E.es résullals dos mesares réalisées sont iransmis au Préfet dans le mois gui suit leur véceplion avee los
commentaires et proposifions éventuelles d amelioration.

CHAPITHE 7.3 VIBRATIONS

ARTICLE 7.0.4 VIBRATIONS

Fn cas d'émissiona de vibrations mécaniques génantes pour e voisinage ainsi gue pour la séouriié dos
biens ou des persommes, les points de contréle, les valours des niveaux Hmiles admissibles ainsi que la
mestre des niveaux vibratoires dmis seronl détermings suivant les splcifications des réghes lechniques
annextes A la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juiller 1986 refative aux vibralions mécanigues
fmises dans Penvironnement par bes installalions classces.
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CHAPITRE 8.1 GENERATATES

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

|'exploitant recense, soms sa responsabilité, les parties de Pinstallation gui, en raison  des
caractéristiques qualitatives et quanlifatives des matidres mises en ceuvre, stockéos, utilisees ou
produites, sont susceptibles d'étre & Porigine d'un sitistre powvant avoir des consequences direcics on
indirectes sur les intéréts mentionnds & Particle L. 511-1 du code de Penvironnemcnl,

L exploifant dispose d'un plan géndral des ateliers of des stockages indiguatll cos risques.

.25 zomes A risques sont matérialisées par (0us moyens appropres.

ARTICLE 5.1.2. LOCATISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES
DANGEREUX

L'inveniaire et I'état des siocks des substances el mélanges dangereux présentes dans les installations

visées 4 Particle 1.2, 1seront tenus  jour dans un regisire, auquel st annexé un plan général des

stockapes, Ce reaistre est tenu & la disposition des services d'incendie et de sceours,

ARTICLE 8.1.3, PROPRETE DE L'ENSTALLATION

Los locanx sent meinlenus propres et régulidrement nettoyés notammient de maniére 4 éviter les amas
de matidres dangorouses ou pollumles of de poussidres. Le matériel de netluyage est adapté aux
risques présentés par fes produils of poussiéres.

ARTICLE 8.1.4, CONTROLE DES ACCES

T.cs installations sonl fermées par un dispositit capable d'inlerdire 'accés 4 toule potsoine non
autoriste,

Une surveillance est assurée en permanence,

ARITCLE 8.1.5. CIRCULATION DANS PETABIISSTMENT
1'exploitant [ixe los régles de circulation applicables & Pinléricur de T'établissement, EHes sont nortées
4 fa connaissance des intéressts par une signalisation adaptée et une information approprice.

CHAPITRE 8.2 DISPOSETIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 8.2.1, COMPORTEMENT AT FEU

Les bitiments et locaux soml congus et aménagds do fagon 4 powvolr déteeter rapidement un Jdipart
d*incendie et s’opposcr 4 1a propagation d°un incendie,

Les dispusitions constructives des ateliers de préparation des produits slimentaires et des locaux 3
rHygue incendie sont conlorntes aux régfes leclmigues figurant duns le réplement BRI aims: que dans
tes articles spécifigues refatifs au type M.

ARTECLL 822 INTERVENFION DES SERVICLS DE SECOURS

L imslallation dispose en permanence d'un aceds au moins pour permetire 4 tout moment Lindervention
des services dincetdie of de secours,

Au sens du présent ardlé, on cntend par « acces 4 IFinstallation » une ouverture reliant ls voic Je
desserte ou publique ¢l Tintérieur du sile sulfisamment dimensionnée pour permetlre 'entrée des
cngins de sceours et leur mise en couvre,

Fage 20/ 26

E
:




Lis véhioules dont la préscice st lide a Pexploiiation de Finstallation slatioment sans occasionuer dk
ogne pour 'accessibitité des engins des services de secours depuis les voies de circodalion oxternes 4
I*installation, méme en dehots des henres d’exploitaiion vl O’ ovverture de Pinslallation

ARIICLE 8.2.3, DESENFUMAGE
Los locaux sont dquipés diun systéme de désendumape conforme aux égles techniques relalives ai
desenftimage fpurant dans Je réglemunt ERP ainsi que dans les arlicles spécitiques relalifs an type M.

ARTICLE 8.2.4. MOYENS DE LUTTE CONTRE INCENDIE

L instalfution esl dotée de movens de hulle contre 'mcendie appropriés aux risques, nalamment .

-Fun moyen permetanl d'slecter les services dincendic of de secours ;

-de plans des locaux facititant Iintervention des services d'ineendic ot de secours avee unc description
dus dhatigees pour chaque logul, comme prévu & Farliche 8. 1.1

~de quatre poleaux incendie d un dizmélre pominal DN100 ou DNLS0 permettant de Tourmr un débit
minimal du 60 métres cubes par heure pendant une durde 3 au meins dews hewres ¢l dont les prises de
raccordement sont conlormes aux normes en viglenr pour permelic ay service d’imcendic ¢t do
secours de sakimenter sur ces apparcils. Tlexploitant est cn mesure de juslifier ag préfet la
disponihilité effective des débits dean ;

-de robinets o incendic armés;

-d*un disposilit d*extinetion autematigue:;

-d'exctincteurs répartis 4 Pintéricur de I'installation lorsquelle est couverte, sur tes aives exicrivlees of
dans les lieux préseotant des risques spécifiques, & proximilé des dégapemenis, bion visibles et
Favilemont accessibles,

fes agents dextinetion sent approprids aux risques 4 comballre ot compatibles avee ler matiéres
stockées,

Les moyvens de tte contre lineendic sont capables de lonetionner efficacenunt guells que soit la
température de I'instaliation et notamment cn période de gel. L'exploitant s’assure de lu vérilication
périndique ¢l de la maintenance des malériels de sécuril€ o de lutte eontre I'incendie conformément
dux référentiels en vigueut,

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE RETENTEON DES POLLUTTONS ACCEDENTELLES

ARTICLE 8.3.1. RETENTTIONS ET CONFINTMENT

. Fout stockage dan liguide susceplible de créer une pollution des eaws ou des sols est assacié o e
cupacité de rétention donl le volume est au moins cgal 4 1a phus grande des dex valelrs suivanles:

- 100 % de la capaeité du plus grand réservor,

- 50 % do 1a capacité totale des réservoirs associds,

Crile dispesition n'est pas applicable aux bassing de traitement des caux résiduaires,

Pour les stockuges de récipients de capacilé unitaire inférieure ou égale 4 250 [itres, lu capacité de
rétention esl au moins sgale 4 :

- duns ke cas de liquides inllammables, 50 % du la capacité tetale des [ls,

- dans fes autres cas, 20 % de la capacits tolale des Rits,

- dems (ous les cas 800 [imes minimum ou égale 4 la capacité totale forsque colic-1a est inféneure a 800

L

I I.a capacité de réleation est éianche aux produits qu'elle pourrait contenir el résisle 4 T'action
physigue el chimique des fluides. 11 en est de méme pour son dispositif d'obluration qui est maintenu
fermé.

« [élanchéite du (ou des) réservoin(s) associé(s) ost congue pour pouvoir tre conrllée & lout
moment, suul npossibilité teclmique justitiée par Pexploitunt,
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« Le stockage des liquides inflammablos, toxigues, corrosils ou dangereux pour Penvironaement, o s
auturisd sous le niveaw du sol environnant que dans des réservoirs en [osse magonnée ou assimilés.

Les produits réoupérés en cas daccident ne peuvent Glre sejetés que dany des conditions confunnes au
présent arvété oo soué Climinés comme bes déchets,

Les réscrynirs ou réeipients contenant des prodeils ineompatibles ne sonl pas assecies 4 wne méme
rétention,

l.c stockage des liguides intlammables, ainst que des autres produits toxiques ou danigercux pour
l'envirommement, west permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs on fasse magonuée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, duns les conditions énonedcs Simdessus,

1L Les réentions des stockages & Tair libre sonl vidées dés que possible des eaux pluviales sy
vorsant.

IV, Le sol des locaux lechnigques {groupes Tigotiliques, groupes élecirogbnes, steliers de charge), des
aires et des locaux de stockipe ou do manipulation des matiéres dangereuscs pour lhomme ou
susceplibles de créer une pollution de 'ean ou du sol ¢st étanche et équipt de fagon 4 pouvoir recocillis
log eaux de lavage oo los matigres repanducs accidentellement,

Les aires d¢ charsement er de déchargement roulier sont étanches et relides & des réteniions
dimensinnnées selon ks mémes rézles.

V. Toulcs meswres sonl prises pour recueillir engemble des eaux ¢l deoulements susceplibles d’Gtre
poilugs lors Jun sinistre, y compris Jes eawx utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soienl
réoupdrécs au traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eaw oy du
mitien naturel. Ce confinement peut £ire réalisé par des disposilifs internes ou externes 3 I'installation,
l.es disposilils internes sont interdits lorsgue des matidres dangereuses sonl slockées.

lin cas de dispositif de confinement externe a Pinslallation, les matigres canalisées sont collectdes, de
manitre gravitaive ou price & des systémes de relevage auntonomes, puis convergent vers celle papacis
spécifique. En cas de recowrs & des systomes de relevage autonomes, I"explodiant cst en mesuie de
justifier & tout instant d'un entrction et d’une mainfcnance rigowreux de ces dispositifs. Des fedts
réaniiers sont par aillewrs menes sur ces Cquipermnents.

En: cas de confinemenl interne, fes orifices dGeonlement sont e positian fermée par défaut. En cas de
confinernenl externe, fes orifices d'Genubement fssus de ces disposifs sonl munis d’un dispositif
avtomatinue d’obturalion pour assurer ce conlinement lorsque des caux susceptibles d'étre polluces ¥
sont portées, Tout moyen est mis on place pour éviler la propagation de Fincendie par wes
gcoulements.

le volume nécessaire A ce cantinement est délerming de la fagon suivante, Texploitanl caleule 1a
SUTIENE

— du volume des matigres liguides stockees

— du volume d’ean & extinction nécessaire & Ls lulte contre Fincendic (120 m?* minimum} ;

—du volume d°can 1i¢ aux ntempérics & raison de 10 Hires par métre caré de susface de drainage vurs
'ouvrage de confinement lorsque le confincment eat externe.

Les eanx d extinetion collectées sont ¢liminées vers les [lidres de raitement des dichets appropriges.

CHATITRF 8.4 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
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ARTICLE ¥.4.1. SURVEILY ANCE TIE [TNSTALLATION

L'sxploiant désigne une ou plusieurs persunnes référenies ayant unc connaissance de la conduite de
Vinstallation, des danpers el mconvénicnls que son oxploitation induit, des produils wiilisés on sinckes
dans 'installation ¢f dos dispesitinns & mettre en ceuvre en cas J'incidend,

Ly porsonncs étrangéres 4 'établissement n'oni pas acels libre anx instalations.

ARTICLE 8.4.2, TRAVALX

Dans les parties de linstallation rocensées & Particle 8.1, & nolammenl celles reecnsées Incaux 4
tisque dTincendie deéfinis 4 Particle 11.1.1, les ravaus de réparation ou d’ameénagement ne peuvenl
&tre effectuds qu aprds délivrance d'an « permis & intervention » (pour vne inervention sans flamme
gl suns sourcs de chaleur) et évenmeflement o un « permis de [ou » {poar gne intervention avee soutce
de chalewr ou flamme) el en respectant ung consiane particuliére. Ces permis soml délivrés aprés
analyse des msques Lids aux fravaux et détinition des mesures approprices.

e « permis d°imterveniion » ¢l dvontucllement le « permis de fsu » el la consigme particgliére sont
Elablis ¢l visés par "exploitant ou par une persome gu'il aura aemmément désignée. Lorsgue lus
travaux sont effectuds par une enireprise cxtéricure, le « permis d”intervention » ¢l Svenluclement le «
permis de feu » ol la consigne particuliére relative 4 la sCevrilé de Uinstallation sont signés par
I'exploitant et Fentreprise extérieure oo los porsonnes qu'ils auront rommement désiymécs.

ARTICLF 8,43, VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
Ilexploitant assure ou fall ¢lcluor la véritication périodique ¢t lu mainicnance des matériels de
séeurite ¢l de lulle contre 1’incendie mis en place {exulvites, systémes de détection et d’extinction,
prrtes coupe-teu, colonme séche par exemgple) ainsi gue des éventuelles inslallalions Sleciriques ot de
chanffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Lios wérifications périodiques de ces maléricls sont onregistrées sur un registre sur duquel sont
épalement mentionnées loy suifes donndes & ces vérifications.

Sans préjudice de la réglementation relative aux dquipemenls sous pression, outil de production
{chambre de  [formentation, fours, cuiseuss,..) est régelitrement contiéilé  conformément aux
préconisations du constrecleor de eel équipement.

Les vérfications périodiques de ces matériels sonl epropisteées sur un registre sur dequel sont
tealement mentionnées les sultes donnces & cos vérifications.

ARTICLY 3.4.4. CONSIGNES IPEXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du lravail, los modalités d'application des disposilions du
présent arrété sont €lablics, intégrées dans des procédures générales spleiliques ctfou dans les
procédures et insteuctions de travail tenues & jour el aflichées dans les lienx fiequentés par ke
pursonnel.

Cles consignes pdiguent natammeit

— l'interdiction d’apporter du feu sous voe [orme queleongue, notamment inlerdiclion de fumer
dans les zones présentant dos risques d' incendie ou d’explosion ;

— I"mterdiclion de tout hrillage & 1" air libre ;

— PPobligation du « permis J*iglcevention » pour les parties concernées de ingtallation ;

— ez conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautivns 8 prendre
pour Vemploi et le stockage de produits ineompatibies ;

— les procédures darrdt d’urgence et de mise en séeuriié de instaliation {électricité, réseaux de
fluides) ;

— les mesures 3 prendre on cas de fuite swr un réeipient ou une luyanterie cantenant des substances
dangercuscs

— les modalités de mise en wuvee des dispositifs d’isolement du réscan de eollecte, prévaes 4 article
4242,
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— [es myens dextinction 4 wliliser en cas d'incendic ;

— fa procédure Palorte avec les mumdéros de télephone du responsable  d'mlervendion de
Feétablissement, des services diincendic of de secours, ele., |

— Pabligation d’informuer 1'inspection des installations classées en cas d*accident ;

— les modalités de noftovage et de éeupdration des matidres au sein dos ateliers prévocs par 1'article
4.3.2

CHAPITHE 8.5 DISPOSETIONS PARTICULEERES APPLICABLES AUX
EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUTES ET CLIMATIQUTES UTILISANT CERTAINS
FLUIDES FRIGORIGENLS

ARTICLE #.5.1. EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUT.S ET CLAMATTOQUES
Sans préfudice des preseriptions édiciées dans le présent arréid, sont applicables aux installations

Frigoriliques ot climatiques les dispositions de "annexc I de I'arrété minisiéric] du 04 andit 2014 relalit

amx  prescriptions  pénérales  applicables wux  installations  classéos pour la protection de
{Penvironpemoent soumises & déeluralion.

les condilions de mise sur le marché, dhutilisation, de récuplration et de desmuelion des substances
suivantes, chlorofluorocarbures (CFC), hydvochlorouorecarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures
{FIRC) utitisdes en lant que finides frigorptnes dans des équipements frigorifiques ou climatigues sont
définies & article B. 543-75 el suivants du code de I'envirannement. Les fiches ' intervention établies
lors des contrfles @ étanchéitd ainsi que ks des opérations de maintenance et d'enircticn sont
conservées par Uoxploitant dans un registre par équipement denu a fa disposition de I'inspection.

Les dispositions appropriées sont priscs pour réduire la probabilité des émissions accidentelies et pour
que les rojets correspondunts ne présentent pas de dangers pour la santé ol la séourité publiques. Ta
conception et 'emplaccment des dispositily de séeurite destinés a protégor les appareillages contre une
surpression interne devraient élrc tels que cet objectif soit satistait, sans powr cela diminuer leur
cfticacité ou leur [zabilité.

Les finides trigorgénes employés dans les installations ne sont ni inflammables, ni tosiyues. Iis sont
utitisés confomnément aux dispositions du Réglement CE n® 20372000 modifié relalif anx substances
qui appauvrissent I couche d*ozane et 4 celles du Néeret n*2007-737 modifié du 7 mat 2007 relatit 4
certaing fuides friporigénes utilisés dans les équipemenl frigorifiques el climaliques, ou aux
disposilions des textes subséquonis,

Les équipemients sous pression soni congus, exploités of contrilés conformément & la réglamenlation
en vignaew.

Toute imtervention sur le circuil comicpant les fluides [igorigénes est réalisée par un aperateur
vempligsant les conditions prévies aux articles R.543-99 & R.543-107 du code de Penvirommement,

ARTICLE §.5.2. CHAUFERTE

Sans préjudice des prescriptions édictdes dans le présent anétd, sont applicables wux mztallations de
combustion les dispositions de Pannexe 1 de Padlé ministériel du 25/07/1997 madifie relatif aux
proseriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environaement
soumises & déclaration sous la rubrique n"2910 ¢ combustion.

Page 247 26




TITRE 9 - DIVERS

ARTICT.E 2.1 - DELAIS ET VOIES DE RECOURN
e présent arété est sowmis 4 un conienlicux de pleine juridiclion,
Il peut &tre JCErE anpris du Tribunal adeministeatit' de MARSEILLE

17 par les tiers, personnes phiysiques o morales, ks communes intéressées ou leurs groupements, en
raison dos inconvénients ou des datgrers gque ke fonctionnement de l'ingtallation présente pour les
intéréts mentionnés avx wrlicles T 21-1 et L. 311-1 duns un délai dwn an & compler de la publication
ou de Faflichage de la présente décision,

2° par les demandeurs ou expluoitants, dans an défal de deux mois & compier de Ta date a laquetic la
décision leur a €16 nolifice.

Toutetois, si lo mise en serviee de Finstalation n'est pas intervenne six mois aprés ka publication ou
Paffichage de cos décisions, le défai de recours continue 4 courir jusqua Iexpiration d’une période de
six mois aprés cette mise en setvice,

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions duns fe
voisinage d'vne installation classée que postéricurcment 3 l'affichage ou i la publication de l'arréte
aulorisant 'maverire de cetle installation ow atténuant les preseriplions primitives ne sont pas
recevables A déférer ledit arrété 4 la juridiction administrative,

ARTICLE 9.2 - ARRETLES COMPLEMENTAIRES
Des arrdids complémentaires powrronl fxcr lontes les prescriptions additionnelles que la protection

des intéréts mentionnds 3 Particle 1.511-1 - Livie V - Titre 1™ du Code de I"Envirunnement rend
nécessaire ou alllnuor celles des prescriptions primitives dont fe maintien ne scra plus justitie.

ARTICLE 9.3 - SURVEILLANCE I'E T TNSTALLATION

Une copie du présent arrété devra ére tetwe au siépe de l'exploitation & la disposition des autorités
chargdes d'en controler exéeution,

Un extruit du présent anété resiera alliche en permanence de fagon visible dans 'établissement,
instablation sorg soumise 4 b surveillance de la Police, des Services d'Tncendie et de Secours, de
FInspeetion des Installativns Classées, et de Pinspeciion du Travail.

ARTICLE 4.4 - SANCTEONS

Fn eas dinfraction & l'unc des dispositions qui préctdear, il pourrs 8tre [ail applicalion des sanctions
adminisirutives présues par fes articles 7.1 71-8 et suivants du Code de 1'Tinvironnement, relalive aux

Installations Classées pour la Protection de FEnvironscment, sans pigjudice des condamnations qui
pearreaient élre prononcées par les ribuniux compitents.
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ARTICLE %.5

La preésemnte sutorisation ne dispense pas lexploitant de demander wames les  autorisations
adminisiratives prévues par les textes autres gque le Code de ITavironnement.

ARTICLI 9.6

- Le Scordigire Ciéndral de fa Préfecture des Bovches-du-Rhine,

- Iz Maire de Marseilie,

- e Directcor du Service Interministériel Régional des Allwires Civikes of Toonomiques de Prefense
ot de 1a Protection civile,

- La Directrice Régionale de I'Tnvirarnement, de " Aménagement of du Logement,

- Li Dirceteur Réeional des Entreprises, de li concurrensee, de la consommation, du {ravail el
de I’ implad,

- Le Dizeclour de FAgence Régionals de Santd,

- Lo Threeteur Deépartemental des Terriloires ¢ de s Mer,

- Le Directeur Régional des Attaires Culturelles,

- 1.¢ Dirccteur Départemental de la Proteclion des Papulations,

- L. Directeur de [Institud Nalional de 1'Origine et de la Qualité,

- Le Dirccicur Népartemental des Services [neendies of de Sceours,
ef tosites lex antorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce gui le conerene, de 'exéeution du présent arrété dond un cxtrait sera aftiche
el un avis publié, conformément mux dispositions de 'ariicle R.512.39 du Code de FEnvirennement.

harzeille, le _ﬁ%‘ E:t EE?E

Faurie Prafet
" el par délegaiion
La Seciataire Géparalafdininie

“Maxime AHRWEILLER
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