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ARRETE

autorisant la Société PREMIUM CAPITAL Il a exploiter une plate-forme logistique sur le
territoire des communes de BERRE L'ETANG ET DE ROGNAC

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de Penvironnement et notamment son titre 1 du livre V,

Vu la demande présentée le 03 aolit 2010 complétée le 12 avril 2011 par la société Premium Capital 11 dont le
siége social est situé 3 avenue Victor Hugo - 75116 Paris en vue d’obtenir Pautorisation d’exploiter une plate-
forme logistique le territoire des communes de Berre I'Etang et de Rognac & ["adresse chemin départemental 21
- 13130 Berre ’Etang,

Vu le dossier déposé et complété en juin 2011 4 Pappui de sa demande,

Vu P'avis de I'autorité environnementale en date du 2 aofit 2011,

Vu la décision en date du 4 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Marseille portant
désignation du commissaire-enquéteur,

Vu Pamété préfectoral en date du 17 octobre 2011 ordonnant Porganisation d’une enquéte publique pour une
durée de 33 jours du 17 novembre 2011 au 19 décembre 2011 inclus sur le territoire des communes de Bettre
I'Etang et de Rognac,

Vu I’avis du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 8 novembre 2011,

Vu Pavis du Directeur Régional des Affaires Culturelles en date du 15 novembre 2011,

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RUONE - 13282 MARSETLLE CEDEX 20 - ¥ 04.84,35.40,00, - TELECOPIE : 04.84.35.42.00.




Vu ’avis du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des Bouches-
du-Rhdne, en date du 18 novembre 2011,

Vu I*avis du président du GIBREB en date du 15 novembre 2011,
Vu I’avis du PInstitut National de I’Origine et de la Qualité en date du 18 novembre 2011,
Vu Pavis du Conseil Municipal de Rognac en date du 15 décembre 2011,

Vu I"avis du Directenr Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I’Emploi en date du 2 janvier 2012,

Vu I’avis du Chef territorial de l'architecture et du patrimoine des Bouches-du-Rhone en date du 16 janvier 2012,
Yu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquéteur en date du 26 janvier 2012
Vu Pavis du Sous-Préfet d'Istres en date du 17 février 2012,

Vu les rapports du Directeur Régional de I’Environnement, de I’Aménagement ¢t du Logement, en date des
16 mai 2011 et 12 mai 2012,

Yu Pavis du Conseil Départemental de ’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des
Bouches-du-Rhdne lors de sa séance du 24 mai 2012,

CONSIDERANT que les prescriptions tiennent compte de l'efficacité des techniques disponibles et de leur
économie, de la qualité, de la vocation et de l'ufilisation des milicux environnants ainsi que de la gestion
équilibrée de la ressource en ean,

CONSIDERANT que les prescriptions édictées sont suffisamment précises, réalisables et controiables, tant
sur [e plan technique que sur le plan économique,

CONSIDERANT que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de
J'environnement a été respectée,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Ilarticle L512-1 du code de Penvironnement,
’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures
que spécifie Iarété préfectoral,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies,

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,




ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE I’ AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE D AUTORISATION

La société PREMIUM CAPITAL II dont le siége social est situé 4 3 avenue Victor Hugo - 75116 Paris est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire des
communes de Berre 'Etang et de Rognac, & ’adresse chemin départemental 21 - 13130 Berre I’Etang les
installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur

connexité avec une installation soumise 3 autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

Les dispositions des arétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises 4 déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration
incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent anété préfectoral
d'autorisation.

Les dispositions des arétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a
celles fixées dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

N° de Rayon
Rubrique Désignation de I’activité Volume de Pactivité Classement d’affichage
ICPE (km)
1510 Entrepdts couverts {stockage de matiéres,
produits ou substances combustibles en Quantité maximale stockée
quantité supéricure a 500 ¢ dans des) & =53 881 tonnes
Texclusion des dépdts wtilisés au stockage de
catégories de matidres, produits ou Volume utile de 'entrepdt =
substances relevant par ailleurs d? 1a présente | 423 460 m° Autorisation |
nometclature, des batiments destinés
exclusivement au remisage de véhicules a L’entrepdt est constitué de
moteur et de leur remorque et des 10 cellules dont la superficie
établissements recevant du public. est comprise entre 1 000 et
Le volume des entrepdis étant : 6 000 m?
1. supérietr ou €gal 4 300 000 ny®
2662 Polymeres (matitres plastiques, caoutchoucs,
élasto'mércs, résines et adhésifs synthétiques) Volume maximal stocké = o
(stockage de) 63392 m* Autorisation 2

Le volume susceptible d’&tre stocké étant :
1. Supéricur ou égal 440 000 m®




2663

Pneumatiques et produits dont 50% au moins
de la masse totale unitaire est composée de
polyméres (matitres plastiques, caoutchoucs,
¢&lastomeres, résines el adhésifs synthétiques)
(stockage de) :

L. A I'état alvéolaire ou expansé tels que
mousse de latex, de polyuréthanne, de
polystyréne, ete...le volume susceptible
d’étre stocké étant

b) supérieur ou égal 4 2 000 m’, mais
inférieur 4 45 000 m*

2. Dans les autres cas et pour les
preumatiques, le volume susceptible d’étre
stocké étant :

a) supérieur ou égal & 10 000 nt’, mais
inférieur & 80 000 n?’

Volume maximal stocké =
13 829 m3

Velume maximal stocké =
47019 m?

Enregistrement

Enregistrement

1530

Papier, carton ou matériaux combuslibles
analogues y compris les produits finis
conditionnés (dépdi de) 4 Pexception des
établissements recevant du public,

Ie volume susceplible d’étre stocké étant :
2. Supérieur 2 20 000 m’ mais inférieur ou
égal 2 50 000 m*

Volume maximal stocké =
47 544 m?

Enregistrement

1532

Bois sec ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis
conditionnés (dépdt de) A 'exception des
établisscments recevant du public.

Le volume susceptible d’8tre stocké étant
2. supérieure 4 1 000 m* mais inférieure ou
égale 4 20 000 m®

Volume maximal stocké =
7106 m®

Déclaration

2916

Combustion # l'exclusion des installations
visées par les rubriques 167C et 322 B4,

A. Lorsque linstallation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fiou!
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou
la biomasse, 4 'exclusion des installations
visées par d'autres mbriques de la
noinenclature pour lesqueltes la combustion
participe & la fusion, [a cuisson ou au
{raitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matidres entrantes, si la
puissance thermique maxintale de
'instaltation est :

2. supérieure 3 2 MW, mais inféricure 420
MW

2 chaudiéres fonctionnant
au gaz naturel de 1,5 MW
chacune soit un total de 3
MW

Déclaration

2925

Accumulateurs {ateliers de charge d")

La puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant
supérienre 4 50 kKW

10 installations de charges
distinetes de puissance
maximale de courant
continu de 50 KW chactne
soit un fotal de 560 kW

Déclaration

1432

Liquides  inflammables  (stockage en
réservoirs manufacturés de).
2. stockage de liquides inflammables visés 4
fa mibrique 1430

Capacité équivalente = 0,4
m*

Non classé

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Envegistrement) ou D (Déclaration) ou NC

{Non Classé)

Volume autorisé : léments caractérisant la consistance, le rythine de fonctionnement, le volume des installations ou les

capacités maximales autorisées,

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations citées a I'Article 1.2.1 ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de l'établissement

annex¢ au présent arrété.




CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitces
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Avant la mise en service de l'entrepdt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au Préfet une attestation de
conformité aux dispositions de Parréte ministériel du 5 aoiit 2002 relatif 4 la prévention des sinistres dans les
entrepdts couverts soumis 4 autorisation sous la rubrique 1510 et de l'arrété préfectoral d'autorisation, établie
par ses soins, le cas échéant avec I'appui d'un bureau de contrble ou d'une société de vérification.

CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.4.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et
de nature 3 entrafner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éiéments d'appréciation.

ARTICLE 1.4.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que prévue &
Particle R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse eritique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés
A cette occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.4.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration,

ARTICLE 1.4.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait fa déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.4.5, CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de I’environnement, pour P'application des articles
R. 512-39-1 & R. 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise 4 l'arrét définitif, I'exploitant notifie au
préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'amét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou ['élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les

installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

¢ des interdictions ou limitations d'accés au site ;

o lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;

¢ lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
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En outre, l'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & larticle L., 511-1,

CHAPITRE 1.5 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.5.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
guantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de environnement et des paysages, pour I'utilisation
rationnelle de P’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2,1.2, CONSIGNES I’EXPLOITATION

I’ exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications 4 effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

I’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

I’exploitant prend les dispositions nécessaires, y compris des mesures organisationnelles, pour ¢viter le
stationnement des véhicules sur le domaine public.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLLES

ARTICLE 2,2,1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
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CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permetient d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Pendant la phase de travaux de construction des installations Pexploitant prend les mesutes nécessaires afin
d*éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussieres, papiers, boues, déchets, ...
Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de Installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...}.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1, DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté 4 la connaissance du Préfet par I"exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1, DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées, & I’aide la
fiche « Message d’information sur accident ou incident » jointe en annexe 3, les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter afteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement, .

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des instaliations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant & Finspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances et les
causes de Iaccident ou de lincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classees.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’ INSPECTION

I'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises &
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arr8tés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en

_cas dlinstallations soumises a enregistrement non couvertes par un arrgté d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la

légistation relative aux installations classées pour la protection de Penvironnement,




- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre
prises pour la sauvegarde des données

Ce dossier est tenu & la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimuin.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
I’INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L’exploitant transmet 4 I’inspection les documents suivants :

Articles Controles 3 effectuer Périogicité du contrdle
Selon les prescriptions de [Parrété  ministériel
Article 9.2.1, | Rejets atmosphériques applicable aux installation de combustion soumises &
déclaration
Article 9.2.2. | Rejets aqueux Avant chaque rejet dans le milieu naturel

Article 9.2.3.

Bilan de la quantité de déchets produits

Mensueltement

Dans un délai de six mois & compter de la date de

Article 9.2.4. | Niveaux sonores mise en service des installations puis tous les 3 ans,
Articles Documents 2 transmettre Périodicités / échéances
Article 1.3.1, Attestation de conformité & I'AM du 05/08/2002 Avant la mise en exploitation

Article 1,44,

Déclaration de changement d’exploitant

Dans le mois suivant

Article 1.3.1.

Notification de cessation d’activité

Au moins 3 mois avant [a cessation d'activilé

Informer I'inspection des installations classées en cas

Article 2.5.1. d’accident ou d’incident (iransmission de la fiche | Dans les meilleurs délais
« Message d’information sur accident ou incident »)
Transmetire 4 'inspection des installations classées le
Article 2.5.1. rapport d’accident ou d’incident Dans les 15 jours
Article 72,3, Attestation de débit du réseau incendie Avant la misc en exploitation

Article 9.2.4.

Résultats des mesures e niveaux sonores

Dans le mois suivant le contréle




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

I exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Pexploitation et 1’entretien des
installations de maniére & limiter les émissions & 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
auvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniere a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére ;

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, Pexploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
instailations concernées.

Les consignes d’exploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les contrdles & effectuer,
en marche normale et 4 la suite ¢’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a4 permettre en
toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a Pair libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité,

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression inteme
devraient &tres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que [’établissement ne soit pas A I’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou 4 la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour évifer en toute circonstance ’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage
et traifement des boues susceptibles d’émetire des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin
ventilés.

ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :
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- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, efc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de Pinstallation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies
de circulation, Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &tre
prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéaut.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d*aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire,
les dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les
dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

ARTICLE 3.1.6. REDUCTION DU TRAFIC VL

En application du Plan de Protection de P Atmosphére des Bouches du Rhone, I’exploitant mettra en place, dés
la mise en service de 1’installation, un Plan de Déplacement Entreprise afin de réduire 1’usage des véhicules
particuliers par le personnel employé sur le site. Une action concertée avec les entreprises voisines powrra étre
engagée afin de mutvaliser les moyens de transport alternatifs & mettre en ccuvre.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements dans le milieu naturel sont interdits.

ARTICLE 4,12, PROTECTION DU RESEAU D’EAU POTABLE

Un dispositif est mis en place au niveau de I’arrivée du réseau d’adduction d’eau potable afin pour éviter tout

retour de pollution dans le réseaun public.
Un compteur totalisateur est mis en place sur le réseau.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l'Article 4.3.1.ou non

conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
A T'exception des cas accidentels oll la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre fes réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou

étre détruits et le milieu récepteur.
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ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. 1ls sont tenus a la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secowrs.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- Torigine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I'intérieur de I’établissement sont

adriennes,

ARTICLE 4,2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1, Isolement avec les milieux

Un systéme permet I’isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou &
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées ;

- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie
(y compris les eaux utilisées pour I'extinction) ;

- les eaux polluées : les caux de lavages des sols, les purges des chaudicres,... ;

- Jes eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine....

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner e bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. 11 est interdit d'abaisser les concentrations en substances poliuantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.
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Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

Le bassin de rétention n° 1 collecte exclusivement les eaux pluviales de toiture. Ce bassin est congu de fagon a
empécher la migration des polluants présents dans le sol et les eaux souterraines vers les eaux pluviales non
polluées.

Les bassins de rétention n® 2 et 3 collectent les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées et les eaux
d’extinction incendie. Ils sont rendus étanches. Ils sont équipés d’un séparateur d’hydrocarbure muni d’une
vanne de sectionnement entre le bassin et le milieu naturel.

Le bassin de rétention n° 4 collecte les eaux pluviales susceptibles d*étre polluées de la voie d’acces 4 la plate-
forme. I est rendu étanche. It est équipé d’un séparateur d’hydrocarbure muni d’une vanne de sectionnement
entre le bassin et le milieu naturel.

Les volumes utiles minimaux des bassins définis ci-dessus sont

Bassin de rétention N°l No2 N°3 N4
Volume ufile er m* 1180 1575 1545 60

Un dispositif de collecte des eaux de résurgence et des caux de ruissellement est mis en place en amont du site
et sur les talus nord-ouest du site.

En cas d’incendie une vanne de sectionnement permet d’isoler les bassins de rétention du milieu naturel.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES ; CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les
valeurs [imites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques
des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & Poccasion du démarrage ou d'arrét des
installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des instaliations de traitement est susceptible de conduire 4 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux 4 ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée a4 un personnel compétent disposant dune formation initiale et
continue.

Un registre spéeial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a 8té procédé,

Les séparateurs d’hydrocarbures visés & I'Article 4.3.2. sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont
nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et
dans tous les cas au moins une fois par an, Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues,
et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a la
norme en vigueur ainsi que les bordercaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la

disposition de I'inspection des installations classées.
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ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui
présente(nt) fes-caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété QOuvrage n°1
Nature des effiuents Eaux pluviales de toilure et de voiries, eaux d’extinction incendie des
bassins de rétention n®l, 2 ¢t 3

Débit maximal joumalier (m*fj)
Débit maximurm horaire( mM)

Exutoire du rejet Milieu naturel

T H - H o
Traitement avant rejet ftégarateur d'hydrocarbures pour traitement des eaux des bassing n°2
Milieu naturel réceptenr ou Station de traitement coflective Etang de Vaine

Conditions de raccordement
Aufres dispositions

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété Cuvrage 11°2
Nature des effluents Bassin de rétention n® 4
Exutoire du rejet Milieu nature] *
Traitement avant rejet Séparateurs d’hydrocarbures sur chaque bassin
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Efang de Vaine
Point de rejet vers [e milieu récepieur codifié par le présent arrété Ouvrage n°3
Eaux de surverse du bassin d’orage du complexe pétrochimique de
Nature des eftluents Berre ct caux de résurgence collectées en amont du site
Exutoire du rejet Mitieu naturel
Traitement avant rejet Néant
Milicu naturel récepteur ou Station de traiterent collective Etang de Vaine
Autres dispositions Réscau séparatif

L’implantation des ouvrages de rejet est précisée en annexe 2 du présent arrété.

Les eaux domestigques rejoignent le réseau d’assainissement public des communes de Berre P’Etang et Rognac.
2

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1, Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manitre a :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de
rejet, en fonction de l'utilisation de I'eau & proximité immédiate et & l'aval de celui-ci.

IIs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts :

- de matidres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milien naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon

fonctionnement des ouvrages.
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Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : 30 °C
- pH : compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure a 100 mg P/l

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir,

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur,

ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUKES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des
déchets appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

1l est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 et 2

Paramétre Concentrations instantanées (mg/l)
MEST 100
DBOS 100
DCO 300
Hydrocarbures totaux 10
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de
ses installations pour :

-~ en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur
utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans Pordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment [a valorisation énergétique ;
d) I'élimination.
Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Penvironnement et la santé

humaine, et des conditions techniques et économiques. L exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de P’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue 2 IPintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon
A assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et & leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par I’article R. 541-8 du code de Ienvironnement

Les huiles usagées sont gérées conformément avx articles R. 543-3 4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
’environnement. Dans 1’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 & R. 543-72 du code
de Penvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'atticle R. 543-131 du code de
Ienvironnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R. 543-137 a R. 543-151 du
code de ’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
&’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de
génie civil ou pour Iensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R. 543-195 A R. 543-201 du code de ’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une fili¢re adaptée, le sont
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I’environnement.
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En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souiliées.

La quantit¢ de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas un lot normal d’expédition vers I’installation
d’élimination.

ARTICLE 5.1.4. DECBETS GERES A I’EXTERIEUR DE L*ETABLISSEMENT

1’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a l’article L.511-1
et 1..541-1 du code de Penvironnement.

It s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. .
ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A PINTERIEUR DE ’ETABLISSEMENT

A Texception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans 1’enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et-le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas
des déchets sont interdits. .

ARTICLE 35.1.6, TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & Parrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers ["extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a
Particle R. 541-45 du code de ’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs 4 la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par ’exploitant, est tenue A la disposition de
Pinspection des installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut &re réalisée qu’aprés accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a 1’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou fa sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V - titre I du Code de ’Environnement, ainsi que les
régles techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
PPenvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Pintérieur de
’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R, 571-1 4 R. 571-24 du code de [*environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPARFEILS DE COMMUNICATION

[’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour ka période allant de 7y Emergence admissible pour 1a période
les zones # émergence réglementée (inciuant le 4 22h, sanf dimanches of allant de 22h & 7h, ainsi que les dimanches
bruit de I*établissement) jours fériés et jours férifs
Supérieur 4 35 dB(A} et inférieur ou & dB(A 4 dB(A
égal 445 dB(A) . ) )
Supéricur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

1.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de [’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7Th & 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)




-18 -

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour fa sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admnissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés
a Particle L. 511-1 du code de I’environnement,

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I’exploitant dispose des documents Iui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans ’installation, en particulier les fiches de
données de séeurité.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annex¢ un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE I/INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notanunent de maniére a dviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés
par les produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable ’interdire ’accés A toute personne non autorisée.
‘Une surveillance est assurée en permanence.

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'¢tablissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient 1’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.
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L’exploitant met en ceuvre Pensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I’étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

Les dispositions constructives sont conformes aux prescriptions de ’arrété ministériel du 05 aot 2002 relatif &
la prévention des sinistres dans les entrepdts couverts soumis 4 autorisation sous la rubrique 1510,

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus & la disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.2.2.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence de trois accés (entrée principale, deux entrées « réservée pompiers » &
I’est et a I’ouest du site) pour permettre & tout moment I’ intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a ’installation » une ouverture reliant la voie de desseite ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre P’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a ’exploitation de Pinstallation stationnent sans occasionner de géne
pour I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’installation,
méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’ installation.

Article 7.2.2,2, Accessibilité des engins & proximité de Pinstallation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmetre de I'installation et est
positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par 1’effondrement de tout ou partie de cefte installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 metres,

- aucun obstacle n’est disposé entre les accés a I’installation et la voie engin ;

Elle implantée 4 moins de 15 métres de la fagade et en dehors du flux de 8 kW/m? et permet la mise en station
des échelles.

ARTICLE 7.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

I’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu & Particle 7.1.1 ;

- d’au minimum 14 poteaux incendie d’un diamétre nominal de 150 mm éloignés entre eux de moins de 100
m et se trouvant en dehors de la ligne de flux thermique de 8 kW/m®. Le débit minimal est de 120 m’/h
pendant une durée d’au moins 2 heures. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils ;

- d’une réserve d’eau d’au moins 3000 m’ destinée a P’extinction si [alimentation du site ne permet pas
d’atteindre un débit total de 720 m*/h pendant 4 heures et équipée des dispositifs nécessaires a la mise en
réseat: ;

- d’un dispositif d’extinction automatique de type sprinkler;

- d'extincteurs répartis a Fintérieur de Pinstallation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement

accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les

matiéres stockées ;
- d’une installation de Robinets Incendie Armés (RIA) DN 33.
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Le débit du réseau incendie en fonctionnement simultané de 5 hydrants ne sera pas inférieur & 720 m’/h
pendant 4 heures & partir d’un réseau maillé et sectionnable tous les 2 hydrants.

Avant la mise en exploitation du batiment, une attestation du débit du réseau incendie est fournie au service
d’incendie et de secours.

Les essais de validation des colonnes séches formant rideau d’eau au droit des murs coupe-feu sont effectués
en présence du service d’incendie et de secours.

Les moyens de luite contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température
de ’installation et notamment en période de gel. I exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de Finstallation mentionnées a Particle 7.1.1 et recensées comme pouvant &tre & 'origine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 7.3.2, INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & Ia disposition de Vinspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles
sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour I’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

ARTICLE 7.3.3, VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché & l'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin
que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et &
une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des
gaz rejetés et au minimum & 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché & l'atmosphére, est
congue de maniére & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphére (par
exemple I'utilisation de chapeaux est interdite),

ARTICLE 7.3.4, SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

Les cellules pouvant recevoir des produits classés sous les rubriques 2662 et 2663 sont équipé d’une détection
incendie indépendante du réseau sprinkler

Chaque local technique, armoire technique ou partie de I’installation recensée selon les dispositions de Particle
7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection
de adaptée aux risques. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées & maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection et le cas ¢chéant d’extinction, 11 organise & fréquence semestrielle au minimum des vérifications de
maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus & disposition de I’inspection des installations
classées.

Les systémes d’extinction automatique d’incendie sont congus, installés et entretenus réguliérement
conformément aux référentiels reconnus.
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ARTICLE 7.3.5. STOCKAGE DE POLYSTIRENE EXPANSE OU EXTRUDE (PSE)

Les cellules pouvant recevoir des produits classés sous la rubrique 2662 susceptible de créer une atmosphére
explosive ou inflammable (PSE) ne comportent pas d’installation photovoltaique en toiture.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS
' ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes:

- - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est
au moins égale 4 :

- - dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des filts,
- - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des filts,
- - dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inféricure & 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Toutes mesures sont prises pour recueillir Pensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées
afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut
&tre réalisé par des dispositifs internes ou externes & Pinstallation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque
des mati¢res dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe a Pinstallation, les matiéres canalisées sont collectées, de manicre
gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En
cas de recours a des systémes de relevage autonomes, ’exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’un
entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs, Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement extetne, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les fili¢res de traitement des déchets appropriées.
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CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1, SURVEILLANCE DE I/INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
I'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident,

Les personnes étrangéres a l'établissement n’ont pas I’accés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2, TRAVAUX

Dans les parties de installation recensées a I’article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu et en respectant une consigne patticuliére. Ces permis
sont délivrés apiés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et
visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particuliére relative a la séeurité de I'installation, sont signés par l'exploitant et I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de séeurité et de
lutte contre ’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauifage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4, CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues 4 jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel. '

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de faumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Pinterdiction de tout briilage a 'air libre ;

- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploti et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les modalités de mise en czuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a Particle 7.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, ¢tc.,

- D’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.
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CHAPITRE 7.6 DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 7.6.1. DISPOSITIONS D’URGENCE

Article 7.6.1. 1. Plan d’opération interne

L’exploitant met en wuvre dés que nécessaire les dispositions prévues dans le cadre du Plan
d’Opération Interne (POI) établi en application de I’article R. 512-29 du code de Fenvironnement.
Ce plan est par ailleurs testé au moins tous les trois ans.

La mise en exploitation de I’établissement ne peut se faire qu’apres la validation du POI par le
service prévision de la DDSIS.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERE§ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

ARTICLE 8.1.1. INSTALLATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR PANNEAUX PHOTOVOLFAIQUES

I’installation de production d’électricité par panneaux photovoltaiques est conforme a la norme NF C 15-100
et au guide UTE C 156-712,

Le cheminement des cables électriques ne chevaucher ou ne traverse pas un mur coupe feu de séparation de
cellules.

La production du photovoltaique est indépendante par cellule.

Le cheminement des cibles se fait en fagade avec coupure d’urgence & hauteur d’homme.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses instaflations et de suivre leurs effets sur 'environnement, Pexploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur Penvironnement L’exploitant décrit dans un document tenu a
la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & I’ inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
Penvironnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

L exploitant réalise les contrdles prévus par I’arrété ministérie! relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2910.
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Les résultats de ces contrdles sont tenus & la disposition de ’inspection des installations classées pendant une
durée de 5 ans

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

L’exploitant fait réaliser par un organisme agrée un contrdle des caux pluviales susceptibles d’étre polluées
avant rejet. Les paramétres & contrdlés sonf visés a ’Article 4.3.11. Les résultats de ces contrdles sont tenus a
la disposition de I’inspection des installations classées pendant une durée de 5 ans.

ARTICLE 9.2,3. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec Iinspection
des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce
récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filidres d’¢limination retenues.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de Ia situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois & compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera
communiqué préalablement a Pinspection des installations classées. Ce contrdle sera effectué par référence au
rapport de mesures acoustiques annexé au dossier de demande, indépendamment des contrdles ultérieurs que
I*inspection des installations classées pourra demander.

CHAPITRE 9.3 SUIVIL, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend Ie cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’&cart
par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets
sur I’environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de Particle R, 512-69 du code de environnement, exploitant établit avant la
fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au
CHAPITRE 9.2 du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de Pinterprétation des résultats de la
période considérée (en particulier cause et ampleur des dearts), des mesures comparatives mentionnées au
CHAPITRE 9.1, des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives
mises en ceuvre ou prévues (sur I*outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que

de leur efficacité.
I est tenu 2 la disposition permanente de Pinspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou

d’éléments relatifs au suivi et 4 la maitrise de certains paramétres, ou d’un rapport annuel.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a I’ Article 9.2.1. doivent étre conservés cing ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 sont transmis au préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration. '
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CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1, BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

Article 9.4, 1.1, Rapport annuel

Une fois par an, l'exploitant adresse a ['inspection des installations classées un rapport d'activité comportant
une synthése des informations prévues dans le présent arrété (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7)
ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur ['exploitation des installations dans
l'année écoulée.

TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
H peut étre défére auprés du Tribunal administratif de Marseille :

19) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de la publication
ou de l'affichage de la présente décision.

2°) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois 4 compter de la date a laquelle
la décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou
’affichage de ces décisions, le délai de recours continue a courir jusqu’a Pexpiration d’une période de six mois
aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement & l'affichage ou & la publication de l'arrété autorisant l'ouverture de
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la
Jjuridiction administrative,

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de P'article R.512-39 du code de ’environnement, un extrait du présent arrété
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise & la disposition de
toute personne intéressée, sera affiché en mairies de Berre I’Etang et de Rognac pendant une durée minimum
d’un mois.

Les maires de Berre I’Etang et de Rognac feront connaitre par procés verbal, adress¢ a la Préfecture des
Bouches-du-Rhéne I'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de I'exploitation & la diligence de la
société PREMIUM CAPITALII.

Une copie dudit arrété sera également adressé a chaque conseil municipal consulté, a savoir : Berre I’Etang et
Rognac.
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Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société PREMIUM CAPITAL II
dans deux journaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 11

L’établissement sera sowmis & Ia surveillance de la Police, des Services d’Incendic et de Secours, de
I’Inspection des Installations Classées, de I’Inspection du Travail et des services de la Police des Eaux.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du Code de I'Environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 12

En cas d’infraction & une des dispositions qui précédent, la présente autorisation pourra étre suspendue
conformément aux dispositions de Particle L.514-1 du Code de I’Environnement, sans préjudice des
condammations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

Sauf le cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I’établissement n’est pas ouvert dans un
délai de trois ans 4 dater de la notification du présent arrété ou s’il n’est pas exploité pendant deux années
consécutives.

ARTICLE 13

La présente autorisation ne dispense pas Pexploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Code de I’Environnement, Livre V - Titre 1.

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de Iexploitant & la disposition des autorités chargées
d’en contrbler ’exécution,

ARTICLE 14

~  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d’Istres,

- Le Maire de Berre 'Etang,

- Le Maire de Rognac,

- Le Directeur Régional de I'Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

- Le Directeur du Cabinet,

- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- Le Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de ta Consommation, du Travail et de I’Emploi,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (Service Environnement, Service Urbanisme),

- Le Chef du Service Interministéricl Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection Civile,

- Le Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des Bouches-du-Rhéne,

- Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

et toutes autorités de Police et de Gendarmerie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété dont un extrait sera affiché et un
avis publié conformément aux dispositions de Particle R.512.39 du Code de I'Environnement.
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ris
MESSAGE D’ INFORMATION SUR ACCIDENT/OU INCIDENT’E'; i
1 DATE ET HEURE DU MESSAGE ! REVISIOX PFE, LA FICHE : N°
Destinataires : Autres Destinataires : At
Préfet (cabinet)...............civiiniiivinnnn
2 DREAL Martigues.........cccooooveniiinnnn
SIRACEDPC.....iivirrir vt ri s ee
(P Y 1 SO PNN
CHSCT.oveviviniienns Ceerererrareee evreeererrann
T LY 1 PP T PO O RO UP PPN Jour de 'incident :
3 L8111 - T T TR PPN FYTPTPPPPPPPPRPIPPRTRY
(0201511 1110 1 1: B O PPN Heure @ ..ooovvviiiiciiiierrireinisennans
Echelle de classement G/P de Paccident on incident/  Indices d’évolution
Niveau de Gravité G: Niveau de Perception P :
G0 : Opération ou événement d’exploitation PO : Pas de perception & I'extérisur
G1 : incident mineur d’exploifation P1 : Peu de perception a l'extérieur du site
Sans conséquence sur le personnel P2 : Forte perception & 'extérieur.
Peu de potentialité de rlsque —
Pas ou peu de conséquence sur Indice d’évolution
i'environnenjent_— _ A :Situation mailrisée, intervention terminée,
Peu de degéts matériels. conséquences identifiées, pas de suite prévisible
G2 : Incident notable d'exploitation B : Situation maitrisée, intervention terminée ou
Importante potentialité de risque en voie d’achévement, conséquences en cours
A etfou avec conséquence sur le personnel d'évaluation
et/ou avec conséquence sur I'snvironnement C : situation évolutive, intervention en cours ou
etfou avec conséquence sur le matériel, en préparation
G3 : accident grave d’ exploitation
Avec conséquence sur le personnel
et/ou l'environnement — .
et/ou le matériel CLASSEMENT DE I’ACCIDENT / INCIDENT : G /P
G4 : Accident majeur
Avec conséquences ,
ou potentialité de conséquences graves & INDICED’EVOLUTION: A B C
I'extérieur
Constatations faites sur le terrain : sans peu important ] _grave
Conséquencas sur les personnes
5 Potentialité de risques
Conséguences sur 'environnement
Dégéats materiels
Perception & P'extérieur du site
Produits SEVESO Nature :
6 |impliqués : quantité Q -
Description de Pincident :
7
Premiéres mesures prises :
8
Etat actuel de la situation :
9
10 |[Nom: [ Signature : | N°de téléphone :




Messade d'information sur accident/ou incident

Notice d'ufilisation de la fiche

La fiche « message d'information sur accident/ou incident est destinée & remplacer 4 terme la fiche dite « G/P » issue
des travaux du SPPPI de 1995 et utilisée pour déclarer les accidents et/ou incidents. ‘

1l est rappelé que conformément & Particle R.512-69 du code de I'environnement , « I’exploitant d’une installation
soumise & autorisation on & déclaration est tenu a déclarer dans les meilleurs délais 4 Pinspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette instalfation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a Particle L. 511-1 du Code de environnetmnent ».

I utilisation de cette fiche pour remplir les obligations de l'article R512-69 est obligatoire en PACA pour les
établissements SEVESQ et vivement recommandée pour les autres établissements.

Chaque item devra étre renseigné autant que faire se peut.

Cadrel: Date et heure du message : sans commentaires
Révision de la fiche n° : la premiére fiche émise lors de la déclaration d’un accident devia porter len® 1 ; si
d’autres fiches sont émises ultéricurement suite & ’affinage des informations relatives & cet accident, elles seront

notées chronologiquement (2,3...).

Cadre 2 ; Destinataires et autres destinataires.
Cette fiche de déclaration devra étre impérativement adressée & : M. le Préfet (cabinet), la DREAL, le SIRACEDPC,

la mairie concemnée, le CHSCT. D’autres destinataires peuvent &tre désignés selon le contexte local : Sous/Préfet,
DDTEFP, Cyprés, eitreprises voisines, associations...
Chaque destinataire devra &tre complété par ses n° de téléphone et de fax correspondants.

Cadye3: sans commentaires
Cadred : Tchelle de classement G/P et indices d’évolution.

Dans ce cadre sont détaillés les nouveaux niveaux de gravité, de perception et de I'indice d’évolution.

Les cases correspondantes 4 I'événement en G, P et évolution doivent &fre cochées. Elles permettent de déterminer
le classement de I’événement ef son évolution.

Les niveaux de G et de P de I’échelle de classement seront déterminés en fonetion des définitions figurant daos le
tableau de 1a fiche.

Ces niveaux sont reportés dans le cadre de classement en qualifiant les indices G et P conformément aux cases
cochées précédemment et en entourant la lettre correspondante pour ce qui concerne I’indice d’évolution.

CadreS§ : Dans ce cadre doivent &tre cochées les cases correspondant aux constatations faites sur le terrain.
Cadre 6 : C'e cadre doit mentionner la nature et la quantité des produits impliqués dans I’événement, induisant

ou non le classement Seveso de P'établissement, si ces informations sont connues au moment de la rédaction de la

premiére fiche,
Si tel n’est pas le cas et si ces informations sont accessibles quelques heures plus tard, ne pas hésiter & produire une

nouvelle fiche.

Cadres 7 — 8 et 9 : sans commentaires

Cadre 10 : 1l s*agit des coordonnées de la personne ayant rédigé la fiche.
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