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Nom du  capteur

Code

Mesure

Station

Bassin

Inclus dans le rapport d'auto surveillance

Inclus dans les rapports d'orage

NGF Radier

NGF Capteur

Marque

Echelle

Etat Capteur

Type

NGF Voute ou Berge

Seuil Bas Temps Sec

Seuil Haut Temps Sec

MES (mg/l)

DCO (mg/l )

RUIS. AYGALADES

LI1

Limnimètre

SAINT ANTOINE

AYGALADES

Non

Toujours

107.78

111.28

Miniranger Plus

3.2

C

U.S.

0

111.67

0

0

0

0

Gedoh
Imprimé le :

Capteur RUIS. AYGALADES

m

DBO (mg/l ) 0



Nom du  capteur RUIS. AYGALADES
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Courbe de tarage

3 50Pente Strickler


