PREFET Direction de la Citoyenneté,
DES BOUCHES- de la Légalité et de
DU-RHONE ’Environnement
o

Fraternite

Arrété n° 2022- 265 PC
portant prescriptions complémentaires

applicables a la société INTERXION
pour son site MRS1
sur la commune de Marseille

Vu le code de I'environnement, et notamment ses articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46 ;

Vu l'arrété ministériel de prescriptions générales du 03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel de prescriptions générales du 14/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n® 2921 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'envircnnement;

Vu l'arrété préfectoral n°2002-152/89-2001 A du 11/07/2002 autorisant la société INTERXION a exploiter une
unité de Data center dit « MRS1 » sur le territoire de la commune de Marseille 3%

Vu la modification notable portée a la connaissance du préfet par la société INTERXION le 07/06/2022 ;
Vu le courrier du 09/02/2017 de I'exploitant portant demande d’actualisation des activités du site ;
Vu le rapport de I'inspection des installations classées en date du 05/08/2022 ;

Vu le courrier du 8 aolt 2022 adressé a I'exploitant pour lui permettre de formuler ses observations éventuelles
sur le projet d’'arrété ;

Considérant que le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle de l'autorisation
environnementale au sens de l'article R. 181-46.1 du code de I'environnement ; -

Considérant que l'article R.181-45 du code de I'environnement prévoit que les prescriptions complémentaires sont
fixées par des arrétés complémentaires du préfet;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhoéne,

ARRETE

Article 1 — IDENTIFICATION

La société INTERXION dont le siége social est situé a 129 boulevard Malesherbes 75017 Paris, qui est autorisée
a exploiter un data center sur le site INTERXION MRS1, dans le territoire de la commune de Marseille 3, 40,
avenue Roger Salengr — Marseille 13003, est tenue de respecter, dans le cadre des modifications des
installations portées a la connaissance de Monsieur le Préfet, les dispositions des articles suivants.
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Article 2 - ARTICLE MODIFIE

Les dispositions de I'article 1*" de l'arrété préfectoral n°2002-152/89-2001 A du 11/07/2002 sont remplacées par
les dispositions suivantes :

« Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées :

Caractéristiques des

a) La puissance thermique évacuéee maximale etant
supérieure ou égale a 3000 kW..................... E

1300 kW

3 TAR process groupes
electrogénes d'une
puissance unitaire de
1320 kW

Total :25 410 kW

A installations INTERXION i
N:::Efi;ou:e Désignation des activités et seuils = MRS 1 Re:;*l)me
Volume autorisé
2910-A-1 Combustion a I'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la
rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe a la
fusion, la cuisson ou au :
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des ;e%;%"r'ziiﬁg;g%ige de
matiéres entrantes o
A. Lorsque sont consommeés exclusivement, seuls ou en unitaire de 4769.82 kW
Eélanghe, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéefiés, du 2 Groupes électrogénes
iométhane, du )
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la Sﬁgfg:g %%'Z‘céa:\%?
biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la ' E
définition de la \
biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes jeeggggffsﬁe::'{gsg::s:
du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la nitaire de 5143.73 kKW
définition de la HARAIE s '
biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens .
de larticle L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou Toial :33,086 MW
du biogaz provenant
d’installations classées sous la rubrique 2781-1, sila
puissance thermigue nominale totale de linstallation de
combustion (*) est :
1. Supérieure ou égale a 20 MW, mais inférieure a 50
MW ... E
2921-1-a Refroidissement evaporatif par dispersion d'eau dans un 3 TAR process
flux d’air genéré par ventilation mécanique ou naturelle, ou | refroidissement d’'une
récupération de puissance unitaire de
la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées emises a | 1320 kW
I'atmosphere (installations de) :
1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion |5 TAR process
d’eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou | refroidissement d'une
naturelle : puissance unitaire de E
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1185-2a Gaz a effet de serre fluorés visés a I'annexe | du reglement | 3 Groupes froids de
(UE) n°517/2014 relatif aux gaz & effet de serre fluorés et capacité unitaire de gaz
abrogeant le réglement (CE) n® 842/2006 ou substances qui | R1234ZE de 670 kg, soit
appauvrissent la couche d’'ozone visées par le réglement 2010 kg

(CE) n°1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

2. Emploi dans des equipements clos en exploitation. 5 groupes froids a gaz
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris R134A représentant 2050 DC
pompe a chaleur) de capacité unitaire supérieure a 2 kg. kg

La quantité cumulée de fluide susceptible d'étre présente
dans l'installation étant supérieure ou égale a 300 kg : DC 1 groupe froid de 10 kg de
fluide R454B (bureaux)

Global : 4070 kg

1185-2b Gaz a effet de serre fluorés visés a 'annexe | du réglement
(UE) n°517/2014 relatif aux gaz a effet de serre fluorés et
abrogeant le réglement (CE) n° 842/2006 ou substances qui ’
appauvrissent la couche d'ozone visées par le réeglement 8 bouteilles de gaz
(CE) n°1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). FM200 DC
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

b) Equipements d'extinction Total : 481 kg
La quantité cumulée de fluide susceptible d'étre présente
dans l'installation etant supérieure a 200 kg .: DC
292541 Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') : 4 onduleurs - puissances
1. Lorsque la charge produit de I'hydrogéene, la unitaires de 46,4 kW —

puissance maximale de courant continu utilisable pour |soit 185.6 KW
cette opération (1) étant
supérieure a 50 kW ............ D 4 onduleurs - puissances
unitaires de 59,4 kW —

soit 237.6 KW D

une unité de charge de
batteries de 180 KW

Total : 603.2 KW

(*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contréle périodique prévu par l'article L
512-11 du CE)** ou NC (Non Classé)

(**) En application de l'article R. 512-55 du code de I'environnement, les installations DC ne sont pas soumises a
l'obligation de contréle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une
installation soumise au régime de l'autorisation ou de I'enregistrement

Volume autorisé . éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées.

Pour rappel, les activités correspondant aux rubriques ci-aprés sont présentes sur le site sans toutefois dépasser
le seuil de déclaration : 4734-1 et 4734-2.

Article 3 — ARTICLE MODIFIE

Les dispositions de l'article n® 3.1 - Caractéristiques des installations - de I'arrété préfectoral n°2002-152/89-
2001 A du 11/07/2002 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'etablissement MRS 1 comporte 'ensemble des installations classées et connexes suivant :

» 7 groupes électrogénes d'une puissance thermique nominale de 35,086 MW au maximum :
o 1 Groupe électrogéne de secours — puissance unitaire de 4769.82 kW
o 2 Groupes électrogénes de secours — puissance unitaire de 4870.88 kW
© 4 Groupes électrogénes de secours — puissance unitaire de 5143.73 kW

» Circuit « eau condensée » (eau glycolée a 20%) qui fonctionne en circuit fermé sur des tours de
refroidissement de puissance totale de 25410 kW : '
o 3 TAR process refroidissement d’'une puissance unitaire de 1320 kW
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o 5 TAR process refroidissement d'une puissance unitaire de 1300 kW
o 3 TAR process groupes électrogénes d’'une puissance unitaire de 1320 kW
*  Groupes froids :
o 3 Groupes froids de capacité unitaire de gaz R1234ze de 670 kg, soit 2010 kg,
o 5 groupes froids de gaz R134A - représentant 2050 kg au total,
o une pompe a chaleur de 10 kg de fluide R454B.
+ Systéme d’extinction automatique & gaz : 8 bouteilles de FM200 - 481 kg ;
* 4 |ocaux batteries et onduleurs :
o les locaux batteries sont en cubes coupe-feu (REI 120) avec des portes coupe-feu (El 60).
o les locaux onduleurs sont en cubes coupe-feu (REI 60) avec des portes coupe-feu (El 30)
o les onduleurs d’une puissance de courant continu utilisable global de 603,2 kW se composent de :
= 4 onduleurs de puissance de charge unitaire en courant continu de 46,4 kW,
= 4 onduleurs de puissance de charge unitaire en courant continu de 59,4 kW,
« une unité de charge de 180 kW pour alimentation en 48V.»

Article 4 - ARTICLE MODIFIE

Les dispositions de larticle n° 6.6 — Mesures de bruit - de l'arrété préfectoral n°2002-152/89-2001 A du
11/07/2002 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Compte tenu de la modification des caractéristiques de groupes froids, une étude acoustique doit étre realisee,
a la fin des travaux, et au plus tard 6 mois aprés notification du présent arrété, afin de vérifier la conformité du
site aux prescriptions opposables.

Le rapport correspondant est tenu a disposition de l'inspection des installations classées. »

Article 5 - ARTICLE SUPPRIME

L'article n° 5.1 — Description des installations [de la rubrique 2925-1] - de l'arrété préfectoral n°2002-152/89-
2001 A du 11/07/2002 est supprime.

Article 6 :

-le secrétaire général de la préfecture,

-le maire de Marseille,

-le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement, et du logement

sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arréte

Marseille, le
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